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1. Beschreibung des Vorhabens 

1.1 Einleitung 

Gegenstand des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens ist die Erneuerung der 
110-kV Einfachfreileitung Anlage 67001 (L 6) vom Umspannwerk (UW) Memmin-
gen 2 zum UW Krugzell im Bauabschnitt von Memmingen nach Dickenreishausen 
im Bereich der kreisfreien Stadt Memmingen. 
 
Gegenstand ist ebenfalls der Abbau der bestehenden 110-kV-Leitung Anlage 
67001 (L 6) in diesem Bereich. 
 
Der gegenständliche Leitungsabschnitt betrifft die gesamte 110-kV-Freileitung 
vom bestehenden Winkelabspannmast Nr. 114 der 220-/110-kV-Freileitung An-
lage 11651 auf den Grundstücken mit den Flur-Nrn. 1919 und 1920 in der Gemar-
kung Memmingen, nahe der Bundesautobahn BAB A 96, Anschlussstelle Memmin-
gen Süd, bis zum bereits erneuerten Winkelabspannmast (WA) Nr. 39, der auf 
dem Grundstück mit der Flur-Nr. 115/4 in der Gemarkung Dickenreishausen steht. 
 
Beide Maststandorte zu Beginn und Ende der Leitungsführung werden im Zuge 
des Projektes nicht verändert mit Ausnahme des Austausches von Leiterseilen und 
Armaturen. 
 
Der gegenständliche Leitungsabschnitt betrifft zudem noch die derzeit beste-
hende Leitungseinführung Anlage 67001 (L 6) in das UW Memmingen 2. 
 
Diese soll abgebaut werden im Bereich zwischen den Masten Stp. Nr. 9 (neu), der 
auf der Grenze der beiden Grundstücke mit den Flur-Nrn. 1923 und 1924 in der 
Gemarkung Memmingen errichtet werden soll, und dem bestehenbleibenden 
Mast Nr. 118 der 220-/110-kV-Leitung Anlage 11651 auf den Grundstücken mit 
den Flur-Nrn. 3798/6 und 3798/7 in der Gemarkung Memmingen. 
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Das Vorhaben umfasst somit den Neubau von 11 Masten sowie den Rückbau von 
19 bestehenden 110-kV-Masten, siehe Erläuterung in der nachfolgenden Tabelle. 
 

Maßnahme Mastabschnitt Maßnahme 
 

Neubau Mast 114 
 
 
 
Mast 9 (neu) -  
Mast 13 (neu) 
 
Mast 13 (neu) -  
Mast 19 (neu) 
 
Mast 39 

Bleibt Bestand, lediglich Er-
richtung neues Spannfeld zum 
Mast Nr. 9 (neu) 
 
Neubau Maste und Spannfel-
der in bestehender Trasse 
 
Neubau Maste und Spannfel-
der in optimierter Trass 
 
Bleibt Bestand, lediglich Er-
neuerung des bestehenden 
Spannfeldes zum Mast 19 
(neu) 

Rückbau Mast 118 
 
 
 
Mast 3 (alt) -  
Mast 8 (alt) 
 
 
Mast 8 (alt) -  
Mast 14 (alt) 
 
 
 
Mast 14 (alt) -  
Mast 21 (alt) 
 
 
 
Mast 39 

Bleibt Bestand, lediglich Rück-
bau des bestehenden Spann-
feldes zum Mast Nr. 3 (alt) 
 
Ersatzloser Rückbau Maste 
und Spannfelder bis Mast Nr. 
9 (neu) 
 
Rückbau bestehende Maste 
und Spannfelder ab Mast Nr. 
9 (neu) zu Gunsten der Erneu-
erung in bestehender Trasse 
 
Ersatzloser Rückbau Maste 
und Spannfelder zu Gunsten 
der Erneuerung in optimierter 
Trasse 
 
Bleibt Bestand, lediglich Rück-
bau des bestehenden Spann-
feldes zum Mast Nr. 21 (alt) 

Tabelle 1:  Übersicht Erneuerungsmaßnahmen 

 
Die Maßnahmen (Neubau und Abbau) an den jeweiligen Leitungen sind in den La-
geplänen (Unterlage 3 der Planfeststellungsunterlagen) klar zeichnerisch erläu-
tert. 
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Eigentümer der Hochspannungsanlagen und damit Antragsteller des Planfeststel-
lungsverfahrens ist die Lechwerke AG (nachfolgend mit LEW abgekürzt). 
 
Die 110-kV-Einfachfreileitung Anlage 67001 wurde ursprünglich im Jahre 1951 er-
richtet. 
 
Sie ist am Ende ihrer mit wirtschaftlichen Mitteln zu erhaltenden Lebensdauer an-
gelangt und kann nicht mit vertretbarem wirtschaftlichem und technischem Auf-
wand saniert werden. Sämtliche Maste bestehen aus Thomasstahl, d.h. sie kön-
nen vom Problem der Versprödung betroffen sein. 
 
Zudem wurde die Leitung zum Zeitpunkt ihrer Errichtung für eine Leiterseiltempe-
ratur von 40 °C dimensioniert. Auf Grund der zunehmenden Auslastung des Ver-
teilnetzes der LVN unter anderem durch die Einspeisung von regenerativen Ener-
gien kann es zu einer Erwärmung der Leiterseile auf bis zu 80°C kommen, die dann 
wiederum zu einer Durchhangsvergrößerung der Leiterseile führt. Für diese 
Durchhangsvergrößerung ist die bestehende Leitung zum Teil nicht ausgelegt. 
 
Weiterhin haben sich für den Betrieb der Leitung relevante Einflussgrößen, wie z. 
B. die Übertragungskapazität und Erkenntnisse über Witterungseinflüsse wesent-
lich geändert. Um dem Rechnung zu tragen, ist eine Erneuerung der Leitung erfor-
derlich. 
 
Die Erneuerung des ca. 3,5 km langen Abschnittes der Hochspannungsfreileitung 
soll bis Mast Nr. 9 (neu) in bestehender Trasse erfolgen. Die Leitungslänge beträgt 
nach der Erneuerung ca. 2,5 km. 
 

Durch eine optimierte Mastausteilung sowie den Abbau der Leitung im östlichen 
Bereich kann die Anzahl der erforderlichen Maste reduziert werden (Abbau von 
19 Masten, Neubau von 11 Masten). 
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Den Beginn und das Ende des Projektes zeigen die folgenden Abbildungen: 
 

 
Abbildung 1: Beginn Abbauabschnitt bei Mast Nr. 3 (im Hintergrund) 1 

 
Abbildung 2: Beginn des Erneuerungsabschnittes bei Mast 114 2  

                                                           
1 Beginn des Abbauabschnittes am bestehen bleibenden Mast Nr. 118 der Anlage 11651 im Hintergrund links, 

Blickrichtung Osten, der Mast im Hintergrund mit der Nr. 3 der Anlage 67001 wird abgebaut, die restlichen 
Maste im Blickfeld bleiben Bestand. 
2 Beginn des Erneuerungsabschnittes am bestehen bleibenden Mast Nr. 114 der Anlage 11651,  

Blickrichtung Südosten, die Masten im Hintergrund Nr. 7 und Nr. 8 der Anlage 67001 werden abgebaut, im rech-
ten Blickbereich ist der erste neue Mast Nr. 9 (neu) der Anlage 67001 geplant. 

Mast 3 
erster Abbaumast 

Mast 118 
Bestandsmast 
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Abbildung 3:  Ende Erneuerungsabschnitt bei Mast 39 (im Hintergrund) 1 

Erneuerungsabschnitt 

Die LEW plant die Erneuerung der 110-kV-Freileitung Anlage 67001 (L 6) Memmin-
gen – Krugzell im Abschnitt von Memmingen nach Dickenreishausen. 
 
Die gesamte Anlage ist aufgrund Ihres hohen Alters sanierungsbedürftig.  
 
In den neunziger Jahren wurde ein ca. 9,2 km langer Abschnitt zwischen dem 
Mast Nr. 39 bei Dickenreishausen und dem Mast Nr. 69 „Punkt Steinbach“ in der 
Gemarkung Kronburg bereits als Freileitung (Doppelleitungsgestänge) erneuert. 
 
Weitere, ca. 14 km lange Abschnitte im weiteren Verlauf von Mast Nr. 69 bei 
Kronburg südostwärts bis zum Mast Nr. 124 bei Dietmannsried wurden in den 
fünfziger Jahren als Freileitung (ebenfalls Doppelleitungsgestänge) errichtet und 
sollen in den nächsten Jahren saniert bzw. erneuert und als Einfachfreileitung be-
trieben werden.  
 
Die restlichen Abschnitte der Leitung, d. h. die Leitungseinführungen in die Um-
spannwerke an der Iller (Ilerstufen 4 – 8 sowie UW Krugzell) sollen ebenfalls künf-
tig saniert bzw. erneuert werden. 
  

                                                           
1 Ende des Erneuerungsbereiches am bestehen bleibenden Mast 39,  

Blickrichtung von Mast 20 zum Mast 39 (im Hintergrund); dieser bleibt unveränderter Bestand. 

Mast 39 
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Der plangegenständliche Abschnitt im Bereich zwischen dem Mast Nr. 118 (An-
lage 11651) bei Memmingen und dem Mast Nr. 39 bei Dickenreishausen wurde 
ursprünglich im Jahre 1951 als Freileitung (Einfachgestänge) errichtet und ist nicht 
mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln zu sanieren. Deshalb soll dieser Abschnitt 
größtenteils standortgleich mit neuem Gestänge erneuert werden. Im Bereich der 
Ortschaft Dickenreishausen soll die Trassenführung optimiert, d. h. die Leitung 
deutlich vom Ortsbereich abgerückt werden. 
 
Durch Nutzung eines freien Gestängeplatzes auf der 220-/110-kV-Freileitung An-
lage 11651 zwischen dem Mast Nr. 114 bei Memmingen und dem UW Memmin-
gen 2 muss die bestehende Freileitung im Abschnitt zwischen Mast Nr. 8 bei 
Memmingen und dem Mast Nr. 3 bei Memmingen nicht erneuert werden, son-
dern kann nach erfolgter Erneuerung abgebaut werden. 
 

 Abbauabschnitt: 
Memmingen Mast 3 (Anlage 67001) – Memmingen Mast 8 (Anlage 67001) 

 Erneuerungsabschnitt: 
Memmingen Mast 114  (Anlage 11651) – Dickenreishausen Mast 39 (Anlage 
67001) 

 Weitere Sanierungs- bzw. Erneuerungsabschnitte (nicht plangegenständlich): 

- Dickenreishausen Mast 39 – Dietmannsried Mast 124 

- Leitungseinführungen Illerstufen 4 bis 8 sowie UW Krugzell  
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Einen Überblick über die Abschnitte gibt die folgende Abbildung: 
 

 
Abbildung 4: Übersicht Erneuerungsabschnitt Memmingen – Dickenreishau-
sen  
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Der Erneuerungsabschnitt ist in der obigen Abbildung rot gekennzeichnet, der Ab-
bauabschnitt grün. Hellblau eingezeichnet ist der bereits erneuerte Abschnitt zwi-
schen Dickenreishausen und Kronburg, die restlichen zu sanierenden bzw. zu er-
neuernden Abschnitte bis Krugzell sind blau eingezeichnet. Weitere Freileitungen 
sind im Kartengrund je nach Spannungsebene farbig eingezeichnet, jedoch nicht 
fett hinterlegt. 

1.2 Antragsumfang 

Die LEW beantragt die Planfeststellung nach § 43 b EnWG für die Erneuerung der 
110-kV-Einfachfreileitung Anlage 67001 (L 6) Memmingen – Krugzell im Abschnitt 
von Memmingen nach Dickenreishausen.  
 
Das Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb einer 110-kV-Leitung als 
Freileitung mit einem Stromkreis vom bestehenden Mast Nr. 114 der Anlage 
11651, der im Zuge des Planfeststellungsverfahrens unverändert bleiben soll, bis 
zum ebenfalls unverändert bestehend bleibenden Mast Nr. 39 der Anlage 67001. 
 
Das Vorhaben umfasst außerdem den ersatzlosen Rückbau der bestehenden 110-
kV-Leitung im Abschnitt vom bestehend bleibenden Mast 118 der Anlage 11651 
bis zum neu zu errichtenden Mast 9 der Anlage 67001, sowie den Rückbau der be-
stehenden 110-kV-Leitung im angrenzenden Abschnitt bis zum bestehend blei-
benden Mast 39 der Anlage 67001 zu Gunsten der Erneuerung in Bestandstrasse 
bzw. optimierter Trassenführung. 
 
Das Vorhaben umfasst somit den Neubau von 11 Masten sowie den Rückbau von 
19 bestehenden 110-kV-Masten. 
 

Maßnahme Mastabschnitt Anzahl Masten 
 

Neubau Mast 114 Anlage 11651 (exkl.) -  
Mast 39 Anlage 67001 (exkl.) 

11 Stück 
 

Rückbau Mast 118 Anlage 11651 (exkl.) -  
Mast 39 Anlage 67001 (exkl.) 

19 Stück 
 

Tabelle 2:  Übersicht Trassenabschnitte Neubau und Rückbau 

Die räumliche Lage der Antragstrasse ist im Übersichtsplan in der Unterlage 2.1 
dargestellt.  
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1.3 Antragsteller und Planfeststellungsbehörde 

Antragsteller und Vorhabenträgerin: 
Lechwerke AG 
Schaezlerstraße 3 
86150 Augsburg 
 
Planfeststellungsbehörde: 
Regierung von Schwaben 
Fronhof 10 
86152 Augsburg 

1.4 Umweltverträglichkeits-Vorprüfung nach UVPG 

Am 18. April 2017 haben die LEW bei der Regierung von Schwaben Unterlagen zur 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 UVPG eingereicht.  
 
Mit Bescheid vom 19. Juni 2017, Gz.: RvS-SG21-3321.1-75/1/12, hat die Behörde 
festgestellt, dass keine erheblichen Umweltbeeinträchtigungen vorliegen, so dass 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 
 
Diese Feststellung wurde am 4. Juli 2017 im Amtsblatt Nr. 9 der Regierung von 
Schwaben veröffentlicht. 
 
Nach Durchführung einer Bürgersprechstunde in Dickenreishausen wurden jedoch 
Änderungen an der geplanten Trassenführung vorgenommen. Die Änderungen 
durch die nunmehr plangegenständliche Trassenvariante H sind jedoch nicht so 
groß, dass eine erneute Durchführung der UVP-Vorprüfung erforderlich wäre. 
 
Dies teilte die Regierung von Schwaben der Vorhabenträgerin am 15. Januar 2019 
per Email mit. 
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1.5 Verpflichtung zur Verkabelung nach Maßgabe des § 43 h EnWG  

Gemäß § 43 h EnWG besteht bei der Neuerrichtung von 110-kV-Leitungen und der 
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen eine Pflicht zur Erdverkabelung. Der An-
wendungsbereich des § 43 h EnWG ist jedoch ausweislich seines Wortlauts auf die 
Errichtung von Leitungen auf neuen Trassen beschränkt.  
 
Der geplante Ersatzneubau und die Masterrichtung innerhalb der bestehenden 
Trasse begründen keine neue Trasse. 
 
Ebenfalls begründet die neue Anbindung der bestehenden Trasse der 110-kV-Frei-
leitung Anlage 67001 vom Mast Nr. 9 (neu) zum bestehenden Mast Nr. 114 der 
Anlage 11651 über eine Länge von knapp 60 m nach Auffassung der Vorhabenträ-
gerin keine neue Trasse im Sinne des § 43 h EnWG. 
 
Die Errichtung einer Leitung auf neuer Trasse im Sinne von § 43 h EnWG wäre nur 
dann anzunehmen, wenn an der vorgesehenen Stelle noch gar keine Hochspan-
nungsleitung vorhanden wäre, oder sich die geplante Trasse von der bestehenden 
Trasse soweit entfernen würde, dass ein unvoreingenommener Betrachter nicht 
mehr von einer funktionellen Identität der bestehenden und der neuen Leitung 
ausgehen kann.  
 
Dies ist in den vorgenannten Bereichen nicht der Fall, weil die bestehende Trasse 
beibehalten wird und nur eine äußerst kurze neue Verbindung zwischen zwei be-
stehenden Trassen geschaffen wird. 
 
Im Bereich der Trassenoptimierung nördlich der Ortschaft Dickenreishausen, die 
zur Entlastung bebauten Gebietes vorgesehen ist, ist jedoch davon auszugehen, 
dass diese geänderte Trasse eine neue Trasse im Sinne des § 43 h EnWG darstellt.  
 
Somit ist der § 43 h EnWG für das vorliegende Vorhaben in Teilbereichen, d. h. im 
Bereich zwischen den geplanten Masten Nr. 13 (neu) und Nr. 19 (neu) einschlägig, 
die Bestimmung kommt somit grundsätzlich zur Anwendung. 
 
Deshalb wird im Kapitel 6 dieses Erläuterungsberichtes näher auf die Verkabe-
lungspflicht nach § 43 h EnWG eingegangen. 
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1.6 Planfeststellungsverfahren 

Gemäß § 43 Satz 1 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) bedürfen die Er-
richtung und der Betrieb von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspan-
nung von 110 kV oder mehr der Planfeststellung durch die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde.  
 
Das Planfeststellungsverfahren dient als Genehmigungsverfahren der Zulassung 
raumbedeutsamer Vorhaben.  
 
Im Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens erteilt die zuständige Behörde mit 
dem Planfeststellungsbeschluss die Genehmigung für die Errichtung und den Be-
trieb des zur Planfeststellung beantragten Vorhabens. Raumbedeutsame Vorha-
ben berühren regelmäßig zahlreiche öffentliche und private Belange. Mit dem 
Planfeststellungsverfahren steht ein besonderes Zulassungsverfahren zur Verfü-
gung, das es ermöglicht, sämtliche durch das planfestzustellende Vorhaben be-
troffenen öffentlichen und privaten Belange, insbesondere den Schutz der Allge-
meinheit vor vermeidbaren Gefahren, Belästigungen und Nachteilen, den Schutz 
konkreter Rechtspositionen einzelner Betroffener und auch den Schutz der Rechte 
und Interessen des Vorhabenträgers, im Verfahren umfassend zu würdigen, zu be-
rücksichtigen und im Rahmen einer Abwägung soweit wie möglich mit widerstrei-
tenden Interessen in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. Die im Rahmen 
des vorhergehenden Raumordnungsverfahrens ermittelten raumordnerischen Ge-
sichtspunkte finden dabei Berücksichtigung. 
 
Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der 
notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm 
berührten öffentlichen Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind an-
dere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmi-
gungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen nicht erfor-
derlich (§ 75 Abs. 1 VwVfG). Ziel des Verfahrens ist es im Ergebnis also, das Vorha-
ben durch eine einheitliche Sachentscheidung der Behörde mit umfassender 
Rechtswirkung zuzulassen.  
 
Eine der wesentlichen Voraussetzungen der Planfeststellung ist, dass das planfest-
zustellende Vorhaben den Zielen des maßgeblichen Fachplanungsrechts ent-
spricht, hier also dem EnWG. Gemäß § 1 Abs. 1 EnWG ist Zweck des Gesetzes eine 
möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umwelt-
verträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und 
Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. In diesem Erläuterungs-
bericht wird dargelegt, dass die Realisierung des Vorhabens der LEW zur Errei-
chung dieser Ziele geboten ist.  
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1.7 Baukosten 

Die Baukosten der ca. 2,5 km langen 110-kV-Einfachfreileitung Memmingen – 
Krugzell im Abschnitt Memmingen – Dickenreishausen inklusive Rückbau der be-
stehenden, ca. 3,5 km langen 110-kV-Leitung betragen nach derzeitigem Pla-
nungsstand ca. 1,1 Mio. €. 
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1.8 Energiewirtschaftliche Begründung des Vorhabens  

1.8.1 Bestehende Leitung 

Wirtschaftlichkeit 
Die 110-kV-Leitung Anlage 67001 wurde ursprünglich im Jahre 1951 errichtet. Sie 
ist am Ende ihrer mit wirtschaftlichen Mitteln zu erhaltenden Lebensdauer ange-
langt und kann nicht mit vertretbarem wirtschaftlichem und technischem Auf-
wand saniert werden. 
Sämtliche Maste bestehen aus Thomasstahl, d. h. sie können vom Problem der 
Versprödung betroffen sein.  
 
Technische Normen 
Die beim Bau der bestehenden Leitung in den 1950-er Jahren gültigen techni-
schen Vorschriften haben sich mittlerweile in wesentlichen Punkten geändert. 
Dies zeigt sich bei dieser Freileitung in Form von zweimal höheren Eis- und zwei-
mal höheren Windlasten im Vergleich zur Errichtungsnorm. Hierdurch ergeben 
sich höhere statische Anforderungen an die Masten. Um auch diesem Punkt Rech-
nung zu tragen ist eine Erneuerung der Leitung erforderlich. 
 
Maximal mögliche Transportkapazität 
Die derzeitige Transportkapazität der Leitung ist auf Grund der ursprünglichen Di-
mensionierung der vorhandenen Leiterseile beschränkt und erfüllt nicht mehr die 
veränderten gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen. 

1.8.2 Reservehaltung 

Die Anlage 67001 zwischen Memmingen und Krugzell eine wichtige Verbindungs-
leitung zwischen dem Netzknotenpunkt UW Memmingen 2 und dem Netzknoten-
punkt UW Krugzell. 
 
Über diese Verbindung ist eine gewisse gegenseitige Reservehaltung für die oben 
genannten Netzknotenpunkte Memmingen 2 und Krugzell für den Fall des Ausfal-
les eines Betriebsmittels (110-kV-Trafo bzw. 110-kV-Leitung) im Zusammenhang 
eines oder beider oben genannter Umspannwerke. 
 
Es ist daher wichtig, dass die Anlage weiterhin über eine ausreichend hohe Über-
tragungsfähigkeit verfügt. 
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1.8.3 Versorgung des Raumes 

Über die 110-kV-Doppelleitung Anlage 67001 mit dem elektrischen Stromkreis L 6 
erfolgt eine Anbindung der Umspannwerke Illerstufe 4, 5, 6,7 und 8 sowie des 
Umspannwerkes Krugzell an das 110-kV-Verteilnetz der LEW.  
Ausgehend von den UWs „Illerstufe 7“ bei Maria Steinbach, „Illerstufe 5“ bei Le-
gau und „Illerstufe 4“ bei Altusried werden große Teile der umgebenden Region 
versorgt. Im UW Krugzell besteht neben der Versorgung der umgebenden Region 
durch das Mittelspannungsnetz der LVN eine Verbindung zum Allgäuer Überland-
werk (AÜW). 
Die nahezu durchgehende Ausführung der Leitung als „Leitungsring“ sorgt für eine 
sichere, effiziente und wirtschaftliche Stromversorgung im betrachteten Raum. 
 
Eine mögliche Ausführung der 110-kV-Leitung als einfache Stichanbindung ohne 
durchgehende Verbindung vom UW Memmingen bis zum UW Krugzell ist aus 
Gründen einer schlechten Versorgungssicherheit nicht akzeptabel. 
Im Falle von Störungen sowie geplanten Wartungs- und Instandhaltungsmaßnah-
men wäre eine sichere Versorgung der Region gefährdet. 
 
Eine Übernahme der Versorgung des betrachteten Raumes über das untergeord-
nete Stromnetz der 20-kV-Spannungsebene ist aus Gründen der unzureichenden 
Übertragungskapazität, der höheren Energieverluste sowie der schlechteren Ver-
sorgungsqualität ebenfalls nicht möglich. 
 
Die Leitung stellt daher eine wichtige Verbindung dar, auf die in keinem Fall ver-
zichtet werden kann, sondern die auf den heutigen technischen Standard erneu-
ert werden muss. 

1.8.4 Aufnahme regenerativ erzeugter Energie 

Über die 110-kV-Leitung Anlage 67001 erfolgt eine Anbindung der Laufwasser-
kraftwerke Illerstufen 4 – 8. 
 
Eine sichere und gleichzeitig effiziente Einspeisung der in den jeweiligen Kraftwer-
ken erzeugten Leistung, die sich im Bereich mehrerer MW bewegt, ist in Verbin-
dung mit der in den letzten Jahren stark angestiegener Einspeisung von dezentra-
len erneuerbaren Energien (Windkraft / Photovoltaik / Biogas) nur durch eine An-
bindung an das Hochspannungsnetz gewährleistet. 
 
Hierbei stößt selbst das bestehende 110-kV-Hochspannungsnetz teilweise an die 
Grenzen der Leistungsfähigkeit.  
 
Um den zukünftigen Anforderungen insbesondere dem möglichen weiteren Zubau 
von EE-Anlagen gerecht zu werden, ist eine Erneuerung des Hochspannungsnetzes 
in diesem Bereich zwingend erforderlich. 
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1.8.5 Fazit 

Zusammenfassend ist aus den nachfolgenden Gründen eine Erneuerung der 110-
kV- Einfachleitung Anlage 67001 Memmingen – Krugzell im Abschnitt zwischen 
Memmingen und Dickenreishausen erforderlich: 
 

 Die Leitungsverbindung ist aus Gründen der Energieversorgung und zur Reser-
vehaltung unverzichtbar. 

 Die Leitung dient zur Aufnahme von EEG-Einspeiseleistungen. 

 Die Bestandsleitung ist am Ende ihrer mit wirtschaftlichen Mitteln zu erhalten-
den Lebensdauer angelangt und kann nicht mit vertretbarem wirtschaftlichem 
und technischem Aufwand saniert werden. 

 Die Bestandsleitung genügt nicht den aktuellen und künftigen Anforderungen. 
 
Die Erneuerung der Leitungsverbindung ist daher zwingend erforderlich. Die LVN 
kommt mit dem geplanten Vorhaben ihren gesetzlichen Pflichten als Netzbetrei-
ber nach, indem sie das 110-kV-Hochspannungsnetz entsprechend den gegebe-
nen und prognostizierten Anforderungen bedarfsgerecht unterhält und ausbaut.  
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1.9 Technische Alternativen 

1.9.1 Nulllösung 

Aus den im Kap. 1.8 dargelegten Gründen ist ein Verzicht auf die Erneuerung der 
Leitung (Nulllösung) nicht möglich.  

1.9.2 Erdkabel 

Die technische Alternative Erdkabel wird im Kap. 6 beschrieben. 

1.9.3 Trassenalternativen 

Die Untersuchung möglicher Trassenalternativen zur Bestandstrasse wird im Kap. 
2.3 beschrieben. 
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2. Trassenfindung und -führung 

2.1 Trassierungsgrundsätze 

Unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften, wie den DIN-VDE-Bestim-
mungen bzw. EN-Normen, der Kriterien der Raumordnung, der Fach- und sonsti-
gen Pläne, unterliegt die Trassierung der beantragten Freileitung den im Folgen-
den aufgeführten allgemeinen Grundsätzen: 
 
Trassenverlauf 

 Möglichst kurzer geradliniger Verlauf mit dem Ziel des geringsten Eingriffs in 
Umwelt und Natur 

 Möglichst Nutzung des vorhandenen Schutzstreifens, um keine neuen Betrof-
fenheiten auszulösen 

 Berücksichtigung von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, ge-
schützten Landschaftsteilen, Natur- und Kulturdenkmalen 

 Nach Möglichkeit Berücksichtigung von bestehenden Siedlungsbereichen und 
ggf. deren Entwicklungsmöglichkeiten 

 Berücksichtigung der Anregungen Betroffener zur Trassenführung im Zuge der 
frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 VwVfG, d. h. insbesondere aus der 
durchgeführten Bürgersprechstunde in Dickenreishausen 

 
Maststandorte 

 Situierung der Maststandorte auf Flurstücksgrenzen und an vorhandenen Stra-
ßen und Wegen unter Berücksichtigung der topographischen Verhältnisse. 

 Platzierung von Masten möglichst außerhalb von ökologisch wertvollen Flä-
chen (z. B. gesetzlich geschützte Biotope, FFH-Gebiete) 

 Reduzierung der Anzahl der Maststandorte 

 Optimierung der Standorte durch Abstimmung der Maststandorte mit den be-
troffenen Grundeigentümern im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbetei-
ligung 

 Möglichst geringe Beeinträchtigung der Nutzung der Grundstücke 

 Berücksichtigung der Anregungen Betroffener zur Optimierung von Maststand-
orten im Zuge der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 VwVfG, d. h. ins-
besondere aus der durchgeführten Bürgersprechstunde in Dickenreishausen 

  



 
 

Planfeststellungsunterlage 
Erläuterungsbericht 

110-kV Leitung Anlage 67001 – Memmingen – Krugzell  
im Abschnitt von Memmingen nach Dickenreishausen 

Lechwerke AG 

 
 

Unterlage 1: Erläuterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung Anlage 67001 
(L 6) Memmingen – Krugzell im Abschnitt Memmingen – Dickenreishausen  27 

2.2 Raumordnerische Belange 

Bei dem plangegenständlichen Vorhaben handelt es sich um eine größtenteils 
trassengleiche Erneuerung einer bestehenden 110-kV-Freileitung über eine Stre-
cke von ca. 2,5 km im Bereich der kreisfreien Stadt Memmingen. 
 
Für den Abschnitt von Memmingen nach Dickenreishausen wurde am 28.07.2017 
ein Antrag auf raumordnerische Vorprüfung des Vorhabens bei der Regierung von 
Schwaben (RvS) gestellt. 
 
Nachdem es sich bei dem geplanten Leitungsneubau um ein äußerst kurzes Vor-
haben handelt, das nur eine Gemeinde betrifft und das Vorhaben nur eine größ-
tenteils trassengleiche, bestandsorientierte Erneuerung einer bestehenden Lei-
tung darstellt, ist nach Einschätzung des Vorhabensträgers das Vorhaben als nicht 
erheblich überörtlich raumbedeutsam einzustufen.  
 
Diese Einschätzung wurde durch Bescheid der Regierung von Schwaben, Gz.: 24-
8244-4/12 vom 10. August 2017 geteilt. 
 
Die geringfügige Umplanung, d. h. die Trassenverschiebung im Ortsbereich Di-
ckenreishausen nach der Bürgersprechstunde ändert nach Auffassung der Vorha-
benträgerin nichts an dieser Einschätzung. 
 
Deshalb soll die abschließende raumordnerische Überprüfung des Vorhabens 
durch die zuständige Fachabteilung der Regierung von Schwaben im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens nach § 43 EnWG erfolgen.  
 
Nachstehend erfolgt eine Darstellung der für das Vorhaben sachlich und räumlich 
relevanten raumordnerischen Festlegungen (§ 3 Abs. 1 Raumordnungsgesetz) so-
wie eine gutachterliche Einschätzung zu den möglichen Auswirkungen des Vorha-
bens auf diese Belange. 
 
Beurteilungsgrundlage hierfür sind der Regionalplan der Region Donau-Iller sowie 
die Bauleitplanung der betroffenen Gemeinden. 
 
Die für das Vorhaben relevanten raumordnerischen Festsetzungen sind im LBP in 
den Unterlagen zur Planfeststellung dargestellt. 

2.2.1 Entwicklung des Gesamtraumes, Siedlungsstruktur und zentralörtliche 
Gliederung 

Es ist nicht erkennbar, dass mit dem Vorhaben Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Gesamtraumes, auf seine Siedlungsstruktur oder auf die zentralörtliche Glie-
derung verbunden sein könnten. 
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2.2.2 Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen und Wasserwirtschaft 

Natur und Landschaft 

Plansatz B I des Regionalplanes 
 
Die Freileitung verläuft zum Teil in naturschutzfachlich und landschaftlich sensiblen 
Bereichen und innerhalb landschaftlicher Vorbehaltsgebiete gemäß Regionalplan. 
Nachdem es sich bei dem Vorhaben um einen größtenteils trassengleichen Ersatz-
neubau für eine bestehende Freileitung handelt, die Mastanzahl insgesamt deutlich 
reduziert werden kann, sowie ein über 1 km langer Abschnitt vollständig zurückge-
baut wird, sind erhebliche Auswirkungen hier jedoch nicht zu befürchten. 
 

Wasserwirtschaft, Gewässer- und Hochwasserschutz 
 

Plansatz B XI des Regionalplanes 
 
Durch das Vorhaben werden einige Maste an neuen Standorten errichtet. Durch 
geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (vgl. Kap. 4.4.4 im LBP-
Textteil) können hier erhebliche Auswirkungen auf die Ziele des Regionalplanes 
ausgeschlossen werden. 

2.2.3 Wirtschaft 

Freizeit und Erholung 
Plansatz B VII des Regionalplanes 
 
Erhebliche Auswirkungen sind hier durch die größtenteils trassengleiche Erneue-
rung nicht erkennbar. 
 
Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen 
Raumordnerische Festlegungen zur Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen 
sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 
 
Land- und Forstwirtschaft 
Die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen wird künftig durch die Reduzierung 
der Gesamtzahl der Maste verbessert. 
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2.2.4 Siedlungswesen 

Plansatz B II des Regionalplanes 
 
Durch die Trassenverschiebung im Bereich Dickenreishausen sind positive Auswir-
kungen des Projektes auf Siedlungsbereiche zu erwarten. 

2.2.5 Sonstige Erfordernisse der Raumordnung, raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen 

Eine Betroffenheit sonstiger Erfordernisse der Raumordnung, raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen ist nicht erkennbar. 

2.2.6 Kommunale Bauleitplanung 

Die Flächennutzungspläne und Bebauungspläne der Stadt Memmingen wurden zur 
Erstellung der Planunterlagen ausgewertet.  
 
Im Bereich der zu erneuernden Freileitungstrasse sind hier keine relevanten Pla-
nungen erkennbar, die dem Vorhaben entgegenstehen. 
 

2.2.7 Fazit 

In der Gesamtschau sind aus gutachtlicher Sicht keine dem Vorhaben entgegen-
stehenden raumordnerischen Belange erkennbar. Tendenziell ist durch den Abbau 
eines Teilabschnittes der Freileitung, der Reduzierung der Anzahl der Maststand-
orte sowie der Trassenverschiebung im Bereich Dickenreishausen eher von einer 
Verringerung der Beeinträchtigungen im Vergleich zur Bestandsleitung auszuge-
hen.
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2.3 Trassenalternativen 

Für das geplante Vorhaben ist grundsätzlich zu prüfen, ob Trassenalternativen zur plangegen-
ständlichen Trasse bestehen, die ggf. mit geringeren Beeinträchtigungen verbunden sind.  
 
Beschreibung Bestandstrasse und plangegenständliche Erneuerungstrasse 
 
Die bestehende und zu erneuernde Trasse verläuft im nordöstlichen Teil zum großen Teil im Be-
reich von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen. Zwischen Mast 12 alt und Mast 13 alt 
wird ein bewaldeter Hang in bestehender Schneise überquert. In diesem Bereich wird die ehe-
malige Trasse der aufgelassenen Bahnstrecke Memmingen – Legau überquert. 
 
Im Bereich ab Mast 14 nähert sich die bestehende Leitung zunächst einem landwirtschaftlichen 
Gebäude, führt dann weiter über landwirtschaftlich genutztes Gelände an den Rand des Stadt-
teiles Dickenreishausen der Stadt Memmingen, teilweise werden hier Wohnhäuser direkt über-
spannt. Die Querung von geschlossenen Siedlungsgebieten wird jedoch vermieden, die Leitung 
nähert sich der Ortslage von Dickenreishausen lediglich an, ohne diese zu durchschneiden. 
Die Trasse der bestehenden Leitung verläuft relativ geradlinig mit wenigen Richtungsänderun-
gen und verbindet daher die beiden Punkte auf vergleichsweise kurzem Wege. 
 
Die plangegenständliche Erneuerungstrasse verläuft im Gegensatz zur Bestandstrasse im Be-
reich Dickenreishausen im Abstand zur Wohnbebauung und weist deshalb einen leicht gewinkel-
ten Verlauf auf. 
 
Vergleicht man die Gesamtlängen der der direkten Verbindung (Luftlinie) von Anfangs- und End-
punkt der Leitung von ca. 2,3 km, mit der Länge der bestehenden Leitung von ca. 2,4 km und mit 
der Länge der plangegenständlichen Erneuerungstrasse von ca. 2,5 km, ergeben sich längenmä-
ßig lediglich geringe Unterschiede. 
 
Die folgende Abbildung zeigt diesen Verlauf schematisch. 
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Abbildung 5: Gesamtlänge Erneuerungstrasse im Vergleich zur Bestandstrasse  
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In der Bestandstrasse ergeben sich mehrere Fixpunkte: 
 

 Bestehender, unverändert bleibender Anfangspunkt, Mast Nr. 114 der Anlage 11651 bei 
Memmingen 

 Bewaldeter Hang mit bestehender Schneise am Winkelpunkt Mast Nr. 14 (alt) 

 Bestehende Kreuzung mit der 380-kV-Freileitung der Amprion GmbH im Bereich Mast 
Nr. 20 (alt) und Mast Nr. 21 (alt)4 

 Bestehender, unverändert bleibender Endpunkt, Mast Nr. 39 der Anlage 67001 bei Di-
ckenreishausen 

 
Unter Beibehaltung dieser Fixpunkte ergeben sich grundsätzlich mehrere mögliche Trassen als 
Alternativen zur plangegenständlichen Erneuerung (Variante H), die in den folgenden Kapiteln 
untersucht werden: 
 

 Trassenalternative Erneuerung in Bestandstrasse 
(Variante A) 

 Trassenalternative Bestandstrasse mit neuer Mastausteilung 
(Variante B) 

 Trassenalternative große Nordwesttrasse bei Dickenreishausen 
(Variante C) 

 Trassenalternative Nordwesttrasse bei Memmingen 
(Variante D) 

 Trassenalternative Paralleltrasse bei Dickenreishausen 
(Variante E) 

 Trassenalternative kleine Nordwesttrasse bei Dickenreishausen 
(Variante F) 

 Trassenalternative mittlere Nordwesttrasse bei Dickenreishausen 
(Variante G) = Planungsstand zur Bürgersprechstunde 

 Trassenalternative mittlere Nordwesttrasse bei Dickenreishausen mit optimierter Mast-
austeilung nach Anregungen aus Bürgersprechstunde und Beteiligung der Betroffenen 
(Variante H) = verfahrensgegenständliche Planung 

 
Weitere Trassenvarianten in südöstlicher Richtung sind nicht erkennbar, da diese die Ortslage 
von Dickenreishausen queren würden und somit zu unzumutbaren Belastungen beim Schutzgut 
Mensch führen würden. 
  

                                                           
4 Die Kreuzung mit der 380-kV-Freileitung muss auf Grund der einzuhaltenden Abstände dort erfolgen, wo die Leitungshöhe der 

380-kV-Leitung möglichst hoch ist, d. h. in Nähe des bestehenden 380-kV-Mastes Nr. 0114 der Anlage 4543. 
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Einen Überblick über die untersuchten Trassenvarianten gibt die folgende Abbildung: 
 

 

Abbildung 6: Untersuchte Trassenvarianten 
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2.3.1 Trassenalternative Erneuerung in Bestandstrasse  
(Variante A) 

Beschreibung 
 
Grundsätzlich ergibt sich die Möglichkeit der Erneuerung der 110-kV-Freileitung unter Beibehal-
tung der derzeitigen Trassenführung und der derzeitigen Maststandorte. 
 
Der Trassenverlauf entspricht der Beschreibung der verfahrensgegenständlichen Planung im Ka-
pitel 3.1 bis zum Maststandort Nr. 13 (neu), entspricht Mast Nr. 14 (alt) im Buxachtal. Im Gegen-
satz zur beantragten Planung würde die erneuerte Trasse wie die bestehende Trasse wieder ent-
lang des Ortsrandes von Dickenreishausen geführt und sich hier der Wohnbebauung annähern. 
Die Länge würde ca. 2,4 km betragen. 
 
Die neuen Maststandorte bei dieser Variante wären größtenteils identisch mit den alten Mast-
standorten mit den folgenden Ausnahmen: 
 
Der Mast Nr. 9 (neu) müsste geändert werden, um den Anschluss der 110-kV-Leitung an den be-
stehenden Mast Nr. 114 herzustellen; auf den Mast Nr. 11 (alt) könnte ersatzlos verzichtet wer-
den, der Mast Nr. 13 (neu) würde unmittelbar neben dem bestehenden Mast Nr. 12 (alt) errich-
tet werden. 
 
Bewertung 
 
Durch die Trassenalternative A könnte ein Mast im Vergleich zum Bestand eingespart werden. 
Die anderen Maste würden bestandsgleich ersetzt.  
 
Für die Vorhabenträgerin weist die standortgleiche Erneuerung einer Bestandstrasse grundsätz-
lich den Vorteil großer Rechts- und Verfahrenssicherheit auf. Bestehende, im Grundbuch gesi-
cherte Vereinbarungen mit Betroffenen sprechen hier grundsätzlich dafür, dass solch eine Er-
neuerung zügig und wirtschaftlich umgesetzt werden kann. 
 
Bei Umsetzung der Vorgaben der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) sowie der Ver-
waltungsvorschrift hierzu (BImSchVVwV5), d. h. Einhaltung der Grenzwerte zu den elektromag-
netischen Feldern und größtmögliche Minimierung dieser Felder, stellt die Erneuerung im Be-
stand grundsätzlich eine umsetzbare Alternative dar.  
Gegenüber einer leichten Trassenverschwenkung im Ortsbereich ist eine bestandsorientierte Er-
neuerung im Hinblick elektromagnetischer Feldbelastungen immer leicht nachteilig. 
So werden in der Bestandstrasse derzeit 3 Wohngebäude direkt überspannt; 2 weitere Wohn-
grundstücke befinden sich außerdem innerhalb der Schutzzone sowie innerhalb des Bewer-
tungsabstandes der bestehenden Leitung. Zahlreiche Wohngrundstücke mit Bebauung, konkret 
ein Großteil der Ortschaft Dickenreishausen, befindet sich anschließend innerhalb des Einwir-
kungsbereiches der Bestandsleitung. 
  

                                                           
5 Detailliertere Informationen zu den Anforderungen der BImSchV und der BImSchVVwV finden sich im Kapitel „Immissionen“ des 

Erläuterungsberichtes 
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Die folgende Abbildung zeigt einen Teil der überspannten Wohnbebauung in der Bestand-
strasse. 
 

 
 

Abbildung 7: Durch die Bestandstrasse überspannte Wohnbebauung mit Blick auf Mast 19 
(alt) bei Dickenreishausen 

Naturschutzfachlich wäre die Alternative „Bestandstrasse“ ebenfalls umsetzbar, da sich durch 
die Erneuerung im Bestand keine wesentlichen Änderungen bei den anlagebedingten Beein-
trächtigungen ergeben würden. 
 
Etwas nachteilig aus Sicht der Vorhabenträgerin ist bei einer bestandsorientierten Erneuerung 
mit größtenteils gleichen Maststandorten immer die Notwendigkeit von Leitungsprovisorien, die 
den Bau technisch und wirtschaftlich aufwändiger gestalten. 
 
Die Problematik der Beibehaltung der Bestandstrasse liegt jedoch in der weitestgehend man-
gelnden Akzeptanz bei der direkt und indirekt betroffenen Bevölkerung. In einer Bürgersprech-
stunde am 11. April 2018 in Dickenreishausen im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
wurde dies der Vorhabenträgerin deutlich. Hier sprachen sich zahlreiche Betroffene gegen eine 
ortsnahe Trasse aus. 
 
Daraufhin wurde seitens der Vorhabenträgerin geprüft, ob es weitere mit vertretbarem Auf-
wand realisierbare Trassen gibt, die mehr Akzeptanz aufweisen, bzw. die Nachteile einer Erneu-
erung im Bestand nicht aufweisen.  
 
Die Erneuerung der Bestandstrasse wurde nach Analyse der Variante H zu deren Gunsten zu-
rückgestellt und wird nicht, wie ursprünglich vorgesehen, zur Planfeststellung beantragt. 
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2.3.2 Trassenalternative Bestandstrasse mit neuer Mastausteilung  
(Variante B) 

Beschreibung 
 
Grundsätzlich ergibt sich die Möglichkeit der Erneuerung der 110-kV-Freileitung unter Beibehal-
tung der derzeitigen Trassenführung jedoch unter Optimierung der Mastausteilung. 
 
Der Trassenverlauf entspricht der Beschreibung der Trassenvariante A im vorherigen Kapitel. Die 
Länge beträgt analog ca. 2,4 km. 
 
Die Maststandorte bei dieser Variante wären im westlichen Bereich (Ortsbereich Dickenreishau-
sen) geändert. Im Bereich östlich der Buxach in Richtung Memmingen entspräche die Variante B 
exakt der Variante A. 
Die Anzahl der Maste im Abschnitt von Mast 14 (alt) bis Mast 39 (Bestand) wäre bei Variante B 
wie folgt etwas reduziert: 
 

Variante Anzahl der Maste 
im westlichen Be-
reich bei Dicken-
reishausen 

Anzahl der Maste 
im östlichen Be-
reich bei Mem-
mingen 

Anzahl der Maste 
insgesamt 

Bestandstrasse (Rückbau) 8 Stück 5 Stück 19 Stück  
(inkl. Abbauab-
schnitt bei Mem-
mingen) 

Trasse Planfeststellung Er-

neuerung 

(Variante H) 

7 Stück 4 Stück 11 Stück 

Bestandstrasse Erneuerung 

(Variante B) 

6 Stück 4 Stück 10 Stück 

Optimierungspotential  

Variante B 

1 Mast 0 Maste 1 Mast 

Tabelle 3: Optimierungspotential Mastausteilung der Variante B 
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Bewertung 
 
Aus der obigen Tabelle wird ersichtlich, dass der Vorteil der Variante B im Einsparpotential eines 
Mastes im Bereich Dickenreishausen liegt. 
 
Dieser Vorteil würde jedoch durch folgende Nachteile an anderer Stelle relativiert: 
 

 Durch die geringere Mastanzahl müssten deutlich, d. h. bis zu 10 m höhere Maste er-
richtet werden, die einen stärkeren Eingriff in das Landschaftsbild bedeuten würden. 

 Durch die neue Mastausteilung würden am bebauten Ortsrand von Dickenreishausen 
Bereiche entstehen, in denen die Leiterseile tiefer hängen würden, als bei der verfah-
rensgegenständlichen Lösung. Nutzungseinschränkungen bei der Unterbaubarkeit sowie 
eine leichte Erhöhung der elektromagnetischen Felder wären die Folge. 
Diesen Nachteilen könnte nur durch eine noch weiter gehende Masterhöhung über die 
oben genannten 10 Meter hinaus, entgegen gewirkt werden. 

 Selbst wenn die eben genannten Nachteile durch die Errichtung sehr hoher Maste teil-
weise kompensiert werden könnten, so würde die Alternative B dieselben Nachteile hin-
sichtlich der elektromagnetischen Felder aufweisen wie die Alternative B, da die Trasse 
weiter direkt am Ort verlaufen würde. 

 Durch die neuen Maststandorte entstünden neue Betroffenheiten mit den damit ver-
bundenen Beeinträchtigungen. Diese wären im Gegensatz zu den Bestandsmasten nicht 
dinglich gesichert und müssten komplett neu entschädigt werden. 
So wären die Grundstücke mit den Flur-Nrn. 278 und 113 in der Gemarkung Dickenreis-
hausen erstmals neu von einem hälftigen Maststandort neu betroffen. Die Flur-Nrn. 269 
und 269/2 in der Gemarkung Dickenreishausen wären geändert betroffen, sie wären je-
weils hälftig von einem neuen Maststandort betroffen. 

 Durch die vergrößerten Spannfeldlängen zwischen den Masten käme es zu einer deutli-
chen Verbreiterung der Leitungsschutzzonen. Diese wäre ebenfalls nicht dinglich gesi-
chert. Neue Betroffenheiten mit Nutzungseinschränkungen, die dann neu entschädigt 
werden müssten, wären die Folge. 

 
In Summe ergäben sich für die Vorhabenträgerin durch die um lediglich einen Standort redu-
zierte Mastanzahl weder ein nennenswerter wirtschaftlicher Vorteil noch zwingende technische 
Gründe, diesen einen Mast einzusparen. Die leichte Reduzierung der Betroffenheiten um einen 
Mast insgesamt steht der Notwendigkeit der Schaffung neuer Betroffenheiten und den Nachtei-
len wesentlich höherer Masten entgegen.  
 
Deshalb sieht die Vorhabenträgerin die Variante B nicht als eine sinnvolle Alternative an. 
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2.3.3 Trassenalternative große Nordwesttrasse bei Dickenreishausen   
(Variante C) 

Beschreibung 
 
Im Vorfeld wurde eine Umgehung des Ortsbereiches bei Dickenreishausen seitens der Vorha-
benträgerin untersucht. Eine mögliche Lösung hierzu wäre eine Verschiebung der Leitung nach 
Norden. Diese Variante C wird im Folgenden als „große Nordwesttrasse bei Dickenreishausen“ 
beschrieben. 
 
Die Variante würde analog zu den Varianten A (Bestandstrasse) und B (Bestandstrasse mit redu-
zierter Mastanzahl) im Bereich östlich der Buxach unter Nutzung der bestehenden Leitungs-
trasse geführt.  
Ab dem Mast Stp. Nr. 14 (alt) würde die Variante dann entgegen dem Verlauf der bestehenden 
Leitung deutlich weiter nördlich geführt. Im Bereich des neuen Maststandortes Stp. Nr. 14 (neu, 
Variante C) würde ein kartiertes Biotop entlang der Buxach in neuer Schneise überspannt. Hier 
müssten umfangreiche Eingriffe durch Rodungen in das Gehölz erfolgen, um die notwendigen 
Sicherheitsabstände zu den Leiterseilen gewährleisten zu können. 
 
Im weiteren Verlauf würde die Leitung bei dieser Variante am Mast Nr. 15 (neu, Variante C), der 
sich neben einem geteerten Wirtschaftsweg befinden würde, einen leichten Knick in südwestli-
che Richtung machen. Anschließend würden landwirtschaftliche Nutzflächen in gerader Linien-
führung überspannt, bis die Leitung an Mast Nr. 17 (neu, Variante C) einen weiteren deutlichen 
Schwenk in südliche Richtung vollführen würde, um am Winkelmast Stp. Nr. 18 (neu, Variante 
C), der am Standort des geplanten Tragmastes Stp. Nr. 19 (neu) geplant wäre, wieder auf die 
verfahrensgegenständliche Trasse zu treffen. 
 
Die Variante C wäre etwa 200 m länger als die verfahrensgegenständliche Planung, die Länge 
würde folglich ca. 2,7 km betragen. Die Mastanzahl liegt mit insgesamt 11 Stück zwischen der 
Anzahl der Variante A und der Anzahl der Variante B. 
 
In der folgenden Abbildung ist der relevante Bereich der Variante C dargestellt, der sich von der 
Bestandstrasse sowie den weiter untersuchten Varianten unterscheidet. 
 

 
 

Abbildung 8: Variante C im Ortsbereich Dickenreishausen  
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Bewertung 
 
Vorteilhaft wäre bei der Trassenumlegung der erhöhte Abstand zur Wohnbebauung in Dicken-
reishausen. Die Leitung würde um ca. 180 m nach Norden verschoben, dies entspräche dann in 
etwa dem absoluten Abstand zur Wohnbebauung, da die bestehende Leitung im Bereich der 
Masten 18 (alt) und 19 (alt) direkt Wohngrundstücke überspannt. 
 
Nachteilig ist die umfangreiche Neubetroffenheit landwirtschaftlicher Grundstücke auf einer Ge-
samtlänge von ca. 1,3 km. Mit den betroffenen Grundstückseigentümern müssten komplett 
neue Vereinbarungen zur Inanspruchnahme der Flurstücke getroffen werden. Nachdem die Vor-
habenträgerin im Vorfeld der Planung grundsätzliche Vorteile der Variante C im Hinblick auf eine 
gewisse Entlastung der Wohnbebauung in Dickenreishausen erkannt hat, wurden hier Vorge-
spräche mit den betroffenen Eigentümern durchgeführt.  
Im Rahmen der Gespräche konnte jedoch nicht mit allen Eigentümern Einigkeit erzielt werden; 
im Gegenteil, in Teilbereichen stieß das Vorhaben einer Leitungsverlegung auf erheblichen Wi-
derstand. 
 
Ein weiterer Nachteil der Variante C ist die naturschutzfachliche Betroffenheit des Biotopes an 
der Buxach. Dieses Biotop würde in geänderter Form überspannt, es müsste ein relativ massiver 
Eingriff an empfindlicher Stelle des Bewuchses erfolgen, der bei der Variante C verglichen mit 
der bestehenden Überspannung und auch verglichen mit der Überspannung bei der verfahrens-
gegenständlichen Planung (Variante H) etwas massiver ist. 
 
Dennoch wurde die Variante hinsichtlich näher hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und technischer 
Machbarkeit geprüft. Hier wurde festgestellt, dass die Variante durch die erforderlichen beiden 
zusätzlichen Winkelpunkte technisch aufwändiger und deutlich teurer wäre. Ebenso nachteilig 
für die Wirtschaftlichkeit würden sich die erforderlichen kompletten Neuentschädigungen der 
Schutzstreifen auswirken. Die Mehrkosten gegenüber der eingereichten Planung würden sich 
etwa auf 300.000 EUR belaufen. 
 
Nachdem mit den betroffenen Grundstückseigentümern keine Einigkeit erzielt werden konnte 
und die Variante C in der Gesamtabwägung trotz der Berücksichtigung einer möglichen Entlas-
tung der Ortslage Dickenreishausen bei Entgegenhalten der oben genannten Nachteile keine 
sich aufdrängende Alternative darstellt, sieht die Vorhabenträgerin von einer Verlegung der Lei-
tung auf der großen Nordwesttrasse bei Dickenreishausen ab. 
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2.3.4 Trassenalternative Nordwesttrasse bei Memmingen  
(Variante D) 

Beschreibung 
 
Im Rahmen der Trassenkorridoruntersuchung im Vorfeld wurde neben einer alternativen Lösung 
im Bereich Dickenreishausen auch eine mögliche geänderte Trassenführung im östlichen Bereich 
bei Memmingen untersucht. 
 
Eine Verschiebung nach Süden wurde nicht näher untersucht, da hier sowohl Streckenlänge, Be-
troffenheit landwirtschaftlicher Flächen sowie der Eingriff in das Naturdenkmal „Dickenreiser 
Allee“ offensichtlich ungünstiger wären. 
 
Demgegenüber wurde eine Verlegung nach Norden näher untersucht. Diese Variante „Nord-
westtrasse bei Memmingen“ würde entgegen der verfahrensgegenständlichen Planung vom un-
verändert bestehend bleibenden Mast Spt. Nr. 114 nicht in südliche Richtung auf Mast Nr. 9 
(neu) geführt, sondern in westliche Richtung auf einen neu zu errichtenden Winkelpunkt Stp. Nr. 
10 (neu), der auf landwirtschaftlichem Grund neben einem bestehenden Wirtschaftsweg errich-
tet werden würde. 
Hier würde die Leitung einen leichten Schwenk in südwestliche Richtung vollführen und an-
schließen in gerader Linienführung zum neu zu errichtenden Winkelabspannmast Stp. Nr. 12 
(neu) führen. Die Trassenführung im Stadtwald Memmingen zwischen Mast Nr. 12 (neu) und 
Mast Nr. 13 (neu) würde analog zu allen anderen Varianten verbleiben. 
 
Mit dieser Variante könnte ein Mast eingespart werden, die Gesamtlänge würde analog zur ver-
fahrensgegenständlichen Planung ca. 2,4 km betragen. 
 
In der folgenden Abbildung ist der relevante Bereich der Variante D dargestellt, der sich von der 
verfahrensgegenständlichen Planung (Variante A) unterscheidet. 
 

 
Abbildung 9: Variante D im Bereich Memmingen 
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Bewertung 
 
Vorteilhaft wäre bei dieser Variante hinsichtlich der Einsparung des geplanten Maststandortes 
Stp. Nr. 9 (neu). Dieser könnte bei der Lösungsvariante D entfallen, da die Leitung weiter nörd-
lich direkt auf den bestehenden Mast Nr. 114 geführt würde. 
 
Durch diese geänderte Leitungsführung entstünde jedoch auch ein gravierender Nachteil dieser 
Variante. Das Naturdenkmal „Dickenreiser Allee“ könnte nicht in bestehender Schneise gequert 
werden, sondern es müsste ein erheblicher neuer Eingriff in den Baumbestand durchgeführt 
werden. In naturschutzfachlicher Hinsicht wäre die Variante D somit eine erheblich nachteiligere 
Lösung. 
 
Als weiterhin problematisch erachtet die Vorhabenträgerin die umfangreiche Neubelastung 
landwirtschaftlicher Nutzflächen durch die zwangsläufige Verschiebung der Trasse nach Norden. 
Hierfür müssten neue dingliche Sicherungen mit den damit verbundenen neuen Entschädigungs-
zahlungen erfolgen. 
 
Nachdem sich neben der Einsparung eines Maststandortes keine weiteren Vorteile aufdrängen 
und die Variante D naturschutzfachlich erheblich nachteiliger wäre, sieht die Vorhabenträgerin 
von einer Verlegung der Leitung auf der Nordwesttrasse bei Memmingen ab. 
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2.3.5 Trassenalternative Paralleltrasse bei Dickenreishausen  
(Variante E) 

Beschreibung 
 
Im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden weitere Lösungsmöglichkeiten erarbei-
tet, die ggf. eine Entlastung des Ortsbereiches in Dickenreishausen ermöglichen könnten. Hier 
wurde zum einen eine Optimierung der Bestandstrasse, die eine leichte parallele Trassenver-
schiebung beinhaltet untersucht. 
 
Die Trasse würde wenige Meter parallel zur bestehenden Leitung errichtet. Hierfür müssten 
dennoch zwei zusätzliche Winkelabspannmaste errichtet werden, da die bestehende geradlinige 
Trassenachse aufgegeben würde.  
Mit der Ausnahme der Mastverschiebung um wenige Meter, um von der Bebauung abzurücken, 
und den zusätzlichen Winkelpunkten, entspräche diese Variante E dem Verlauf der eingereich-
ten Planung. 
 
In der folgenden Abbildung ist der relevante Bereich der Variante E (in hellblauer Farbe) darge-
stellt, der sich von der verfahrensgegenständlichen Planung (Variante H) unterscheidet. 
 

 
Abbildung 10: Variante E im Bereich Dickenreishausen 

Bewertung 
 
Vorteilhaft wäre bei dieser Variante ein leichtes Abrücken vom Ortsrand in Dickenreishausen, 
sowie für die Vorhabenträgerin ein weitest gehender Verzicht auf Leitungsprovisorien in der 
Bauphase durch die parallel versetzte Leitungsführung.  
 
Nachteilig sind jedoch größtenteils die bereits dargestellten Aspekte der Erneuerung in der Be-
standstrasse (Variante A), da die Verschiebung nur sehr gering wäre. 
 
Technisch und wirtschaftlich ist die Trassenvariante durch die erforderlichen Winkelpunkte für 
die Vorhabenträgerin nachteilhaft. So würden die Mehrkosten gegenüber der eingereichten Pla-
nung etwa 100.000 EUR betragen. 
 
Grundsätzlich ebenfalls nachteilig sind die teilweise neu abzuschließenden Vereinbarungen für 
die neuen Maststandorte und die geänderten bzw. neuen Überspannungen.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Variante E die problematischen Punkte der Be-
standstrasse (Elektromagnetische Felder, Akzeptanzproblem) fast in gleichem Maße aufweist 
und dabei deutlich teurer ist.  
In einer Kosten-/Nutzen-Abwägung ist die Trasse somit einer weiter gehenden Verschiebung o-
der einer bestandsorientierten Erneuerung unterlegen.  
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2.3.6 Trassenalternative kleine Nordwesttrasse bei Dickenreishausen   
(Variante F) 

Beschreibung 
 
Ebenfalls im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde eine Lösungsmöglichkeit erar-
beitet, die ggf. eine Entlastung des Ortsbereiches in Dickenreishausen ermöglichen könnte, und 
die im Verlauf zwischen der Variante C und der Variante E geführt würde. 
 
Diese Trasse wird als „kleine Nordwesttrasse bei Dickenreishausen“ bzw. als Variante F bezeich-
net. 
 
Die Variante würde analog zu allen anderen Varianten, mit Ausnahme der Variante D (Nordwes-
strasse bei Memmingen) im Bereich östlich der Buxach unter Nutzung der bestehenden Lei-
tungstrasse geführt. Ab dem Mast Stp. Nr. 14 (alt) würde die Variante dann entgegen dem Ver-
lauf der bestehenden Leitung etwas weiter nördlich geführt.  
 
Im Bereich des neuen Maststandortes Stp. Nr. 14 (neu) würde ein kartiertes Biotop entlang der 
Buxach in etwas geänderter Betroffenheit überspannt. Hier müssten relativ überschaubare Ein-
griffe durch Rodungen in das Gehölz erfolgen, um die notwendigen Sicherheitsabstände zu den 
Leiterseilen gewährleisten zu können. 
 
Im weiteren Verlauf würde die Leitung bei dieser Variante etwas vom Ortsbereich Dickenreis-
hausen abgerückt und in maximal ca. 20 m Entfernung zur Bestandstrasse über landwirtschaft-
lich genutzte Flächen geführt. Bei dieser Variante müssten neue Maststandorte gefunden wer-
den. 
 
Die Variante F wäre nahezu gleich lang wie die Bestandstrasse, die Länge würde folglich ca. 2,4 
km betragen.  
 
In der folgenden Abbildung ist der relevante Bereich der Variante F dargestellt, der sich von der 
Bestandstrasse sowie den weiter untersuchten Varianten unterscheidet. 
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Abbildung 11: Variante F im Bereich Dickenreishausen 

 
Bewertung 
 
Grundsätzlich wäre bei dieser Variante ein Abrücken von der Ortslage in Dickenreishausen vor-
teilhaft. Durch die geringe Verschiebung wäre dieser positive Gesichtspunkt jedoch nur sehr ein-
geschränkt wirksam. Die Leitung würde nur um ca. 20 m von der Bebauung abgerückt.  
 
Der Eingriff in das Landschaftsbild würde weiterhin ähnlich der verfahrensgegenständlichen Pla-
nung bestehen, insgesamt wäre die Leitung in der Variante F durch massivere Maste sogar noch 
etwas auffälliger. 
 
Neben den höheren Kosten ist für die Vorhabenträgerin letztlich ausschlaggebend, dass auch für 
diese Alternative nicht alle erforderlichen privatrechtlichen Zustimmungen vorliegen. Im Gegen-
satz dazu ist die bestehende Trasse, in der die Erneuerung erfolgen soll, grundsätzlich dinglich 
gesichert.  
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Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich die Variante F als mögliche Lösung darstellt, die bei Zu-
stimmung aller Betroffenen umgesetzt werden könnte, sich jedoch nicht als eine sich zwingend 
aufdrängende Alternative zur verfahrensgegenständlichen darstellt. 
 
Nachdem für die Variante F nicht alle Zustimmungen erzielt werden konnten, und mit der Vari-
ante H eine Trasse vorliegt, mit der der Ortsbereich von Dickenreishausen deutlich mehr entlas-
tet werden kann, wird die Variante F von der Vorhabenträgerin nicht mehr weiterverfolgt. 
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2.3.7 Trassenalternative mittlere Nordwesttrasse bei Dickenreishausen  
= Planungsstand zur Bürgersprechstunde = Trasse Planfeststellung 
(Variante G) 

Beschreibung 
 
Ebenfalls im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde eine Lösungsmöglichkeit erar-
beitet, die. eine Entlastung des Ortsbereiches in Dickenreishausen ermöglicht, und die Interes-
sen sowohl der betroffenen Anwohner in Dickenreishausen als auch die Interessen der betroffe-
nen Grundstückseigentümer berücksichtigt.  
 
Diese Trasse wurde als Planungsstand zur Bürgersprechstunde in Dickenreishausen im Rahmen 
der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgestellt und im Folgenden „mittlere Nordwesttrasse bei 
Dickenreishausen“ bzw. als Variante G bezeichnet. 
 
Die Variante würde analog zu allen anderen Varianten, mit Ausnahme der Variante D (Nord-
westtrasse bei Memmingen) im Bereich östlich der Buxach unter Nutzung der bestehenden Lei-
tungstrasse geführt. Ab dem Mast Stp. Nr. 14 (alt) würde die Variante dann entgegen dem Ver-
lauf der bestehenden Leitung etwas weiter nördlich geführt. Der Abstand der Variante G zur Be-
bauung wäre etwas größer als bei den Varianten E und F, in Teilbereichen jedoch geringer als bei 
der Variante C. 
 
Im Bereich des neuen Maststandortes Stp. Nr. 14 (neu) würde ein kartiertes Biotop entlang der 
Buxach in etwas geänderter Betroffenheit überspannt. Hier müssten relativ überschaubare Ein-
griffe durch Rodungen in das Gehölz erfolgen, um die notwendigen Sicherheitsabstände zu den 
Leiterseilen gewährleisten zu können. 
 
Im weiteren Verlauf würde die Leitung bei dieser Variante etwas vom Ortsbereich Dickenreis-
hausen abgerückt und in deutlicher Entfernung zur Bestandstrasse über landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen geführt. Bei dieser Variante müssten neue Maststandorte gefunden werden. 
 
Die Variante G wäre etwas länger wie die Bestandstrasse, die Länge würde folglich ca. 2,5 km 
betragen.  
 
In der folgenden Abbildung ist der relevante Bereich der Variante G dargestellt, der sich von der 
Bestandstrasse (Variante A) unterscheidet. Der Planungsstand entspricht der Projektvorstellung 
zur Bürgersprechstunde am 19. April 2018. 
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Abbildung 12: Variante G im Bereich Dickenreishausen 

 
Bewertung 
 
Grundsätzlich vorteilhaft ist bei dieser Variante das Abrücken von der Ortslage in Dickenreishau-
sen und die damit verbundene große Akzeptanz bei der Bevölkerung. 
 
Durch die deutliche Verschiebung ergibt sich eine Entlastung der Wohnsiedlung. Einerseits sind 
durch die Trassenverschiebung die elektromagnetischen Felder deutlich geringer als bei einer 
Erneuerung in der Bestandsleitung.  
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Der notwendige Eingriff in das Landschaftsbild kann auf ein absolutes Minimum reduziert wer-
den, da durch den großen Abstand zur Wohnbebauung Maste mit dem relativ niedrigen und un-
auffälligen Mastbild „Einebenenmast“ errichtet werden können. 
 
Für die Vorhabenträgerin bedeutet die abgerückte Leitungsführung einen erhöhten technisch-
wirtschaftlichen Aufwand durch die hohe Anzahl von teuren Winkelpunkten und der Notwendig-
keit der Neuentschädigung von Masten und überspannten Flächen.  
 
Jedoch wird dieser Mehraufwand dadurch relativiert, dass im Gegensatz zu einer Erneuerung im 
Bestand auf die Verwendung aufwändiger Mastprovisorien verzichtet werden kann. 
 
Grundsätzlich wurde diese Trassenalternative im Vorfeld mit den Betroffenen abgestimmt und 
als Planungsstand zur Bürgersprechstunde vorgestellt. 
 
In der weiteren Abstimmung kamen jedoch weitere Wünsche von direkt betroffenen Grund-
stückseigentümern auf, die die Vorhabenträgerin veranlasst haben, eine weitere Optimierung 
der Trasse H hinsichtlich der Maststandorte vorzunehmen. 
 
Nachdem für eine quasi identische Trasse die grundlegende Zustimmung zumindest der be-
troffenen (Mast-)Eigentümer vorliegt, wird die Trasse G nicht weiterverfolgt, sondern stattdes-
sen eine neue Trasse H mit optimierten Maststandorten zur Planfeststellung eingereicht. 
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2.3.8 Trassenalternative mittlere Nordwesttrasse bei Dickenreishausen  
mit optimierten Maststandorten 
= Planungsstand nach Bürgersprechstunde 
(Variante H) 

 
Beschreibung 
 
Die Trassenvariante H weist nahezu den gleichen Verlauf auf wie die im vorigen Kapitel beschrie-
bene Variante G. 
 
Der Unterschied liegt in einer optimierten Mastausteilung und damit verbunden einer leichten 
Verschiebung der Leitungsmittelachse. 
 

 
Abbildung 13: Planfeststellungstrasse, „Variante H“ im Bereich Dickenreishausen 
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Bewertung  
 
Grund für die Anpassung der Trasse G zur Trasse H ist, dass für die geänderten Maststandorte 
die grundlegende Zustimmung der Betroffenen vorliegt. 
 
Die restliche Bewertung der Trasse entspricht grundsätzlich den Ausführungen zur Trasse G im 
vorigen Kapitel. 
 
Nachdem für die Trasse H mit Ausnahme weniger betroffener Grundstückseigentümer, die ledig-
lich durch Überspannung landwirtschaftlicher Flächen und nicht durch Maststandorte betroffen 
sind, die Zustimmung vorliegt, wird diese Trasse ins Planfeststellungsverfahren eingebracht. 
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2.3.9 Zusammenfassung 

Die detaillierte Trassenuntersuchung der verschiedenen Alternativen stellt die folgende Tabelle zusammenfassend dar: 
 

Kriterium Erneuerung in 
bestehender 
Trasse 
„Variante A“ 

Erneuerung in 
bestehender 
Trasse mit re-
duzierter 
Mastanzahl 
„Variante B“ 

Trassenalter-
native große 
Nordwest-
trasse bei Di-
ckenreishau-
sen 
„Variante C“ 

Trassenalter-
native Nord-
westtrasse bei 
Memmingen 
„Variante D“ 

Trassenalter-
native Paral-
leltrasse bei 
Dickenreishau-
sen 
„Variante E“ 

Trassenalter-
native kleine 
Nordwest-
trasse bei Di-
ckenreishau-
sen 
„Variante F“ 

Trassenalter-
native Pla-
nungsstand zur 
Bürgersprech-
stunde 
„Variante G“ 

Beantragte 
Trasse Pla-
nungsstand zur 
Bürgersprech-
stunde mit op-
timierten 
Maststandor-
ten 
„Variante H“ 

Länge/  
Trassenverlauf 

ca. 2,4 km,  
zwei Winkel-
punkte 

ca. 2,4 km,  
zwei Winkel-
punkte 

ca. 2,7 km,  
vier Winkel-
punkte 

ca. 2,4 km, 
drei Winkel-
punkte 

ca. 2,5 km, 
vier Winkel-
punkte 

ca. 2,4 km, 
vier Winkel-
punkte 

ca. 2,5 km, 
vier Winkel-
punkte 

ca. 2,5 km, 
vier Winkel-
punkte 

Rodung/ 
Waldflächen 

keine keine Rodung eines bi-
otopkartierten 
Bewuchses an 
der Buxach er-
forderlich 

Rodung Lin-
denallee bei 
Memmingen er-
forderlich 

keine keine geringfügige Ro-
dung eines bio-
topkartierten 
Bewuchses an 
der Buxach er-
forderlich 

geringfügige Ro-
dung eines bio-
topkartierten 
Bewuchses an 
der Buxach er-
forderlich 

Siedlungen/ 
Wohnumfeld 

- Vorhanden, 
aber mini-
miert 
 

- vorhanden, 
durch Re-
duzierung 
der Anzahl 
der Mast-
standorte 
Entlastung 
der Nut-

- Abrücken 
vom Orts-
rand in Di-
ckenreis-
hausen 
grundsätz-
lich positiv 

- Vorhanden, 
aber mini-
miert 
(wie bei An-
tragstrasse) 

- Abrücken 
vom Orts-
rand in Di-
ckenreis-
hausen 
grundsätz-
lich positiv, 
jedoch nur 

- Abrücken 
vom Orts-
rand in Di-
ckenreis-
hausen 
grundsätz-
lich positiv, 
jedoch nur 

- Abrücken 
vom Orts-
rand in Di-
ckenreis-
hausen 
grundsätz-
lich positiv 

- Abrücken 
vom Orts-
rand in Di-
ckenreis-
hausen 
grundsätz-
lich positiv 
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Kriterium Erneuerung in 
bestehender 
Trasse 
„Variante A“ 

Erneuerung in 
bestehender 
Trasse mit re-
duzierter 
Mastanzahl 
„Variante B“ 

Trassenalter-
native große 
Nordwest-
trasse bei Di-
ckenreishau-
sen 
„Variante C“ 

Trassenalter-
native Nord-
westtrasse bei 
Memmingen 
„Variante D“ 

Trassenalter-
native Paral-
leltrasse bei 
Dickenreishau-
sen 
„Variante E“ 

Trassenalter-
native kleine 
Nordwest-
trasse bei Di-
ckenreishau-
sen 
„Variante F“ 

Trassenalter-
native Pla-
nungsstand zur 
Bürgersprech-
stunde 
„Variante G“ 

Beantragte 
Trasse Pla-
nungsstand zur 
Bürgersprech-
stunde mit op-
timierten 
Maststandor-
ten 
„Variante H“ 

zungsein-
schränkun-
gen mög-
lich, jedoch 
teilweise 
negative 
Verände-
rungen der 
elektro-
magneti-
schen Fel-
der in Be-
bauungs-
nähe durch 
entfallende 
Masten 

einge-
schränkt 
wirksam 

sehr einge-
schränkt 
wirksam 

Naturschutz/ 
Schutzgebiete 

- Vorhan-
dene Be-
einträchti-
gungen 
bleiben, 
keine Ver-
änderung 

- keine we-
sentlichen 
Unter-
schiede zur 
Antrags-
trasse 

- nachteiliger 
als Be-
stand-
strasse und 
als Antrags-
trasse, 
deutlicher 
Eingriff in 

- nachteiliger 
als Be-
stand-
strasse und 
als Antrags-
trasse, 
deutlicher 
Eingriff in 

- keine we-
sentlichen 
Unter-
schiede zur 
Antrags-
trasse 

- keine we-
sentlichen 
Unter-
schiede zur 
Antrags-
trasse 

- im Ver-
gleich zur 
Bestand-
strasse un-
wesentlich 
nachteiliger 
durch ge-
ringfügigen 

- im Ver-
gleich zur 
Bestand-
strasse un-
wesentlich 
nachteiliger 
durch ge-
ringfügigen 
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Kriterium Erneuerung in 
bestehender 
Trasse 
„Variante A“ 

Erneuerung in 
bestehender 
Trasse mit re-
duzierter 
Mastanzahl 
„Variante B“ 

Trassenalter-
native große 
Nordwest-
trasse bei Di-
ckenreishau-
sen 
„Variante C“ 

Trassenalter-
native Nord-
westtrasse bei 
Memmingen 
„Variante D“ 

Trassenalter-
native Paral-
leltrasse bei 
Dickenreishau-
sen 
„Variante E“ 

Trassenalter-
native kleine 
Nordwest-
trasse bei Di-
ckenreishau-
sen 
„Variante F“ 

Trassenalter-
native Pla-
nungsstand zur 
Bürgersprech-
stunde 
„Variante G“ 

Beantragte 
Trasse Pla-
nungsstand zur 
Bürgersprech-
stunde mit op-
timierten 
Maststandor-
ten 
„Variante H“ 

das Biotop 
Nr. MM-
0315-001 
„Bachbett 
der Bu-
xach“ 

das Biotop 
Nr. MM-
0112-001 
„Domi-
nante Lin-
dengehölze 
am Dicken-
reiser Weg“ 

Eingriff in 
das Biotop 
an der Bu-
xach 

Eingriff in 
das Biotop 
an der Bu-
xach 

Landschaftsbild - Geringfü-
gige Verän-
derung zur 
Bestand-
strasse 
durch et-
was höhere 
Maste, je-
doch leicht 
reduzierte 
Mastanzahl 

- Zwar weni-
ger, jedoch 
deutlich 
höhere 
Maste als 
bei der An-
tragstrasse 
erforder-
lich, 
dadurch et-
was größe-
rer Eingriff 
in das Land-
schaftsbild 

- Etwas grö-
ßerer Ein-
griff durch 
größere 
und massi-
vere Maste 
in bislang 
unbelaste-
tem Be-
reich 

- Etwas grö-
ßerer Ein-
griff durch 
größere 
und massi-
vere Maste 
in bislang 
unbelaste-
tem Be-
reich 

- Etwas grö-
ßerer Ein-
griff durch 
massivere 
Maste 
(Winkelab-
spann-
maste) 

- Etwas grö-
ßerer Ein-
griff durch 
massivere 
Maste 
(Winkelab-
spann-
maste) 

- geringer 
Eingriff in 
das Land-
schaftsbild 
durch rela-
tiv niedrige 
Einebenen-
maste 

- geringer 
Eingriff in 
das Land-
schaftsbild 
durch rela-
tiv niedrige 
Einebenen-
maste 
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Kriterium Erneuerung in 
bestehender 
Trasse 
„Variante A“ 

Erneuerung in 
bestehender 
Trasse mit re-
duzierter 
Mastanzahl 
„Variante B“ 

Trassenalter-
native große 
Nordwest-
trasse bei Di-
ckenreishau-
sen 
„Variante C“ 

Trassenalter-
native Nord-
westtrasse bei 
Memmingen 
„Variante D“ 

Trassenalter-
native Paral-
leltrasse bei 
Dickenreishau-
sen 
„Variante E“ 

Trassenalter-
native kleine 
Nordwest-
trasse bei Di-
ckenreishau-
sen 
„Variante F“ 

Trassenalter-
native Pla-
nungsstand zur 
Bürgersprech-
stunde 
„Variante G“ 

Beantragte 
Trasse Pla-
nungsstand zur 
Bürgersprech-
stunde mit op-
timierten 
Maststandor-
ten 
„Variante H“ 

Betroffenheit 
Eigentum, 
insbesondere 
Neubetroffen-
heit 

- Nutzt schon 
privatrecht-
lich gesi-
cherten 
Trassenkor-
ridor. 

- Nutzt schon 
privatrecht-
lich gesi-
cherten 
Trassenkor-
ridor, je-
doch Neu-
betroffen-
heit durch 
Masten in 
Folge der 
geänderten 
Mastaustei-
lung. 

- (Neu-) Be-
troffenheit 
im Bereich 
der Abwei-
chung von 
der Be-
stand-
strasse  

- (Neu-) Be-
troffenheit 
im Bereich 
der Abwei-
chung von 
der Be-
stand-
strasse 

- (Neu-) Be-
troffenheit 
im Bereich 
der Abwei-
chung von 
der Be-
stand-
strasse 

- (Neu-) Be-
troffenheit 
im Bereich 
der Abwei-
chung von 
der Be-
stand-
strasse 

- (Neu-) Be-
troffenheit 
im Bereich 
der Abwei-
chung von 
der Be-
stand-
strasse 

- (Neu-) Be-
troffenheit 
im Bereich 
der Abwei-
chung von 
der Be-
stand-
strasse, je-
doch größ-
tenteils Zu-
stimmung 
der Be-
troffenen 
signalisiert 

Kosten - ca. 1,0 Mio. 
€ 

- ca. 1,0 Mio. 
€ 

- ca. 1,4 Mio. 
€ 

- ca. 1,2 Mio. 
€ 

- ca. 1,2 Mio. 
€ 

- ca. 1,3 Mio. 
€ 

- ca. 1,1 Mio. 
€ 

- ca. 1,1 Mio. 
€ 

Technik - Verbessert 
und tech-
nisch gut 
realisierbar 

- keine we-
sentlichen 
Unter-
schiede zur 
Bestand-
strasse 

- technisch 
aufwändi-
ger durch 
mehr Win-
kelpunkte 

- technisch 
aufwändi-
ger durch 
mehr Win-
kelpunkte 

- technisch 
aufwändi-
ger durch 
mehr Win-
kelpunkte 

- technisch 
aufwändi-
ger durch 
mehr Win-
kelpunkte 

- technisch 
aufwändi-
ger durch 
mehr Win-
kelpunkte 

- technisch 
aufwändi-
ger durch 
mehr Win-
kelpunkte 
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Kriterium Erneuerung in 
bestehender 
Trasse 
„Variante A“ 

Erneuerung in 
bestehender 
Trasse mit re-
duzierter 
Mastanzahl 
„Variante B“ 

Trassenalter-
native große 
Nordwest-
trasse bei Di-
ckenreishau-
sen 
„Variante C“ 

Trassenalter-
native Nord-
westtrasse bei 
Memmingen 
„Variante D“ 

Trassenalter-
native Paral-
leltrasse bei 
Dickenreishau-
sen 
„Variante E“ 

Trassenalter-
native kleine 
Nordwest-
trasse bei Di-
ckenreishau-
sen 
„Variante F“ 

Trassenalter-
native Pla-
nungsstand zur 
Bürgersprech-
stunde 
„Variante G“ 

Beantragte 
Trasse Pla-
nungsstand zur 
Bürgersprech-
stunde mit op-
timierten 
Maststandor-
ten 
„Variante H“ 

Gesamteinschätzung In der Gesamtbewertung zeigt sich, dass die unterschiedlichen Varianten zum Teil Vorteile, zum Teil Nachteile gegenüber der Antrags-
trasse aufweisen. Eine Variante, die sich als eindeutig bessere Variante aufdrängt, ist jedoch nicht ersichtlich. 
Nach dem Ergebnis der Bürgersprechstunde soll die Variante H umgesetzt werden, da sie die größte Akzeptanz bei den Betroffenen 
aufweist. 

 

Tabelle 4:  Übersicht Vergleich der Trassenalternativen 
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2.4 Abstimmung der Trasse 

2.4.1 Gespräch und Zustimmung der betroffenen Gemeinden  

Die betroffene Gemeinde wurde im Rahmen der nach § 25 Abs. 3 BayVwVfG ge-
forderten „Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung“ im Vorfeld der Planungen infor-
miert. 
 
Die Stadt Memmingen hat keine grundsätzlichen Vorbehalte gegenüber dem Vor-
haben geäußert. Der Trassenverlauf von Mast Nr. 9 (neu) bis Mast Nr. 14 (neu), 
d. h. der Bereich östlich der Buxach findet explizite Zustimmung. 
 
Im westlichen Bereich wurde auf die Möglichkeit hingewirkt, eine Verschiebung 
der Leitung zur Entlastung des Ortsbereiches in Dickenreishausen zu prüfen. Die 
Vorhabenträgerin hat daraufhin im Vorfeld mehrere Trassenvarianten untersucht. 
Nach Durchführung einer Bürgersprechstunde im Rahmen der frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung hat sich die Vorhabenträgerin letztlich entschieden, die Trassen-
variante H ins Planfeststellungsverfahren einzubringen, die eine Entlastung des 
Ortsbereiches bestmöglich gewährleisten soll. 
 
Diese wurde mehrheitlich von den betroffenen Bürgern befürwortet und findet 
die Zustimmung nahezu aller Betroffener. 

2.4.2 Information Grundeigentümer  

Alle betroffenen Grundeigentümer, bei deren Grundstücken sich wesentliche Än-
derungen, d. h. in der Regel Änderungen bezüglich der Maststandorte ergeben, 
wurden im Rahmen der nach § 25 Abs. 3 BayVwVfG geforderten „Frühen Öffent-
lichkeitsbeteiligung“ im Vorfeld der Planungen informiert. 
 
Alle Anregungen im Zuge dieser Beteiligung wurden aufgenommen und nach 
Möglichkeit umgesetzt. Viele Hinweise und Anregungen sind somit bereits in un-
sere Planungen eingeflossen. Die Abstimmungen wurden vorab bei der Genehmi-
gungsbehörde eingereicht. 
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2.4.3 Durchführung einer Bürgersprechstunde 

Im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 11. April 2018 eine of-
fene Bürgersprechstunde in Dickenreishausen durchgeführt. 
 
In konstruktiven Gesprächen mit den Betroffenen konnten die Planung durch die 
Vorhabenträgerin erläutert werden und weitere Anregungen aufgenommen wer-
den.  
 
Insbesondere hinsichtlich der Maststandorte bei einer Trassenverschiebung wur-
den noch weitere Anregungen aufgenommen. Diese führten letztlich zur Ände-
rung der eingereichten Planung von der ursprünglichen Variante G zur aktuellen 
Variante H. 
 
Die Ergebnisse der durchgeführten Abstimmungen und Beteiligungen wurden der 
Regierung von Schwaben mit Schreiben vom 21. November 2018 mitgeteilt. 
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3. Antragstrasse  

3.1 Trassenverlauf 

Erneuerung 
 
Der beantragte, ca. 2,5 km lange und aus insgesamt 11 Masten bestehende Er-
satzneubau der 110-kV-Leitung Memmingen – Dickenreishausen beginnt am be-
stehenden Mast Nr. 114 (Anlage 11651), der je hälftig auf der Flur-Nr. 1919 und 
der Flur-Nr. 1920 in der Gemarkung Memmingen in ca. 80 m Entfernung zur Bun-
desautobahn A 7 steht. Dieser Mast bleibt im Zuge des hier gegenständlichen Pro-
jektes unverändert, es werden hier lediglich Seilarbeiten durchgeführt, um die 
neue geplante Leitung in südlicher Richtung anzuschließen. 
 
Die neue Leitung führt über ein ca. 60 Meter langes Spannfeld von Mast 114 zum 
neu geplanten Winkelabspannmast Stp. Nr. 9 (neu). Dieser ist je hälftig auf den 
Grundstücken mit der Flur-Nr. 1923 und Flur-Nr. 1924 jeweils in der Gemarkung 
Memmingen geplant. 
 
An diesem Mast wird die neu geplante Leitung wieder in südwestliche Richtung 
geführt, um ab hier exakt in der alten Leitungstrasse zu verlaufen. In dieser Trasse 
nutzt die neue Leitung analog zur bestehenden Leitung die vorhandene Trasse in 
der Lindenallee, welche als Naturdenkmal „Dickenreiser Allee“ klassifiziert ist. 
 
Anschließend führt die neue Leitung weiter in der Trasse der Bestandsleitung nach 
Südwesten über intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen. In diesem Bereich 
kann der bestehende Mast Stp. Nr. 11 (alt) ersatzlos entfallen, deshalb ändert sich 
die Nomenklatur der fortlaufenden Nummerierung der Maste von Stp. Nr. (neu) = 
Stp. Nr. (alt) – 1. bis zum bestehenden Mast Stp. Nr. 13 (alt), Am Ende dieses Ab-
schnittes über landwirtschaftlich genutzte Flächen befindet sich der bestehende 
Mast Stp. Nr. 13 (alt), der an der oberen Hangkante des Stadtwaldes Memmingen 
steht, und durch den neuen Mast Stp. Nr. 12 (neu) ersetzt werden soll. Dieser 
neue Mast Nr. 12 (neu) soll um wenige Meter in Richtung Nordosten versetzt wer-
den. Im folgenden Spannfeld führt die derzeit bestehende sowie die künftige Lei-
tung durch die bestehende Waldschneise den bewaldeten Hang hinab und über-
spannt im Anschluss eine ehemalige Bahntrasse, die jetzt als Geh-/ und Radweg 
genutzt wird. 
 
Der bestehende Winkelabspannmast Stp. Nr. 14 (alt) am Ende dieses Spannfeldes 
soll standortgleich durch einen neuen Winkelabspannmast Stp. Nr. 13 (neu) er-
setzt werden.  
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Im folgenden Verlauf verlässt die Erneuerungstrasse den bestehenden Schutz-
streifen der 110-kV-Leitung und verläuft etwas weiter nördlich und umgeht damit 
den Ortsbereich von Dickenreishausen. Im Bereich zwischen Mast Nr. 13 (neu) 
und Mast Nr. 39 (Bestand) werden größtenteils landwirtschaftliche Nutzflächen 
überspannt.  
 
Im Spannfeld Mast Nr. 13 (neu) – Mast Nr. 14 (neu) wird ein gewässerbegleiten-
des Gehölz, welches als Biotop kartiert ist, überspannt. Die Leitungsführung ist 
hier verglichen mit der Bestandstrasse leicht geändert.  
Ein naheliegender landwirtschaftlicher Stadel wird im Gegensatz zur ursprünglich 
geplanten Erneuerung in der Bestandstrasse nicht mehr überspannt. 
 
Die Wohnhäuser am Rande der Ortslage von Memmingen, Stadtteil Dickenreis-
hausen, werden ebenfalls durch die Planänderung nicht mehr durch die Leitung 
überspannt. 
 
Weiterhin werden Straßen und Wege des untergeordneten Wegenetzes über-
spannt und im Spannfeld Mast Nr. 19 (neu) und Mast Nr. 20 (neu) wird die beste-
hende 380-kV-Freileitung der Amprion GmbH unterkreuzt. 
 
Die folgenden Abbildungen zeigen die Leitungstrasse exemplarisch von Ost nach 
West. 
 

 
 

Abbildung 14: Bestandsmast Nr. 114 der Anlage 11651, Beginn der Leitungser-
neuerung 
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Abbildung 15: Standort des neu zu errichtenden Masten Nr. 9 (neu), im Hinter-
grund der ersatzlos abzubauende Mast Nr. 8 (alt), Blick von der Dickenreiser Al-
lee 

 
 

Abbildung 16: Bestehende und zu erneuernde Leitungstrasse im östlichen Be-
reich bei Mast 11 
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Abbildung 17: Bestehende und zu erneuernde Waldschneise bei Mast 13 alt 
und Mast 14 alt (im Vordergrund) 

 

 
 

Abbildung 18: Abzubauende Bestandstrasse im Ortsbereich von Dickenreishau-
sen, Mast Nr. 18 (alt)  
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Abbau 
 
Östlich der Erneuerungsstrecke kann ein Bereich von ca. 1,1 km Hochspannungs-
freileitung ersatzlos abgebaut werden, da die neue Leitung bei Mast Nr. 114 an 
eine bestehende Freileitung angebunden werden kann, die parallel zur abzubau-
enden Leitung verläuft. 
 
Der Abbaubereich beginnt an bestehend bleibenden Mast Nr. 118 (Bestand) der 
220-kV-Leitung Anlage 11651, der sich ca. 300 m südlich des UW Memmingen be-
findet. Dieser Mast selbst bleibt Bestand, es werden lediglich die Leiterseile im 
Spannfeld zu Mast Nr. 3 (alt) abgebaut. Der Mast Nr. 3 (alt) ist der erste von insge-
samt 6 ersatzlos rückzubauenden Masten. Die Maste befinden sich alle am südli-
chen Ortsrand von Memmingen, die Leitung überspannt hier landwirtschaftlich 
genutzte Flächen sowie zahlreiche Flächen eines Gewerbegebietes.  
 
Außerdem überspannt werden kleinere Fließgewässer sowie im westlichen Be-
reich zwischen Mast Nr. 7 (alt) und Nr. 8 (alt) die Bundesautobahn BAB A7. Nach 
der Autobahnüberspannung kann noch ein Teil des Spannfeldes zwischen Mast 
Nr. 8 (alt) und Mast Nr. 9 (alt), konkret genau bis zum Mast Nr. 9 (neu), abgebaut 
werden. Hier entfällt die Überspannung von Wohngrundstücken. Ab Mast Nr. 9 
(neu) kann die alte Leitung ebenfalls abgebaut werden, hier wird sie jedoch durch 
die neue Leitung ersetzt, deren Trassenverlauf im vorigen Abschnitt bereits be-
schrieben wurde. 
 
Die folgende Abbildung zeigt den Wegfall der Überspannung der Wohngrundstü-
cke in Höhe von Mast 8 alt. 
 

 
 

Abbildung 19: Ende der Abbautrasse westlich der Autobahn, im Hintergrund 
rechts Mast 114 (Anlage 11651) (Bestand) und im Hintergrund links Mast 9 (alt)  
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Der Trassenverlauf ist geprägt durch eine meist relativ ebene Topographie mit 
einzelnen steileren Hängen, die Geländehöhen bewegen sich zwischen ca. 605 m 
üNN (Meter über Normalnull) bei Mast 13 (neu) und ca. 633 m üNN bei Mast 19 
(neu). 

3.2 Betroffene Gemeinden 

Folgende Gemarkungen, politische Gemeinden und Landkreise sind von der Er-
satzneubaumaßnahme betroffen: 
 

Landkreis Gemeinde Gemarkung 

kreisfreie Stadt Mem-
mingen 

Stadt Memmingen Memmingen 

kreisfreie Stadt Mem-
mingen 

Stadt Memmingen Dickenreishausen 

Tabelle 5: Gemeinden und Gemarkungen im Leitungsbereich 
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4. Beschreibung des Vorhabens 

4.1 Technische Erläuterungen Freileitungen 

Freileitungen dienen dem Transport von elektrischer Energie. Es ist zweckmäßig, 
die Energie in Form von Drehstrom zu übertragen. Kennzeichen der Drehstrom-
technik ist das Vorhandensein von drei elektrischen Leitern je Stromkreis.  
Die auch als Phasen bezeichneten Leiter haben die Aufgabe, die elektrischen Be-
triebsströme zu führen. Die Leiter stehen gegenüber der Erde und gegeneinander 
unter Spannung. Es handelt sich um Wechselspannungen mit einer Frequenz von 
50 Hz. Stromkreise werden in den Antragsunterlagen häufig auch als Systeme be-
zeichnet. 
 
Freileitungen bestehen aus Stützpunkten (Masten) und Leitern. Da die Leiter so-
wohl horizontal als auch vertikal fixiert werden müssen, werden die Stützpunkte 
hinsichtlich dieser Funktion unterschieden in die Mastarten Abspann- bzw. End-
mast (Fixierung der Leiter in Leitungsrichtung mittels Abspannketten) und Trag-
mast (Fixierung der Leiter in vertikaler Richtung durch Tragketten). 
Grundsätzlich sind die Masten der Art „Abspannmaste“ technisch aufwändiger, 
massiver in ihrer Bauweise und erheblich teurer in der Errichtung. 

4.2 Umfang Vorhaben 

Die bestehende 110-kV-Freileitung Anlage 67001 Memmingen – Krugzell soll im 
Abschnitt zwischen dem Mast 118 der Anlage 11651 bei Memmingen und dem 
Mast 39 der Anlage 67001 bei Memmingen-Dickenreishausen erneuert werden. 
 
Die Erneuerung der Freileitung soll in gleicher Trasse erfolgen. Durch die Nutzung 
der bestehenden Freileitung Anlage 11651 zwischen deren Masten Nr. 114 und 
Nr. 118 kann im östlichen Bereich bei Memmingen ein Leitungsbereich über ca. 
1,1 km ersatzlos abgebaut werden. Die restlichen Maststandorte der östlichen 
Trasse sollen standortgleich bzw. nahezu standortgleich erneuert werden. 
 

Maßnahme Mastabschnitt Anzahl Masten Trassenlänge 
 

Neubau Mast 114 Anlage 11651 (exkl.) 
-  
Mast 39 Anlage 67001 (exkl.) 

11 Stück 2,5 km 

Rückbau Mast 39 (exkl.) -  
Mast 3 (inkl.) 

19 Stück 3,5 km, 
davon 1,1 km 
ersatzlos 

Tabelle 6: Darstellung Neubau und Rückbaumaßnahmen 
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4.3 Leitungsdaten 

Bei der verfahrensgegenständlichen Leitung handelt es sich um eine 110-kV-Ein-
fachfreileitung, d. h. die Leitung besteht aus einem elektrischen System (Strom-
kreis) mit einer Nennspannung von 110.000 Volt (110 kV).  
Ein Stromkreis wird jeweils aus drei Einfachleitern gebildet, die an den Querträ-
gern der Masten (Traversen) mittels Isolatoren horizontal befestigt sind.  
 
Die bestehenden Freileitungen wurden nach den damals geltenden Erfordernissen 
dimensioniert. Die bestehenden Systeme sind mit dem Al/St 120/20 mm² belegt. 
Bei den neuen Leitungen sind die Systeme jeweils mit dem Seiltyp Al/St 265/35 
mm² vorgesehen.  
Der Grund für den höheren Querschnitt liegt dabei im Wesentlichen bei dem bes-
seren Eislastverhalten des Seiles, die Leitung befindet sich nach der aktuellen 
Norm in der Eiszone 2.  
Das bedeutet, die Eislasten werden aufgrund der meteorologischen Erkenntnisse 
in dieser Region doppelt so hoch angesetzt als bei der Planung der Bestandslei-
tung in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. 
 
In der folgenden Tabelle werden die elektrischen Daten und die Beseilung der be-
stehenden und geplanten Leitung zusammengefasst: 
 

 Bestand Neubau 

Anzahl Systeme 1 elektrisches System 1 elektrisches System 

Nennspannung 110 kV 110 kV 

Erdseil 1 Erdseil (LWL) 1 Erdseil (LWL) 

Leiterseile 1 System 120/20 Al/St 1 System 265/35 Al/St 

Anzahl Leiterseile pro 
Phase 

1 1 

Übertragungskapazität 410 A (120/20 Al/St ) 
pro System 

680 A (265/35 Al/St)  
pro System 

Tabelle 7: Technische Daten bestehende und geplante Leitung  

An Abspann- und Endmasten sind Doppelabspannketten mit zwei parallelen hori-
zontal angeordneten Isolatoren vorgesehen. Die Isolatoren können wahlweise aus 
Porzellan, oder Kunststoff bestehen. Die Isolation zwischen den Leiterseilen, ge-
genüber der Erde und zu sonstigen Objekten wird durch Luftstrecken sicherge-
stellt, die entsprechend den Vorschriften dimensioniert sind. 
 
Auf den Spitzen der Masten wird ein Lichtwellenleiter-Erdseil (LWL) geführt. Es 
dient als Blitzschutz der Leitung. Das LWL wird zur innerbetrieblichen Informa-
tionsübertragung und zum Steuern von Betriebsmitteln genutzt. 
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4.4 Sicherheitsabstände 

Bezüglich der Einhaltung der Abstände zu den Seilen der 110-kV-Leitung wurde 
das maßgebliche Regelwerk für die Errichtung von Freileitungen größer AC 1 kV, 
DIN EN 50341 zu Grunde gelegt.  

4.5 Tragwerk 

Für die geplante 110-kV-Leitung werden als Tragwerk Stahlvollwandmasten mit 
Gittertraverse verwendet. Dabei kommen grundsätzlich die gleichen Mastbilder 
zum Einsatz (Einebene und Wetterfichte), die bereits in der Bestandstrasse ver-
wendet werden. 
 
1-systemiges Einebenenmastbild 
 
Beim Einebenen-Mastbild liegt die Anordnung der drei Phasen des elektrischen 
Systems (Stromkreis) nebeneinander. Auf einem Querträger (Traverse) werden 
alle drei Phasen fixiert. Der Hauptvorteil des Einebenenmastes liegt im Vogel-
schutz. Die Kollisionsgefahr wird durch nur noch 1 Leiterseilebene stark minimiert. 
Auch vorteilhaft ist der Einebenenmast hinsichtlich des Landschaftsbildes, da die 
Masthöhe etwas niedriger ausfällt als bei der Wetterfichte. 
 
Im vorliegenden Projekt wird diese Anordnung aus technischen Gründen im 
Spannfeld Mast 19 (neu) bis Mast 20 (neu) verwendet, um im Bereich der Unter-
kreuzung mit der 380-kV-Freileitung der Amprion GmbH einerseits einen ausrei-
chenden Bodenabstand und andererseits einen ausreichenden Abstand zur über-
kreuzenden Höchstspannungsleitung zu gewährleisten. 
 
Im Ortsbereich Memmingen-Dickenreishausen kann durch die Umplanung von Va-
riante A (Bestandstrasse) zur Variante H (mittlere Nordwesttrasse), d. h. die Tras-
senverschiebung, auch in den Spannfeldern von Mast 14 (neu) bis Mast 19 (neu) 
das Einebenenmastbild verwendet werden, um hier größtmögliche Vorteile hin-
sichtlich Vogelschutz und Landschaftsbild zu erzielen. 
 
1-systemiges Wetterfichtenmastbild 
 
Das Mastbild weist drei vertikale Traversen auf, an denen jeweils eine Phase fi-
xiert wird. Die Masthöhe nimmt etwas zu, die Trassenbreite jedoch ab. Der Vorteil 
dieses Mastbildes liegt neben der Reduzierung der erforderlichen Schutzzonen-
breite in der deutlichen Reduzierung des magnetischen Feldes. 
 
Im vorliegenden Projekt wird im Bereich der Dickenreiser Allee und der bewalde-
ten Hangschneise auf dieses Mastbild zurückgegriffen, um den Eingriff in die Ge-
hölze möglichst gering zu halten. Damit geht trotz etwas höherer Maste vergli-
chen mit den Einebenenmasten ein geringerer Eingriff in das Landschaftsbild ein-
her, da kein Wald gerodet werden muss. 
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Nach der Trassenverschiebung im Ortsbereich von Dickenreishausen wird nun-
mehr nicht auf das Mastbild zurückgegriffen, da die elektromagnetischen Felder 
über der Bebauung bereits auf ein Minimum reduziert werden und keine Gebäude 
mehr durch die Leitungsschutzzone betroffen sind. 
 
In der Unterlage 7 sind die Grundtypen der Mastbilder dargestellt. Die Mast-
schafte können in der Regel, je nach vorhandenem Geländeprofil, gewählter 
Spannfeldlänge und erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshöhe in Schrit-
ten von 2 m verlängert oder verkürzt werden. 
 
Die neuen Masthöhen betragen im Durchschnitt ca. 26 m mit einer Bandbreite 
von 18,5 m bis 32,8 m. Die bestehenden Masthöhen betragen im Durchschnitt ca. 
26,9 m mit einer Bandbreite von 17,1 m bis 34,4 m. Die jeweiligen Masthöhen 
sind für jeden Mast in der Unterlage 8 (Mastliste Neubau und Mastliste Abbau) 
aufgeführt. 
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4.6 Gründungen und Fundamenttypen 

Gründungen (Fundamente) sind Teile der Stützpunkte einer Freileitung und ge-
währleisten die Standsicherheit. Die Gründungen haben die Aufgabe, die auf die 
Masten einwirkenden Lasten mit ausreichender Sicherheit in den Baugrund einzu-
leiten und gleichzeitig den Mast vor kritischen Bewegungen des Baugrundes zu 
schützen. Entwurf, Berechnung und Ausführung von Gründungen sind nach EN 
50341-1 und EN 50341-2-4 und den entsprechenden Folgevorschriften durchzu-
führen. 
 
Gründungen sind unterirdische Baukörper. Sichtbar sind nur die Fundamentköpfe. 
Die Mastgründung erfolgt entweder mittels Einzelfundamenten (pro Eckstiel ein 
separates Fundament) oder Plattenfundamenten (unterirdische Platte über die 
gesamte Mastgrundfläche plus seitliche Überstände) gegründet. Die Abmessun-
gen der Fundamentkörper und der Fundamenttyp hängen von den zu übertragen-
den Kräften und den Baugrundeigenschaften ab. Witterungsbedingungen, Bau-
zeiteinschränkungen und Erstellungskosten beeinflussen die Wahl des Funda-
menttyps ebenfalls.  
Hohe Grundwasserstände erfordern grundsätzlich große Fundamente. 
Zur Ausführung können i. d. R. folgende Fundamenttypen kommen: 
 

 Stufenfundamente  

 Plattenfundamente  

 Bohrpfahlfundamente  

 Rammpfahlfundament für Standorte, an denen tragfähiger Boden erst in grö-
ßeren Tiefen angetroffen wird. 

 Mikropfahlfundamente 
 
Die Bestimmung des geeigneten Fundamenttyps ist im Wesentlichen von den fol-
genden Faktoren abhängig: 
 

 die aufzunehmenden Zug-, Druck- und Querkräfte, 

 Baugrundverhältnisse, 

 Dimensionierung des Mastes, 

 Witterungsabhängigkeit der Gründungsverfahren und die zur Verfügung ste-
hende Bauzeit, 

 Grundwasserflurabstand. 
 
Die Festlegung des zum Einsatz kommenden Fundamenttyps erfolgt für die einzel-
nen Masten im Zuge der Ausführungsplanung. 
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4.7 Korrosionsschutz 

Zum Schutz gegen Korrosion werden Masten für Freileitungen feuerverzinkt ange-
liefert. Um eine Abwitterung des Überzuges aus Zink zu verhindern, wird zusätz-
lich eine farbige Beschichtung aufgebracht. Dabei werden aus Gründen des Um-
weltschutzes schwermetallfreie und lösemittelarme Beschichtungen eingesetzt.  

4.8 Erdung 

Die Masten werden zur Begrenzung der Schritt- und Berührungsspannung geer-
det. Die hierzu notwendigen Erdungsanlagen bestehen aus Erdungsleitern und 
Tiefenerdern.  

4.9 Schutzbereich 

Der Schutzbereich stellt die durch Überspannung der Leitung dauerhaft in An-
spruch genommene Fläche dar. Die Breite des parallelen Schutzstreifens wird für 
jedes Spannfeld individuell bestimmt und richtet sich nach der größtmöglichen 
Ausschwingbreite der Leiterseile in der Spannfeldmitte. Der Schutzstreifen der be-
stehenden und der geplanten Leitung ist in den Lageplänen in Unterlage 3 darge-
stellt. 
Zur Orientierung sind nachfolgend die minimal und maximal auftretenden Schutz-
bereichsbreiten für die die bestehende und die geplante Leitung aufgelistet. 
 

 Bestand Neubau 

minimale Schutzstreifenbreite 19,0 m (2 x 9,5 m) 19,0 m (2 x 9,5 m) 

maximale Schutzstreifen-
breite 

34,0 m (2 x 17,0 m) 35,8 m (2 x 17,9 m) 

Tabelle 8: Schutzstreifenbreite bestehende und geplante Leitung 

Innerhalb des Leitungsschutzbereiches werden nach EN 50341 Mindestabstände 
zu den Leiterseilen gefordert.  
Die Errichtung von baulichen Anlagen, Verkehrsanlagen etc. sowie Anpflanzungen 
oder Änderungen am Geländeniveau in diesem Bereich sind deshalb nur be-
schränkt möglich.  
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4.10 Wegenutzung und Montageflächen 

Für die gesamte Bauphase ist für die Erreichbarkeit des Bauvorhabens die Benut-
zung öffentlicher Straßen und Wege notwendig. Die Anfahrt zu den Maststandor-
ten erfolgt über das bestehende Straßen- und Wegenetz. Sofern Zuwegungen von 
bestehenden Straßen und Wegen zu den Maststandorten erforderlich sind, sind 
diese in den Lageplänen dargestellt. 
 
Um die einzelnen Maststandorte sind zusätzlich temporäre Flächen zum Errichten 
der Masten nötig. Diese sind ebenfalls in den Lageplänen dargestellt. Die Zugäng-
lichkeit der Schutzbereiche von Straßen und Wegen wird - wo erforderlich - durch 
Zufahrtswege ermöglicht, die zudem auch der Umgehung von Hindernissen wie 
Gräben etc. dienen.  
Wo immer möglich, werden grundsätzlich vorhandene Zufahrten z. B. der Land-
wirtschaft genutzt, bzw. diese dann bei der Ausführung vor Ort mit dem Grundei-
gentümer/Pächter abgestimmt. 
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5. Beschreibung der Baumaßnahmen und Betrieb der Leitung 

5.1 Bauzeit und Bauablauf 

Die reine Bauzeit der geplanten Leitung wird mit ca. 3 bis 4 Monaten geschätzt. 
Die konkrete Dauer der Baumaßnahmen ist von verschiedenen Faktoren abhän-
gig, z. B. vom Beginn der Bauarbeiten sowie der einzelnen Bauphasen, den zur 
Verfügung stehenden Bauzeitfenstern bzw. Einschränkungen durch Bauverbots-
zeiten und den vorherrschenden Witterungsbedingungen (Baubeginn im Winter- 
oder Sommerhalbjahr). 
 
Im Bereich der Freileitungsbaustelle werden als Erstes Wegebau und Schutzstrei-
fenräumung eingeleitet, Bodenuntersuchungen durchgeführt, Maststandorte ein-
gemessen und die Gründungen der Masten eingebracht. Im Anschluss daran wer-
den die Maste an die Standorte transportiert, vor Ort montiert und im Regelfall 
mit einem Mobilkran aufgestellt. Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmon-
tage nacheinander in den einzelnen Abspannabschnitten. 
 
Um die erforderlichen Baugeräte- und Fahrzeugwege gering zu halten, wird die 
Herstellung der einzelnen Standorte in einer Arbeitsrichtung nacheinander ange-
strebt. Die erforderlichen Arbeiten an einem Mast summieren sich je nach 
Mastart, Standort und Witterungsbedingungen auf ungefähr 3 bis 6 Wochen.  

5.2 Baustelleneinrichtung, Arbeitsstreifen und Zuwegung 

An jedem Maststandort wird während des Baus ein Arbeitsraum von ca. 20 m x 
30 m zur Materialzwischenlagerung, Vormontage und Errichtung benötigt. Flä-
chenbefestigungen sind für die Lagerplätze und Arbeitsflächen meistens nicht er-
forderlich. 
Dort wo die Straßen und Wege keine ausreichende Tragfähigkeit oder Breite be-
sitzen, werden in Abstimmung mit den Unterhaltspflichtigen Maßnahmen zum 
Herstellen der Befahrbarkeit festgelegt und durchgeführt. 
 
Abseits der Straßen und Wege werden während der Bauausführung und im Be-
trieb zum Erreichen der Maststandorte und zur Umgehung von Hindernissen 
Grundstücke befahren. Hierzu ist ggf. eine temporäre Zuwegung erforderlich. 
Diese Zuwegung weist in der Regel eine Breite von 5 m auf und wird durch Ausle-
gen von Fahrbohlen, Alupanelen und ggf. temporärem Wegebau hergestellt. 
 
Die Errichtungsarbeiten schließen die Beseitigung von überschüssigem Material, 
Abfall sowie den Rückbau zwischenzeitlicher Wegebefestigungen u. ä. ein. Sofern 
bei den Baumaßnahmen und im späteren Betrieb Schäden an Straßen, Wegen und 
Flurstücken entstehen werden diese ggf. durch Sachverständige festgestellt. Der 
ursprüngliche Zustand wird in Abstimmung mit den entsprechenden Eigentümern 
bzw. Nutzern wieder hergestellt bzw. abgegolten. 
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5.3 Herstellung der Gründungen 

Zur konkreten Auswahl und Dimensionierung der Gründungen sind vor Beginn der 
Baumaßnahme Baugrunduntersuchungen an allen Maststandorten vorgesehen. 
Zur Herstellung der Fundamente erfolgt der Aushub einer Fundamentgrube.  
 
Danach folgen die Herstellung der Fundamente und anschließend die Verfüllung 
der Arbeitsräume mit zwischengelagerten Bodenaushub. Überschüssiger Bo-
denaushub wird abgefahren und unter Beachtung des Abfall- und Kreislaufwirt-
schaftsgesetz entsorgt. 

5.4 Mastmontage und Seilzug 

Die einzelnen Mastsegmente der Konstruktion werden aus Einzelteilen vormon-
tiert und anschließend in der Regel mit Hilfe eines Mobilkranes auf das Funda-
ment gestellt. 
 
Nach Abschluss der Mastmontage beginnt der Seilzug in einem komplett errichte-
ten Abspannabschnitt der Leitung. Ein Abspannabschnitt ist der Bereich zwischen 
zwei Winkelabspannmasten (WA), Winkelendmasten (WE), Winkelabzweigmasten 
(WAZ) bzw. Portalen. Die Größe und das Gewicht der eingesetzten Geräte sind 
vergleichsweise gering. Die Arbeiten finden überwiegend an den Enden der Seil-
zugabschnitte (Trommel- und Windenplätze) statt. 
 
Um Beeinträchtigungen zu vermeiden und eine Gefährdung während der Seilzuga-
rbeiten auszuschließen, werden vor Beginn der Seilzugarbeiten die Leitungsab-
schnitte vorbereitet. Über die zu kreuzenden Objekte (z.B. Straßen, Eisenbahnen 
oder Leitungen) werden Schutzgerüste errichtet, um die erforderlichen Durch-
fahrtshöhen sicherzustellen. 
 
Freileitungsseile werden schleiffrei ausgezogen, d.h. sie berühren weder darunter-
liegende Hindernisse noch den Boden. Dies erfordert eine entsprechend hohe 
Zugspannung im Seil während des Seilzuges die durch das Bremsen am Trommel-
platz und das Ziehen am Windenplatz erzeugt und ständig kontrolliert wird.  

5.5 Stufenweise Errichtung der Leitung 

Da die Errichtung der neuen Leitung in der Trasse der Bestandsleitung geplant ist, 
ist für bestimmte Arbeitsschritte ein Abschalten der Bestandsleitung erforderlich. 
Aufgrund der Bedeutung der Leitung kann diese nicht durchgehend über den ge-
samten Bauzeitraum abgeschaltet werden. Somit ist eine stufenweise Errichtung 
der Leitung und Begrenzung der Bauabschnitte erforderlich, um die Abschaltzei-
ten der Bestandleitung zu minimieren. Je nach Lage des neuen Maststandorts ist 
das Vorgehen unterschiedlich. 
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Masterrichtung im Schutzstreifen Bestandsleitung 
Die neuen Maststandorte liegen im Schutzstreifen und damit Überspannungsbe-
reich der Bestandsleitung. Die neuen Maste werden entweder in der Nähe der be-
stehenden Maste (standortnah) oder exakt an der Stelle der bestehenden Maste 
(standortgleich) errichtet. 
 
Um die Abschaltzeiten der Bestandsleitung zu minimieren, ist bei der standortna-
hen Errichtung folgender Ablauf vorgesehen:  
 
Im ersten Schritt werden die neuen Mastfundamente errichtet und anschließend 
die Maste angeliefert. Im zweiten Schritt wird die Bestandsleitung abgeschaltet, 
die vormontierten Maste mittels Autokran aufgestellt und die alten Leiterseile an 
den neuen Isolatoren befestigt. Mit dem Vorrücken der Montageeinheit werden 
dann Zug um Zug nach dem Stellen der neuen Träger die alten Masten rückge-
baut. Sind die Maste in einem Abschnitt ausgetauscht, werden die Leiterseile und 
das Lichtwellenleiter-Erdseil ausgetauscht. Mit diesem Ablauf kann die Trasse im 
Bedarfsfall täglich zugeschaltet werden.  
 
Bei der standortgleichen Errichtung ist der grundsätzliche Ablauf gleich, mit dem 
Unterschied, dass der bestehende Mast provisorisch versetzt und verankert wer-
den muss, um an der Stelle des alten Fundamentes eine neue Gründung zu errich-
ten. Nach der notwendigen Abbindezeit des Betons im neu errichteten Funda-
ment, d. h. nach etwa drei Wochen, können die dann vormontierten Maste errich-
tet und die bestehenden Master abgebaut werden. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahmen der neuen Leitung und die 
Netzsteuerung für die Bestandsleitung so koordiniert werden können, dass die 
stufenweise Errichtung der Leitung und Abschaltung der Bestandsleitung in der 
dargestellten Art und Weise erfolgen kann. Sollten im Einzelfall die Abschaltzeiten 
für die Errichtung der Leitung nicht ausreichend sein, wäre alternativ die Einrich-
tung eines Provisoriums mittels Baueinsatzkabel oder Freileitungsprovisoriums 
möglich, um die Bestandsleitung parallel zu den Baumaßnahmen betreiben zu 
können. 

5.6 Rückbaumaßnahmen 

Die geplante Leitung ist ein Ersatz für die bestehende 110-kV-Leitung. Parallel zur 
Errichtung der neuen Leitung bzw. nach Inbetriebnahme dieser erfolgt der Rück-
bau der insgesamt 11 Maste. Die bestehenden Mastfundamente werden bis ca. 
1 m Tiefe unter Geländeoberkante (GOK) abgetragen und fachgerecht entsorgt. 
Abweichungen hiervon können bei besonderen naturschutzfachlichen Erfordernis-
sen auftreten, um größere Eingriffe in den Naturhaushalt zu vermeiden.  
 
Die ehemaligen Maststandortflächen werden rekultiviert und ihrer Umgebungs-
nutzung wieder zugeführt. Die im Zuge des Leitungsabbaus zu entfernenden Be-
tonfundamentteile, Bodenaushub, Leiterseile und Stahlgittermaste werden ge-
mäß den geltenden Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzen entsorgt und dem 
Wertstoffkreislauf wieder zugeführt.  
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Im betrachteten Leitungsabschnitt sind vom Leitungsabbau ausschließlich Beton-
fundamente betroffen. Diese werden gemäß der „Handlungshilfe für den Rückbau 
von Mastfundamenten bei Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen“ (Stand Ok-
tober 2015) des Bayrischen Landesamts für Umwelt abgebaut. Das Fundamentab-
baukonzept kann auf der Webseite des LfU eingesehen werden. 
 
Die Art der abzubauenden Fundamente ist der Mastliste Abbau (Unterlage 8.2 der 
Verfahrensunterlagen) zu entnehmen. 
Die geologischen und hydrologischen Verhältnisse sind für die einzelnen rückzu-
bauenden Maststandorte im Anhang 2 zum Erläuterungsbericht dargestellt.  
 
Da die geplante Leitung im Wesentlichen in der Trasse der bestehenden Leitung 
verläuft, erfolgen die Inbetriebnahme der neuen Leitung und der Rückbau der Be-
standsleitung wie bereits im Kap. 5.5 dargelegt abschnittsweise. 
 
Nach abgeschlossenem Rückbau wird LEW auf Antrag der jeweiligen Grundstücks-
eigentümer die Löschung der im Grundbuch eingetragenen Leitungsführungs-
rechte (Dienstbarkeiten) für die abgebauten Abschnitte veranlassen. 

5.7 Beschreibung Normalbetrieb und Rückbau 

Kontrolle und Instandhaltung Freileitung 
Nach Inbetriebnahme ist die Freileitung auf viele Jahre wartungsfrei und wird 
durch wiederkehrende Prüfungen (Inspektionen) auf ihren ordnungsgemäßen Zu-
stand hin überprüft. Dabei wird darauf geachtet, dass der Abstand der Vegetation 
zu den spannungsführenden Anlagenteilen der Norm entspricht. Wartungsmaß-
nahmen des Betreibers sorgen dafür, dass bei abweichenden Zuständen der Soll-
zustand wiederhergestellt wird. 
 
Bei Freileitungen sind Trassen (Schutzstreifen) hinsichtlich des Bewuchses, stören-
den Objekten, Geländeverlauf und Bebauung zu kontrollieren. Bei den Maststand-
orten und Fundamenten konzentrieren sich Inspektionen auf den sichtbaren Fun-
damentkörper (Risse, Abplatzungen, Lageveränderung), sowie die Bodenzone (Ab-
grabungen, Anhäufungen, Unterspülungen, Bewuchs).  
 
Die unmittelbare Umgebung der Maste sollte von Gehölzen freigehalten werden, 
um einen lang anhaltenden Korrosionsschutz zu gewährleisten. Die Kontrolle der 
Stahlmasten umfasst die Prüfung hinsichtlich fehlender oder verbogener Mast-
teile, lockerer oder fehlender Verbindungsmittel, Alterung und Zustand des Korro-
sionsschutzes (Unterrostungen an Überlappungsstellen, etc.). Die Inspektion der 
Maststandorte, Fundamente und Maste erfolgt in der Regel durch eine Begehung 
vor Ort, die Inspektion der Trasse und der Stromkreise kann auch durch Beflie-
gung mit Hubschrauber durchgeführt werden. 
 
Stilllegung und Rückbau 
Sollte die errichtete Leitung endgültig stillgelegt werden, kann sie nach den dann 
gültigen Vorschriften zurück gebaut werden. 
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6. Technische Alternative Erdkabel 

6.1 Vorbemerkung 

Wie im Kap. 1.5 dargelegt, ist der § 43 h EnWG für das vorliegende Vorhaben ein-
schlägig. D. h. Hochspannungsleitungen auf neuen Trassen sind als Erdkabel aus-
zuführen, soweit die Gesamtkosten für Errichtung und Betrieb des Erdkabels die 
Gesamtkosten der technisch vergleichbaren Freileitung den Faktor 2,75 nicht 
überschreiten und naturschutzfachliche Belange nicht entgegenstehen; die für die 
Zulassung des Vorhabens zuständige Behörde kann auf Antrag des Vorhabenträ-
gers die Errichtung als Freileitung zulassen, wenn öffentliche Interessen nicht ent-
gegenstehen.  
 
Nachdem im vorliegenden Projekt eine Freileitung zur Ausführung kommen soll, 
wird in Kapitel 6 „Erdkabel“ dargestellt, warum auf diese Technologie zurückge-
griffen wird und nach Auffassung des Vorhabenträgers kein entgegenstehendes 
öffentliches Interesse erkennbar ist. 
 
Neben dem grundsätzlichen Vergleich von Erdkabel und Freileitung aus techni-
scher und umweltfachlicher Sicht wird ein grober Kostenvergleich durchgeführt. 
Abschließend wird dargestellt, warum auch bei Unterschreiten des Kostenfaktors 
Kabel – Freileitung von 2,75 im vorliegenden Fall ausnahmsweise eine Freileitung 
errichtet werden soll. 
 
Die folgenden Kapitel 6.2 bis 6.5 beschreiben die generellen Aspekte einer Verka-
belung, erst das anschließende Kapitel 6.6 befasst sich mit den hier vorliegenden 
projektspezifischen Aspekten.  

6.2 Allgemeines und Technologie 

110-kV-Erdkabel in kunststoffisolierter (öl-freier) Ausführung sind seit den frühen 
1970er Jahren auf dem Markt verfügbar. Seit über 20 Jahren werden sie auch im 
deutschen 110-kV- Hochspannungsnetz eingesetzt. Mit zunehmender Betriebser-
fahrung hat sich die VPE-Kabel-Technik (Isolierung aus vernetztem Polyethylen) 
gegenüber der früher weit verbreiteten Öl-Papier-Isolation vollständig durchge-
setzt.  

6.2.1 Kabelaufbau  

VPE-Kabel bestehen im Wesentlichen aus einem hochleitfähigen metallischen Lei-
ter aus Kupfer oder Aluminium und der dreischichtigen Kunststoffisolierung. Ein 
metallischer Schirm, z.B. aus Kupferdrähten, sorgt für die Begrenzung des elektri-
schen Feldes und ein Kunststoff-Außenmantel sorgt für die Berührungssicherheit 
und dient bei Erdverlegung als Korrosionsschutz.  
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Im Folgenden ist der typische Aufbau eines VPE-Kabels dargestellt:  
 

 
Abbildung 20: Typischer Aufbau eines VPE-Kabels 

6.2.2 Kabelanlagenzubehör 

6.2.2.1 Muffen 

Die Länge eines Kabels ist sowohl fertigungs- als auch oft transportbedingt be-
grenzt. Übersteigt die erforderliche Gesamtlänge der Kabelverbindung die maxi-
mal mögliche Fertigungslänge (abhängig von Kabeltyp und Leiterquerschnitt), 
müssen Einzelkabellängen durch Muffen verbunden werden. Muffen für VPE-Ka-
bel werden vor Ort nach der Kabelverlegung in dafür vorgesehenen Muffengruben 
montiert und müssen gegen mechanische Beschädigung geschützt werden.  
 
Für lange Kabelsysteme, bestehend aus mehreren Abschnitten und Muffen, sind 
spezielle Maßnahmen zur Schirmerdung vorzunehmen („Crossbonding“). Hierzu 
ist in unmittelbarer Nähe einer jeden Muffengrube ein spezieller verschlossener 
Erdungskasten zu installieren.  

6.2.2.2 Kabelendverschlüsse 

An den Enden jeder Kabelstrecke oder jedes Kabelsystems sind Kabelendver-
schlüsse zum Anschluss an die vorhandene Freileitung oder an eine Schaltanlage 
(Umspannwerk) zu installieren. Diese können entweder als Freiluftausführung 
ausgelegt oder für eine (gekapselte) Innenraum-Schaltanlage konzipiert sein. Als 
Freiluftausführung können sie auch platzsparend direkt auf einer zusätzlichen Tra-
verse eines Leitungsmastes installiert werden (sog. Übergangsmast). 
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Abbildung 21: Beispiel eines Übergangsmastes mit Kabelendverschlüssen (2 Ka-
belsysteme) 

 

 
Abbildung 22: Beispiel eines Übergangsmastes mit Kabelendverschlüssen (1 Ka-
belsystem) 

 



 
 

Planfeststellungsunterlage 
Erläuterungsbericht 

110-kV Leitung Anlage 67001 – Memmingen – Krugzell  
im Abschnitt von Memmingen nach Dickenreishausen 

Lechwerke AG 

 
 

Unterlage 1: Erläuterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung Anlage 67001 

(L 6) Memmingen – Krugzell im Abschnitt Memmingen - Dickenreishausen 

  78 

6.3 Bau- und Installationsphase 

6.3.1 Allgemeines 

Bei erdverlegten Kabelsystemen ist die Höhe der Leistungsübertragung im We-
sentlichen limitiert durch die Wärmeabgabe an die Umgebung. Neben der Verle-
getiefe spielen dabei auch die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Materialien) 
eine entscheidende Rolle.  
 
Je nach Stromanforderung und räumlichen Gegebenheiten kann das Kabelsystem 
im Normalfall direkt in einem rückgefüllten Graben oder in dafür vorgesehenen 
Kabelschutzrohren verlegt werden. Im Kreuzungsbereich von Verkehrswegen 
(Straßen, Bahngleise, etc.) oder anderen Versorgungsleitungen kann eine graben-
lose Verlegung, evtl. auch mit lokal größerer Verlegetiefe, erforderlich sein.  
 
Im Folgenden werden die offene und grabenlose Verlegung näher erläutert.  

6.3.2 Offene Kabelverlegung 

6.3.2.1 Kabelgrabenprofil und Arbeitsstreifen 

Für einen Stromkreis (drei Phasen eines Kabelsystems) ist entweder eine gebün-
delte Verlegung in Form eines Dreiecks wie in der folgenden Abbildung oder eine 
Flachanordnung möglich. 
 
Die Verlegung der Kabel im Dreieck stellt den anzustrebenden Standardfall dar. 
Hierdurch wird der Flächenbedarf reduziert, wodurch in erster Linie die Erdbewe-
gungen und damit die Tiefbaukosten als wesentlicher Kostenfaktor minimiert wer-
den. 
 

 
Abbildung 23: Schematischer Aufbau Kabelgraben Dreiecksverlegung (1 Kabel-
system) 

 
Eine Alternative zur Dreiecksanordung ist die Flachverlegung (Einebenenanord-
nung). Durch die größere Kabelgrabenbreite und Erdbewegungen sind die Baukos-
ten i. d. R. deutlich höher. Diese Verlegeart kommt jedoch häufig zur Anwendung, 
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wenn die Kabel durch große Übertragungsströme thermisch stark belastet wer-
den. 
 
Arbeitsstreifen 

Der Arbeitsstreifen bei Verkabelungsvorhaben besteht aus dem Kabelgraben, der 
Baustraße und den Lagerflächen für den Bodenaushub. Für den Arbeitsstreifen 
wird im freien Gelände von einer Gesamtbreite von ca. 14 m ausgegangen.  
Bei beengten Platzverhältnissen ist eine Verringerung des Arbeitsstreifens durch 
Abtransport und späteren Wiederantransport des Erdaushubs möglich. Hierfür 
fallen jedoch zusätzliche Umweltbelastungen und Kosten an. 
 
Über die Baustraße erfolgt der Transport von Maschinen und Material. Diese wird 
nach Abschluss der Bauarbeiten zurückgebaut. Eine dauerhafte Versiegelung ist 
nicht erforderlich. 
 
 

 
 

Abbildung 24: Arbeitsstreifen Kabelverlegung schematisch 

  

14 m 

Baustraße Erdaushub Kabelgraben 
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6.3.2.2 Bauablauf 

Die Baumaßnahmen bei offener Kabelverlegung unterteilen sich in die folgenden 
Arbeitsschritte: 
 

 Einrichtung Arbeitsstreifen und Anlage einer Baustraße 

 Herstellung Kabelgraben 

 Transport und Verlegung Kabel 

 Bettung und Einsanden Kabel 

 Muffen- und Endverschlussmontage 

 Inbetriebnahmeprüfung 

 Rückbau Baustraße 

 Wiederherstellung der Oberflächen, Renaturierung 
 
Die einzelnen Arbeitsschritte werden im Folgenden erläutert: 
 
Einrichtung Arbeitsstreifen und Anlage Baustraße 
Zu Beginn der Kabelverlegung erfolgen die Räumung des Arbeitsstreifens und die 
Herstellung einer Baustraße, soweit nicht bestehende Straßen und Wege genutzt 
werden können. 
 
Herstellung von Kabelgraben  
Die Kabelbaustelle wird in Bauabschnitte unterteilt. Die Länge der Bauabschnitte 
wird durch die maximal mögliche Kabellänge, und damit die Lage der Muffenbau-
werke, bestimmt.  
 
Bei der offenen Kabelverlegung bestimmen umfangreiche Erdarbeiten für die Ka-
beltrasse sowie für die Bauwerke der Kabelverbindungen (Muffen) die Bauphase. 
Der komplette Aushub der Muffenbauwerke und der nicht zum Verfüllen geeig-
nete bzw. benötigte Kabelgrabenaushub muss abtransportiert und deponiert wer-
den (ca. 50 % des Aushubs). Das spezielle Rückfüllmaterial für den Bereich der Ka-
bel im Graben muss herantransportiert werden. Entlang der Trasse sind immer 
Teilstücke über einen bestimmten Zeitraum wegen des offenen Grabens blockiert.  
Sofern der Kabelgraben im Bereich des Grundwassers liegt ist eine Wasserhaltung 
zur Entwässerung des Kabelgrabens während der Baumaßnahmen erforderlich. 
 
Transport und Verlegung der Kabel 
Je nach Kabelverlegeanordnung und Kabellänge können die Kabeltrommeln (un-
abhängig von der Spannungsebene) einen Durchmesser von bis zu 4,5 m und eine 
Breite von ca. 3,5 m haben. Zum Transport dieser Kabeltrommeln kommen Fahr-
zeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 50 t zum Einsatz. 
 
Der offene Kabelgraben wird zunächst mit einer Grundschicht aus geeignetem 
Bettungsmaterial ausgestattet, auf deren kompaktierter glatter Oberfläche tem-
porär abschnittsweise Verlegerollen platziert werden. Anschließend erfolgt der 
Einzug der Kabel in den offenen Kabelgraben. Am Ende des Zugvorgangs wird das 
Kabel an seiner finalen Position von den Rollen in den Bettungssand gelegt. 
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Bettung, Einsanden der Kabel 
Nach erfolgter Verlegung der Einzelkabel wird der Kabelgraben zunächst mit ge-
eignetem Bettungsmaterial zur Begrenzung der Temperaturerhöhung im Nahbe-
reich der Kabel teilweise verfüllt und kompaktiert. Hierzu eignen sich Magerbeton 
oder ein spezielles Sand-Zement-Gemisch. Das restliche Volumen kann mit locke-
rem Aushubmaterial rückgefüllt werden.  
 
Über dem Bettungsmaterial wird ein Warnband verlegt. Zudem werden als für zu-
sätzlichem Schutz auf die Sandbettung Fertigbeton-Platten verlegt werden. Der 
obere Bodenhorizont wird mit dem separat gelagerten Oberboden verfüllt. Nach 
Abschluss der Baumaßnahme wird das Gelände wieder in den ursprünglichen Zu-
stand zurückversetzt. 
 
Muffen- und Endverschlussmontage 
Für die Installation der Kabelmuffen an den Muffenorten ist temporär ein Monta-
gezelt über der Muffengrube zu errichten. Schwertransporte oder Kranarbeiten 
sind an den Muffenorten nicht erforderlich.  
 
Inbetriebnahmeprüfung 
Nach erfolgter Muffen- und Endverschlussmontage, sowie der Fertigstellung der 
Erd-/ „Crossbonding“-Verbindungen kann die finale Hochspannungsprüfung erfol-
gen. 
Hierzu wir eine mobile Hochspannungs-Resonanz-Spannungsquelle, die auf einem 
handelsüblichen Sattelschlepper (40 t) platziert ist, in der Nähe des Übergangs-
bauwerks platziert und an die Freiluft-Endverschlüsse angeschlossen.  

6.3.3 Grabenlose Bauweise 

Sofern eine offene Verlegung im Graben aufgrund von Hindernissen im Trassen-
korridor (z. B. Verkehrswege, größere Gewässer) oder beengten Platzverhältnis-
sen nicht möglich ist, wird eine grabenlose (geschlossene) Bauweise angewandt. 
Diese ist -auf die Länge bezogen- i.d.R. teurer als eine offene Bauweise. 
 
Der Bauablauf bei geschlossener Bauweise ist von dem jeweiligen Bohr- bzw. 
Pressverfahren abhängig. Grundsätzlich ist eine grabenlose Bauweise mittels hori-
zontaler Bohrungen, horizontaler Pressungen, Horizontal-Spülbohrverfahren oder 
mit dem Mikrotunnelverfahren möglich. Die Entscheidung über das konkrete Ver-
fahren richtet sich nach örtlichen Verhältnissen und dem Untergrund. 
 
Beispielhaft wird im Folgenden das sogenannte Horizontal-Spülbohrverfahren 
(engl. „Horizontal Directional Drilling” = HDD) beschreiben. Hierbei wird in ver-
schiedenen Stufen Bodenmaterial mit einer Bohrsuspension (z.B. Bentonitspü-
lung) gelockert und „ausgespült“, d.h. geräumt. Die Bohrung beginnt in der Start-
grube und endet in der Zielgrube.  
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Arbeitsschritte grabenlose Verlegung: 
 
• Herstellen einer Startgrube und einer Zielgrube 
• Vorfertigen des Stranges durch Verschweißen der HDPE-Rohre 
• Erstellung der Pilotbohrung 
• Aufweitung und Räumung 
• Einziehen des vorgefertigten Stranges 
• Einbringen des Zugseils für den späteren Kabeleinzug 
• Kalibrierung der Rohre und Verschließen der Rohrenden. 
 

6.4 Betriebsphase 

6.4.1 Schutzstreifen Betriebsphase 

Zum Schutz der Kabel vor Beschädigung ist die Freihaltung eines Schutzstreifens 
erforderlich. In dem Schutzstreifen sind keine tief wurzelnden Gehölze und keine 
Gebäude zulässig. Landwirtschaftliche Nutzung bzw. Verkehrsflächen im Schutz-
streifen sind möglich. Die Breite des Schutzstreifens bestimmt sich nach der Verle-
geanordung der Kabel und ob die Kabel in Schutzrohren liegen. 

6.4.2 Wartung 

VPE-Kabel sind während ihrer Lebensdauer wartungsfrei. Allerdings sind regelmä-
ßig Inspektionen erforderlich, um zu prüfen, ob mechanische Schäden oder Be-
wuchs u.U. den weiteren Betrieb des Kabels beeinträchtigen können.  

6.4.3 Emissionen  

Wärmeabgabe 
Beim Betrieb der Kabel entsteht Wärme welche über die Kabelbettung an das um-
gebende Erdreich abgegeben wird. Aufgrund der Verlegetiefe ergeben sich jedoch 
bei ordnungsgemäßer Einbettung keine erheblichen Auswirkungen auf die land-
wirtschaftliche Nutzung oder Bewuchs im Schutzstreifen. 
 
Magnetfeld 
Bei Stromfluss emittiert ein Kabelsystem ein elektromagnetisches Wechselfeld. 
Bei einer gebündelten Anordnung sind die magnetischen Felder deutlich geringer 
als bei Einebenenanordnung.  
Im Gegensatz zu Freileitungen ist ein elektrisches Feld jedoch nicht vorhanden, da 
die einzelne Kabelader durch einen Metallmantel geschirmt ist.  
 
Sonstige Emissionen 
Während des Betriebs gehen ansonsten von dem Erdkabelsystem keine Emissio-
nen (z. B. Schall- oder Luftemissionen) aus.  
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6.5 Genereller technischer Vergleich Freileitung und Kabel 

Freileitungen sind eine technisch ausgereifte Technologie zur Übertragung von 
großen Mengen elektrischer Energie über große Entfernungen. Der Bau und Be-
trieb von Freileitungen auf der Hochspannungsverteilebene beruht auf jahrzehn-
telanger Erfahrung.  
Erdkabel in VPE-Technologie sind zwar auf der 110 kV-Verteilnetzebene ebenfalls 
seit Jahrzehnten im Einsatz, bisher jedoch vor allem in städtischen, dicht bebauten 
Gebieten.  
Beide Technologien unterscheiden sich jedoch deutlich in ihrem Betriebsverhal-
ten. Insbesondere Zwischenverkabelungen als Unterbrechung von (bestehenden) 
Freileitungen erhöhen das Ausfallrisiko der Gesamtleitung und verringern ggf. de-
ren Verfügbarkeit.  
 
In der folgenden Tabelle werden Freileitung und Kabel grundsätzlich anhand ver-
schiedener technischer Kriterien gegenübergestellt.  
 

Kriterium Freileitung VPE Kabel 
 

Elektrische Festigkeit  
(Isolation) 

Selbstheilende Luftisolie-
rung mit hoher elektrischer 
Festigkeit 

Keine Selbstheilung der 
Kunststoffisolierung möglich, 
bleibender Schaden 

Überlastbarkeit Leistungsreserve durch 
Überlastbarkeit gegeben 

Kurzzeitige Überlastbarkeit 
in engen Grenzen gegeben  

Elektrische Verluste i. d R. höher i. d R. niedriger 

Fehleranfälligkeit ge-
nerell 

höhere Fehleranfälligkeit 
bedingt durch Witterungs-
einflüsse, Fehler aber meist 
ohne Folgen 

geringere Fehleranfälligkeit 
jedoch Fehler immer mit 
bleibenden Schäden verbun-
den 

Fehleranfälligkeit bei 
Zwischenverkabelun-
gen 

Keine Fehleranfälligkeit, die 
sich von der Kabel- auf die 
Freileitungsstrecke negativ 
auswirkt. 

bedingt durch die höhere 
Fehleranfälligkeit der Freilei-
tung durch Witterungsein-
flüsse negative Beeinflus-
sung der Teilkabelstrecke 

Nichtverfügbarkeit Reparaturdauer Stunden 
bis Tage 

Reparaturdauer in Wochen, 
damit trotz geringerer Feh-
leranfälligkeit deutlich hö-
here Nichtverfügbarkeit 

Lebensdauer Abgesehen von den regulä-
ren Instandhaltungsmaß-
nahmen (Korrosionsschutz, 
Leiterseiltausch etc.) bis zu 
80 Jahren unter Beibehal-
tung der Trassenführung. 

40 Jahre (auf Basis von Lang-
zeitprüfungen)  
Danach Komplettersatz ggf. 
mit anderer Trassenführung 
erforderlich. 

Rückbau Vollständiger Rückbau und 
Verwertung möglich 

Rückbau und Verwertung 
teilweise nicht möglich (z. B. 
HDD-Strecken) 
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Kriterium Freileitung VPE Kabel 
 

Betriebserfahrung Jahrzehntelange Betriebs-
erfahrung, Im Einsatz seit 
1912 

In Deutschland im Einsatz 
seit ca. 1990-er Jahre 

Tabelle 9: Technischer Vergleich Freileitung und Kabel 

Erläuterungen zur Tabelle: 
 
Elektrische Festigkeit (Isolation) 
Bei einer Freileitung erfolgt bei Auftreten eines Überschlages zwischen zwei Lei-
tern oder zwischen einem Leiter und geerdeten Teilen eine automatische (Kurz-) 
Abschaltung. Nach der Wiedereinschaltung ist die elektrische Festigkeit bei der 
Freileitung wieder vorhanden. 
Im Gegensatz zur Luftisolation bei Freileitungen führen Zusammenbrüche der 
elektrischen Festigkeit von Feststoffisolationen, wie hier bei Kunststoffkabeln ge-
geben, stets zur dauerhaften Schädigung und sind daher unumkehrbar.  
 
Überlastbarkeit 
Die Übertragungsleistung einer Freileitung hängt von den Umgebungsbedingun-
gen ab. Bei bestimmten vorherrschenden Witterungen (z.B. kühlere Temperatu-
ren, Wind) ergeben sich Reserven.  
Auch das Kabel hat Reserven, abhängig von der Auslegung und der thermischen 
Dimensionierung, diese sind jedoch deutlich geringer als bei einer Freileitung. Re-
serven ergeben sich durch die große thermische Zeitkonstante des Kabels. 
Überlastungen über die thermische Auslegung hinaus führen aber beim Kabel zu 
irreversiblen Schäden der Kunststoffisolierung, die langfristig zu Durchschlägen 
und somit zu einer signifikanten Verringerung der Lebensdauer führen können. 
Deshalb wird der Überlastschutz beim Kabel wesentlich enger bemessen. Im Stör-
fall wird ein Kabel früher durch den Schutz abgeschaltet, was einen betrieblichen 
Nachteil darstellt und die Risiken der Versorgungssicherheit erhöht. 
 
Elektrische Verluste 
Die bezogenen elektrischen Verluste sind bei Kabelsystemen in erster Linie auf-
grund der größeren verwendeten Leiterquerschnitte (Cu oder Al) kleiner als bei 
Freileitungen.  
 
Fehlerverhalten 
Teilverkabelungen haben erhebliche betriebliche Nachteile. Bedingt durch die hö-
here Fehleranfälligkeit der Freileitung durch Witterungseinflüsse ergeben sich im 
gelöscht betriebenen HS-Netz der LVN negative Beeinflussungen der Teilkabel-
strecke. Durch Fehler auf der Freileitung ergeben sich im gelöscht betriebenen 
Netz häufig stehende Erdschlüsse. Die durch den Erdschluss entstehende Span-
nungsanhebung auf den nicht betroffenen Phasen kann die Isolation des Kabels in 
unzulässiger Weise überbeansprucht werden und somit zu einem Ausfall führen. 
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Nichtverfügbarkeit 
Obwohl Kabelsysteme keinen äußeren Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und 
ihre Fehleranfälligkeit daher geringer ist, sind hierbei mögliche Reparaturen mit 
deutlich höherem logistischem Aufwand verbunden (z.B. Ausbaggern). Auch die 
Ersatzteillagerung und die Verfügbarkeit von spezialisiertem Montagepersonal, 
sind hierbei von entscheidender Bedeutung.  
 
Lebensdauer 
Die Lebensdauer einer Freileitung wird mit ca. 80 Jahren angesetzt, jene eines 
Kunststoffkabels mit ca. 40 Jahren. Das bedeutet, das Kabel ist über die Lebens-
dauer einer Freileitung zweimal zu verlegen und zu demontieren, mit allen damit 
verbundenen Belastungen für Mensch und Umwelt sowie mit zweifachen Investi-
tionskosten. Bei der Freileitung muss innerhalb der Lebensdauer nur vom Korrosi-
onsschutz der Masten und Fundamentköpfe ausgegangen werden, gegebenenfalls 
bei hohen Fremdschichtklassen (hohe Verschmutzungsbelastung) auch vom Aus-
tausch der Leiter und Isolatoren. 
 
Rückbau und Verwertung 
Abgesehen von tiefgründigen Fundamenten, können Freileitungen komplett zu-
rückgebaut werden und ein Großteil der Materialien wiederverwendet werden. 
Bei erdverlegten Kabelsystemen ist ein kompletter Rückbau möglicherweise nicht 
immer gewährleistet. Insbesondere HDD-Strecken, z.B. bei Fluss- oder Straßen-
kreuzungen o.ä., bereiten hierbei Probleme. Zudem kann lediglich der metallische 
Kabelleiter komplett verwertet werden, während ein Großteil der anfallenden 
Kunststoffisolation der Entsorgung zufallen muss.  
 
Betriebserfahrung 
Während Freileitungen aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung als etablierte Tech-
nik akzeptiert sind, ist die Betriebserfahrung mit 110 kV-VPE-Kabeln vergleichs-
weise gering.  
 
Betriebliche Aspekte  
Beim Einbinden einer Erdkabelstrecke in das ländlich strukturierte 110-kV-Freilei-
tungsnetz der LEW würden einige zusätzliche, betriebsrelevante Probleme auftre-
ten:  
 

 Der Erdschlussstrom im Fehlerfall beträgt das ca. 30 bis 40-fache verglichen 
mit einer äquivalenten 110-kV-Freileitung. Deshalb ist der mögliche Zubau an 
Erdkabeln im Netz längenmäßig begrenzt.  

 Ein kompletter Schutz der Kabelstrecke vor Beschädigungen bei erhöhter Span-
nung (z. B. durch Blitzeinschlag oder Erdschlüssen im Freileitungsnetz) ist trotz 
zusätzlichen Überspannungsableitern nicht komplett gewährleistet.  

 Grundsätzlich ist die Netzsicherheit und Versorgungsqualität bei der Verwen-
dung von 110-kV-Erdkabeln geringer als die von Freileitungen, da für Fehlersu-
che, Erdarbeiten, Montage und Spannungsprüfung eine deutlich längere Zeit 
benötigt wird.  
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Fazit 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass aus technischer Sicht 110-kV-Erdka-
bel gegenüber Freileitungen mit deutlichen Nachteilen verbunden sind. 

6.5.1 Vergleich Freileitung und Kabel aus Umweltsicht 

Beim Vergleich von Freileitungen und Kabeln aus Umweltsicht kann nicht generell 
einer Technologie der Vorzug gegeben werden. Je nach Schutzgut sind die Auswir-
kungen unterschiedlich. Allgemein kann feststellt werden, dass durch ein Kabel-
vorhaben andere Schutzgüter als durch eine Freileitung belastet werden.  
Sowohl Freileitungen als auch Kabelsysteme weisen Eigenschaften auf, die - je 
nach Naturraumausstattung - zu erheblichen Beeinträchtigungen führen können. 
Bei der Errichtung einer Kabelanlage kommt es insbesondere in der Bauphase zu 
umfangreichen Eingriffen auf der gesamten zu verkabelnden Strecke.  
Von der Verlegung eines Erdkabels werden die Schutzgüter Vegetation, Grund-
wasser und Boden in höherer Intensität belastet als durch die Errichtung einer 
Freileitung. Ferner geht mit der Erdverkabelung auch ein stärkerer Eingriff in das 
Grundeigentum einher. 
 
Freileitungen sind im Regelfall mit größeren Eingriffen in das Landschaftsbild ver-
bunden im Vergleich zum Erdkabel. Weiterhin besteht bei Freileitungen die Kollisi-
onsgefahr von Vögeln mit den Leiterseilen. 
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6.6 Projektbezogene Darstellung Erdkabel 

Im Folgenden wird die Alternative Erdkabel konkret für die Leitung Memmingen – 
Krugzell im Abschnitt zwischen Memmingen und Dickenreishausen als Vollverka-
belung beschrieben. 
 
Mögliche Teilverkabelungen 
Die im folgenden Kapitel beschriebenen Ausführungen für die Vollverkabelung 
gelten grundsätzlich in gleicher Weise auch für mögliche teilweise Verkabelungen. 
 
Im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden weder von den betroffe-
nen Gemeinden noch von betroffenen Masteigentümern Forderungen nach kon-
kreten Teilverkabelungen geäußert, eine detaillierte Ausarbeitung konkreter 
(Teil- )Trassen erfolgt jedoch für den Bereich der Maste Nr. 13 (neu) und Nr. 19 
(neu), da hier die Vorschrift § 43 h EnWG (Verkabelungspflicht auf neuen Trassen) 
einschlägig ist. 
 
Grundsätzlich sind kurze Teilverkabelungen im Vergleich zu einer längeren Voll-
verkabelung absolut gesehen zwar geringfügig wirtschaftlicher, spezifisch auf den 
betrachteten Abschnitt durch die kostenintensiven Übergangsbauwerke und pro-
jektspezifischen Fixkosten deutlich teurer. Der Kostenfaktur Kabel zu Freileitung 
wird bezogen auf den verkabelten Abschnitt also erheblich ungünstiger.  
 
Eine Entlastung des Landschaftsbildes bei kurzen Teilverkabelungen ist durch die 
massiv sichtbaren Übergangsbauwerke kaum gegeben. 
 
Die detaillierten Ausführungen zur Teilverkabelung finden sich im Kapitel „Aus-
nahme von der Verkabelungspflicht“. 

6.6.1 Anforderungen, technische Grunddaten 

Für die Auslegung des Kabelsystems sind in erster Linie die Übertragungsleistung 
und damit der maximale elektrische Übertragungsstrom, sowie die Verlege- und 
Betriebsbedingungen entscheidend. 
 
Die Übertragungsleistung der mit einer Freileitung technisch vergleichbaren Ka-
belvariante ergibt sich aus den erforderlichen Parametern der Freileitung hinsicht-
lich Nennspannung und geforderter Dauerstrombelastbarkeit. Diese wiederum er-
geben sich aus den Anforderungen aus Netzberechnungen der technischen Netz-
planung der LEW Verteilnetz GmbH. 
 
Die wichtigsten Auslegungsparameter der geplanten Leitung sind in der folgenden 
Tabelle 10 dargestellt. 
 

Parameter je System  

Nennspannung 110 kV 

Geforderte Übertragungsleistung 120 MVA 

Redundanz n-1 (Einfach-Ringleitung) 
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Belastungsgrad 1,0 (Dauerlast)  

Aus diesen Angaben:  
max. elektrischer Übertragungsstrom, 
der von einer Freileitung sowie einem 
Kabel gleichsam dauerhaft übertragen 
werden kann 

680 A 

Tabelle 10: Technische Randbedingungen Kabelauslegung 

Entsprechend der o.g. Auslegungsparameter ist für die Leitung ein Kabelsystem (1 
x 3 Einleiterkabel) erforderlich. 
 
Entsprechend der Auslegungsparameter und Verlegebedingungen ergibt sich vor-
zugsweise ein technisch-wirtschaftlich optimaler Leiterquerschnitt von 1.000 mm² 
Aluminium. 
 

Parameter  

Leiterquerschnitt 1.000 mm² Aluminium  

Anzahl der parallelen Stromkreise 1 

Verlegung Einebenenanordnung 
im Boden (in Rohren) 

Tabelle 11: Ergebnis Auslegung Kabelsystem 

6.6.2 Dimensionierung Kabelgraben 

Wie oben beschrieben, ist für das konkrete Leitungsvorhaben ein Kabelsystem er-
forderlich. Deshalb ergeben sich bei Dimensionierung des Kabelgrabens eine Drei-
ecksanordnung der Kabelschutzrohre und eine Breite des Kabelgrabens von insge-
samt ca. 2 m. 
 
Bezüglich des Kabelgrabens wird von einer Mindestüberdeckung der Kabel von 1,2 
m ausgegangen, woraus eine Verlegetiefe von bis zu 1,6 m resultiert. 
 
Arbeitsstreifen 
Während der Bauphase wird ein Arbeitsstreifen von ca. 14 m benötigt. Sofern vor-
handene Straßen und Wege für die Baumaßnahme genutzt werden können, redu-
ziert sich die zusätzlich während der Bauzeit beanspruchte Breite auf ca. 9 m. 
 
Schutzstreifen 
Bei der gewählten Verlegung der Kabel in Dreiecksanordnung (Flachverlegung) be-
trägt die Schutzstreifenbreite in der Betriebsphase insgesamt ca. 4 m. Bei direkter 
Erdverlegung (ohne Schutzrohr) müsste der Schutzstreifen mindestens doppelt so 
breit sein, um eine Durchwurzelung zu verhindern. 
 
Der grundsätzliche Aufbau des Kabelgrabens kann im vorliegenden Projekt ver-
wendet werden und ist bereits in Abbildung 23 dargestellt. 
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6.6.3 Kabeltrasse 

Im vorliegenden Projekt kann auf Grund fehlender durchgängiger West-/Ost-
Wegeverbindungen keine Trasse ausgewählt werden, die überwiegend oder gar 
vollständig über öffentlichen Grund verläuft. Für eine Verkabelung müssten somit 
in erheblichem Umfang private Grundstücke in Anspruch genommen werden.  
 
Die Trasse würde am bestehenden Winkelabspannmast Stp. Nr. 114 der Anlage 
11651 beginnen. Hier würde die Leitung direkt von der bestehenden rechten Tra-
verse dieses Mastes mittels einer Senkrechtabspannung auf einen neu zu errich-
tenden Kabelübergangsmast geführt. Dieser Kabelübergangsmast (KA-Mast) 
würde sich auf der Flur-Nr. 1920 in der Gemarkung Dickenreishausen im Abstand 
von ca. 5 bis 10 Metern zum bestehenden Mast Nr. 114 befinden. 
 
Die am KA-Mast beginnende Kabeltrasse würde mangels sinnvoll nutzbarer öf-
fentlicher Grundstücke parallel zur bestehenden Freileitung in landwirtschaftlich 
genutzten Grundstücken verlegt. Im Bereich des Hangwaldes und der Buxachque-
rung würde die Kabelleitung mit Hilfe grabenloser Verfahren verlegt.  
Im Bereich des Mastes Stp. Nr. 15 (alt) könnte ein bestehender Wirtschaftsweg 
(Flur-Nr. 91/2, Gemarkung Dickenreishausen) für die Kabeltrasse genutzt werden. 
Anschließend müsste die Kabelleitung wieder in privaten landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen verlaufen. Die Trasse würde in teilweiser Bündelung mit einer be-
stehenden 20-kV-Freileitung der LEW etwas weiter nördlich geführt, als die beste-
hende und zu erneuernde Freileitungstrasse. 
Auf dem Grundstück mit der Flur-Nr. 115/4 müsste am Ende der Kabelstrecke zur 
Anbindung an die bestehende Freileitung ein Kabelaufführungsmast errichtet 
werden, von diesem würde anschließend ein kurzes Spannfeld als Freileitung zum 
bestehenden Mast Stp. Nr. 39 führen.  
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Die Länge dieser Grobtrasse für das Erdkabel würde ca. 2,4 km betragen. Zusätz-
lich müsste ein ca. 0,2 km langes Spannfeld als Freileitung errichtet werden. 
Die folgende Abbildung zeigt den Verlauf der möglichen Trasse (in rot-gestrichel-
ter Farbe). 

 
Abbildung 25: Mögliche Kabelvariante 
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6.6.4 Muffen und Kabelanlage 

Unter Berücksichtigung der Trassenlänge von ca. 2,4 km ergeben sich für die Ver-
kabelung voraussichtlich 3 Einzelkabellängen (1 Kabeltrommel mit maximal ca. 
1.000 m). Daraus resultieren unter Berücksichtigung von teilweise notwendigem 
„Crossbonding“ für die Schirmerdung 3 Muffenorte für das System. An den Enden 
der Kabelübergangsbauwerke (Kabelendmasten) sind jeweils drei Freiluftendver-
schlüsse auf dem Übergangsmast und drei Überspannungsableiter zu installieren. 

6.6.5 Kostenschätzung 

Im Folgenden werden auf Grundlage der Grobtrasse die geschätzten Kosten einer 
Vollverkabelung der Leitung Memmingen – Krugzell im Abschnitt Memmingen - 
Dickenreishausen dargestellt. 
 
Die Gesamtkosten für die Alternative Erdkabel setzen sich zusammen aus den Be-
schaffungs- und Installationskosten für die Kabelverbindungen und den Tiefbau-
kosten für die (gemeinsame) Trasse. 
 
Hinzu kommen die Kosten für den Abbau der bestehenden Freileitung sowie die 
notwendige Errichtung für die Kabelübergangsbauwerke. 
 
Kostenposition Kabelsystem 
Zur Schätzung der Kabelkosten wurden Budgetpreise von namhaften Kabelher-
stellern zu Grunde gelegt (Stand: Juli 2018). Für das Kabelsystem ergeben sich Be-
schaffungs- und Installationskosten von insgesamt ca. 1,12 Mio. Euro. Darin ent-
halten sind alle Montagekosten und Prüfaufwendungen (Inbetriebnahme) sowie 
die notwendigen Erdungsanlagen. Aufgrund der Systemlänge möglicherweise not-
wendige Aufwendungen für Kompensationsanlagen sind darin jedoch nicht be-
rücksichtigt.  
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Kostenposition Tiefbau 
Die Tiefbaukosten für die insgesamt ca. 2,4 km lange Trasse wurden auf Basis von 
Erfahrungswerten für ähnliche Projekte mit ca. 0,55 Mio. Euro geschätzt.  
 
Investitionskostenvergleich 
 

Kabelsystem und Installation 1,12 Mio.€ 

Tiefbau  0,55 Mio.€  

Kabelübergangsbauwerke 0,54Mio. € 

Rückbau Bestandsleitung und Seilarbeiten 
Freileitung 

0,11 Mio. € 

Gesamtkosten Kabel 2,32 Mio.€ 

  

Gesamtkosten Freileitung inkl. Abbau 1,1 Mio.€ 

Kostenfaktor 2,11 

Tabelle 12: Zusammenfassung Kosten Kabel und Freileitung 

Die Alternative Erdkabel ergibt sich demnach zu 2,11 Mio. Euro. Die Kosten für die 
geplante Freileitungsvariante (Projektlänge 2,4 km) wurden zu 1,1 Mio. Euro ge-
schätzt.  
 
Daraus ergibt sich ein Mehrkostenfaktor bei den Investitionskosten von ca. 2,11 
des Kabels gegenüber der Freileitung. 
 

6.6.6 Beschreibung der Teilverkabelung und Kostenschätzung nach § 43 h 
EnWG 

Trassenbeschreibung 
 
Im vorliegenden Projekt orientiert sich die Trasse der Teilverkabelung an der 
Trasse der bereits beschriebenen Vollverkabelung, mit dem Unterschied, dass die 
Erdkabelstrecke erst am neu zu errichtenden Kabelaufführungsmast (KA-Mast) 
Stp. Nr. 13 (neu) beginnt. Auch bei dieser Alternative kann auf Grund fehlender 
durchgängiger West-/Ost-Wegeverbindungen keine Trasse ausgewählt werden, 
die überwiegend oder gar vollständig über öffentlichen Grund verläuft. Für eine 
Verkabelung müssten somit in erheblichem Umfang private Grundstücke in An-
spruch genommen werden.  
 
Die am KA-Mast beginnende Kabeltrasse würde im Bereich der Buxachquerung 
mit Hilfe grabenloser Verfahren verlegt.  
Im Bereich des Mastes Stp. Nr. 15 (alt) könnte ein bestehender Wirtschaftsweg 
(Flur-Nr. 91/2, Gemarkung Dickenreishausen) für die Kabeltrasse genutzt werden. 
Anschließend müsste die Kabelleitung wieder in privaten landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen verlaufen. Die Trasse würde in teilweiser Bündelung mit einer be-
stehenden 20-kV-Freileitung der LEW etwas weiter nördlich geführt, als die beste-
hende und zu erneuernde Freileitungstrasse. 



 
 

Planfeststellungsunterlage 
Erläuterungsbericht 

110-kV Leitung Anlage 67001 – Memmingen – Krugzell  
im Abschnitt von Memmingen nach Dickenreishausen 

Lechwerke AG 

 
 

Unterlage 1: Erläuterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung Anlage 67001 

(L 6) Memmingen – Krugzell im Abschnitt Memmingen - Dickenreishausen 

  93 

Auf dem Grundstück mit der Flur-Nr. 115/4 müsste am Ende der Kabelstrecke zur 
Anbindung an die bestehende Freileitung ein Kabelaufführungsmast errichtet 
werden, von diesem würde anschließend ein kurzes Spannfeld als Freileitung zum 
bestehenden Mast Stp. Nr. 39 führen. 
 
Die Länge dieser Grobtrasse für das Erdkabel würde ca 1,5 km betragen. Zusätzlich 
müsste ein ca. 0,2 km langes Spannfeld im westlichen Bereich als Freileitung er-
richtet werden und die ca. 0,9 km lange Bestandstrasse als Freileitung im östli-
chen Bereich erneuert werden. 
 
Die folgende Abbildung zeigt den Verlauf der möglichen Trasse (Erdkabel in rot-
gestrichelter Farbe, Freileitung in rot-durchgezogener Farbe). 
 

 
Abbildung 26: Teilverkabelung Dickenreishausen 
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Kostenermittlung 
 
Für den Kostenvergleich nach § 43 h EnWG, d. h. die Errichtung von Hochspan-
nungsleitungen auf neuen Trassen, sind grundsätzlich die Gesamtkosten heranzu-
ziehen. 
 
Die Investitionskosten für die Teilverkabelung wurden nach gleicher Methodik er-
mittelt wie für die Vollverkabelung, siehe hierzu Kapitel „Kostenschätzung Vollver-
kabelung“. Zu beachten ist, dass sich die Kosten nur auf den Teilbereich mit neuer 
Trasse beziehen, d. h. die Kosten für die Verkabelung sowie die Freileitung im Be-
reich zwischen Mast 14 (alt) und Mast 21 (alt). 
 
Sie betragen gemäß nachstehender Tabelle: 
 

Kabelsystem und Installation 0,71 Mio.€ 

Tiefbau  0,38 Mio.€  

Kabelübergangsbauwerke 0,54 Mio. € 

Rückbau Bestandsleitung und Seilarbeiten 
Freileitung 

0,07 Mio. € 

Gesamtkosten Kabel 1,7 Mio.€ 

  

Gesamtkosten Freileitung inkl. Abbau 0,63 Mio.€ 

Kostenfaktor 2,7 

Tabelle 13: Zusammenfassung Investitionskosten Kabel und Freileitung Teil-
verkabelung 

Diese berücksichtigen neben den Investitionskosten noch folgende weitere Kos-
tenfaktoren: 
 

 Betriebs- und Wartungskosten (sowohl Freileitung als auch Kabel) 

 Indirekte Systemkosten (Sekundärkosten eines Kabels) 

 Verlustkosten (sowohl Freileitung als auch Kabel) 
 
Im vorliegenden Fall ergibt diese weiterführende Betrachtung folgendes Ergebnis: 
 

Gesamtkosten6 Kabel Freileitung 

Investitionskosten 1,7 Mio. € 0,63 Mio. € 

Indirekte Systemkosten 0,024 Mio. € 0 Mio. € 

Betriebs- und Wartungskosten  0,022 Mio. € 0,1 Mio. € 

Verlustkosten 0,006 Mio. € 0,027 Mio. € 

   

Gesamtkosten  1,752 Mio. € 0,757 Mio. € 

Kostenfaktor 2,3  

                                                           
6 Die jährlichen Kosten (Verlustkosten, Betriebs- und Wartungskosten) werden als kapitalisierte Kosten (Barwert) 
angegeben. 
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Tabelle 14: Zusammenfassung Gesamtkosten Kabel und Freileitung Teilver-
kabelung 

 
Unter den gegebenen Annahmen ergibt sich ein Mehrkostenfaktor von ca. 2,3 des 
Erdkabels zur Freileitung. Entsprechend wäre gemäß § 43 h EnWG grundsätzlich 
der Ausführung als Erdkabel Vorrang zu geben. 

6.6.7 Ausnahme von der Verkabelungspflicht nach § 43 h EnWG 

Eine Errichtung als Freileitung ist gemäß § 43 h Halbsatz 2 EnWG auch bei Unter-
schreiten des Kostenfaktors von 2,75 (Kabel – Freileitung) möglich, wenn öffentli-
che Interessen nicht entgegenstehen.  
 
Die geplante Freileitungstrasse soll künftig mit einem Abstand von minimal ca. 
140 m zum Ort Dickenreishausen verlaufen. Derzeit verläuft die Freileitung zum 
Teil direkt über der Wohnbebauung. Als Ergebnis der im Vorfeld der Planung 
durchgeführten Betrachtungen durch die Vorhabenträgerin verursacht die Tras-
senverschiebung bei Dickenreishausen keine erheblichen Beeinträchtigungen von 
Umweltbelangen. 
Eine Freileitungstrasse kann jedoch grundsätzlich Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes nach sich ziehen. 
 
Nachdem durch die Verlegung der Freileitungstrasse im vorliegenden Projekt 
eben kein negativer Einfluss auf die Entwicklungsmöglichkeiten bzw. Planungsfrei-
heit der Gemeinde auftritt, sondern im Gegenteil diese erheblich verbessert wer-
den, kommt nach Auffassung der Vorhabenträgerin ausschließlich das Interesse 
einer Vermeidung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes als ein „entge-
genstehendes öffentliches Interesse“ im Sinne des § 43 h EnWG in Betracht. 
 
In diesem Zusammenhang ist im vorliegenden Projekt zunächst zu prüfen, ob die 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bei der Errichtung einer Freileitungstrasse 
erheblich von der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes abweicht, die bei einer 
Verwirklichung des Projektes als 110-kV-Erdkabel entsteht. 
Anschließend ist zu prüfen und zu bewerten, ob diese unterschiedliche Beein-
trächtigung von so großem Gewicht ist, dass sie ein entgegenstehendes öffentli-
ches Interesse begründet. 
 
Für die Prüfung ist die Betroffenheit des Landschaftsbildes zweckmäßigerweise in 
zwei unterschiedliche Teilbereiche, einen westlichen Bereich (Acker- und Wiesen-
flächen nördlich Dickenreishausen) und einen östlichen Bereich (Buxachtal und 
angrenzender Hangwald) aufzuteilen. 
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Westlicher Bereich bei Dickenreishausen 
 
Bei der Bewertung des Eingriffs in das Landschaftsbild ist zunächst festzustellen, 
dass im westlichen Bereich eine erhebliche Vorbelastung durch die bestehende 
380-kV-Freileitung der Amprion GmbH besteht. Diese Freileitung weist im Gegen-
satz zur plangegenständlichen 110-kV-Freileitung der LEW mit 50 bis 60 Metern 
Gesamthöhe in etwa die doppelte Höhe der geplanten LEW-Leitung auf. Damit 
führt die Errichtung der LEW-Leitung als Freileitung mit ca. 25 m hohen Masten 
kaum zu zusätzlichen Eingriffen in das Landschaftsbild. 
 
Im Gegenteil, durch die Trassenverlegung weg vom Ortsbereich bei Dickenreis-
hausen, kann die neue Freileitung in niedriger Einebenenbauweise errichtet wer-
den und die elektromagnetischen Emissionen können für den bebauten Bereich 
dennoch auf ein Minimum reduziert werden. Eine Errichtung in höherer Bauweise 
„Wetterfichte“, die nach immissionsschutzfachlichen Gesichtspunkten optimiert 
ist, jedoch massiver ins Landschaftsbild eingreift, kann bei Realisierung der Tras-
senverschiebung vermieden werden. 
 
Bei der nach § 43 h EnWG geforderten Verkabelung müsste hingegen ein massi-
ver, visuell stark eingreifender Kabelaufführungsmast errichtet werden.  
 
Unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch die 380-kV-Freileitung und der 
insgesamt geringen zusätzlichen Belastung durch die relativ niedrigen Maste in 
Einebenenbauweise entsteht durch die Trassenverlegung bei Dickenreishausen 
kein nennenswerter zusätzlicher Eingriff in das Landschaftsbild, der ein (relevan-
tes) entgegenstehendes öffentliches Interesse begründen könnte. 
 
Östlicher Bereich im Buxachtal 
 
Bei der Bewertung des Eingriffs in das Landschaftsbild ist zunächst festzustellen, 
dass hier ein Bereich vorhanden ist, dessen Wertigkeit im Landschaftsbild (Bio-
tope, Wald- und Naherholungsbereiche) deutlich höher zu bewerten ist, als am 
Ortsrand von Dickenreishausen. 
 
Durch die nach § 43 h geforderte Verkabelung könnten Teilbereiche entlastet 
werden, im Bereich des bestehenden Mastes Nr. 14 (alt), entspricht Mast Nr. 13 
(neu) müsste jedoch ein massiver, visuell stark eingreifender Kabelaufführungs-
mast in einem landschaftlich hochwertigen Bereich errichtet werden. 
 
Dieser Mast hätte im Vergleich zum geplanten Winkelabspannmast zusätzliche 
Quertraversen, mehrere senkrecht verlaufende Seile (sog. Harfe), Kabelaufführun-
gen mit Schellen, Kabelendverschlüssen und Überspannungsableitern. Der Mast 
müsste als Endmast, der die einseitigen Zugkräfte der Freileitung aufnimmt, aus-
geprägt werden. Dadurch würde die visuell wirksame Fläche des Mastes deutlich 
erhöht. 
 
Die folgende Abbildung zeigt einen ähnlichen Übergangsmast; der Mast im vorlie-
genden Projekt müsste durch die Ausprägung als Endmast und der Auslegung auf 
nur ein Freileitungssystem zwar weniger massiv ausgeprägt werden, jedoch wäre 
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der Vergleich mit den schlanken Stahlvollwandmasten visuell vorhanden und 
würde zu einer größeren Beeinträchtigung führen als ein Winkelabspannmast. 
 
Somit kann auch im östlichen Bereich davon ausgegangen werden, dass summa-
risch kein erheblicher zusätzlicher Eingriff in das Landschaftsbild erfolgt, der ein 
(relevantes) entgegenstehendes öffentliches Interesse bekunden könnte. 
 

 
Abbildung 27: Kabelaufführungsmast bei Harburg 
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Grundsätzlich kann auch bei einer Verkabelung ein dauerhafter Eingriff in das 
Landschaftsbild erfolgen, wenn die negativen Auswirkungen des Erdkabels auf 
den Boden und die Vegetation differenziert betrachtet werden. So kann es neben 
den baubedingten temporären Beeinträchtigungen im Ausgrabungskorridor im 
Einzelfall dauerhaft zu einer Bodenaustrocknung und somit zu einer Beeinträchti-
gung des Bewuchses kommen. Darüber hinaus ist auf der Trasse innerhalb des 
Schutzbereiches grundsätzlich kein größerer Bewuchs zulässig; bei einer Freilei-
tungsvariante sind durchaus Hecken, Sträucher und größere Büsche zu finden. So-
mit ist auch im Umfeld von Erdkabeltrasse eine Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes zu finden. 
 
Insgesamt halten sich die Eingriffe in das Landschaftsbild bei den Projektalternati-
ven „Teilverkabelung“ und „Freileitung“ in etwa die Waage. Somit lässt sich aus 
Sicht der Vorhabenträgerin kein entgegenstehendes öffentliches Interesse be-
gründen.  
 
Der Leitungsneubau kann somit ausnahmsweise als Freileitung genehmigt wer-
den. 

6.7 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im Vergleich zur Freileitung:  
 

 Erdkabel deutliche technische Nachteile haben 

 Erdkabel erheblich teurer sind 

 Erdkabel mit größeren Eingriffen in die Schutzgüter Boden, Vegetation und 
Grundwasser verbunden sind 

 Erdkabel einen größeren Eingriff in das Eigentum insbesondere die landwirt-
schaftliche Nutzung darstellen 

 
Aus Sicht des Antragstellers sind bei dem gegenständlichen Vorhaben keine Be-
lange erkennbar, die die o. g. Nachteile einer Verkabelung aufwiegen würden, ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei dem Vorhaben um die annä-
hernd trassengleiche Erneuerung einer bestehenden Freileitung handelt.  
 
Dem Willen des Gesetzgebers (vgl. § 1 Abs. 1 EnWG) entspricht es, dass die Ener-
gieversorgung auch preisgünstig gewährleistet wird. Die deutlichen Mehrkosten 
der Erdverkabelung würden dieses gesetzgeberische Ziel konterkarieren, da die 
Kosten auf die Netzentgelte umgelegt werden und damit den Strompreis erhöhen. 
 
Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, dass die Ausführung der 110-kV-Lei-
tung Memmingen – Krugzell im Abschnitt Memmingen – Dickenreishausen als 
Freileitung dem heutigen Stand der Technik entspricht und bei Abwägung aller re-
levanten Aspekte einer Erdkabelverbindung vorzuziehen ist. 
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7. Immissionen 

7.1 Elektrische und magnetische Felder 

Im Nahbereich von Freileitungen treten elektrische und magnetische Felder auf, 
deren Maximalwerte in ebenem Gelände in Spannfeldmitte unter den Leiterseilen 
zu finden sind. Die Feldstärken nehmen mit wachsender Entfernung zur Leitung 
sehr stark ab.  
 
Für Niederfrequenzanlagen (50 Hz-Felder) gelten nach der 26. Bundesimmissions-
schutzverordnung (26. BImSchV) für Gebäude oder Grundstücke, die zum nicht 
nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, folgende Grenz-
werte: 
 

 Magnetische Flussdichte:  100 µT  

 Elektrische Feldstärke:  5 kV/m  
 
Zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte der 26. BImSchV wurden für die ge-
plante Leitung die elektrischen und magnetischen Felder mit dem Feldberech-
nungsprogramm Winfield EP berechnet. 
 
Folgende Parameter wurden für die Berechnung angesetzt: 
 

 Maximaler betrieblicher Dauerstrom:  680 A je System 

 Nennspannung:     110 kV 
 
Bei den errechneten Werten der magnetischen Flussdichte handelt es sich um 
theoretische Werte bei maximal möglicher Auslastung beider Leitungssysteme. 
Dies ist jedoch ein Betriebszustand, der in der Realität im Normalfall nicht auftritt. 
Bei realem Betrieb der Leitungen sind deshalb deutlich geringere Werte zu erwar-
ten.  
 
Seit dem 26.02.2016 ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung 
der Verordnung über elektromagnetische Felder – 26.BImSchV (26.BimSchVVwV) 
in Kraft getreten und regelt die Darstellung und Berechnungsgrundlagen für die 
Feldminimierung. 
 
Diese Verwaltungsvorschrift schafft neue Begriffe, die zentrale Bedeutung für die 
Bewertung von elektrischen und magnetischen Feldern haben.  
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Begriffsbestimmung: 
 
- Bewertungsabstand:  

Abstand von der Anlage, ab dem die Feldstärken mit zunehmender Entfer-
nung durchgängig abnehmen. Im Falle einer 110-kV-Freileitung gilt als Bewer-
tungsabstand ein Bereich von 10 m vom äußersten ruhenden Leiterseil. 
 

- Einwirkungsbereich:  
Der Einwirkungsbereich einer Anlage ist der Bereich, in dem die Anlage sich 
signifikant von den natürlichen und mittleren anthropogen bedingten Immis-
sionen abhebende elektrische und magnetische Felder verursacht, unabhän-
gig davon, ob die Immissionen tatsächlich schädliche Umwelteinwirkungen 
auslösen. Im Falle einer 110-kV-Freileitung gilt als Einwirkungsbereich ein Be-
reich von 200 m vom äußersten ruhenden Leiterseil. 
 

- Bezugspunkt:  
Der Bezugspunkt ist ein Punkt, der für maßgebliche Minimierungsorte, die 
außerhalb des Bewertungsabstandes liegen, ermittelt wird. Er liegt im Bewer-
tungsabstand auf der kürzesten Gerade zwischen dem jeweiligen maßgebli-
chen Minimierungsort und der jeweiligen Trassenachse.7 
 

- Maßgeblicher Minimierungsort (MMO):  
Ein maßgeblicher Minimierungsort ist ein im Einwirkungsbereich der jeweili-
gen Anlage liegendes Gebäude oder Grundstück im Sinne des § 4 Absatz 1 
der 26. BImSchV (Wohnungen, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Kin-
derhorte, Spielplätze oder ähnliche Einrichtungen) sowie jedes Gebäude oder 
Gebäudeteil, das zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen 
bestimmt ist. 

 
Für die Entscheidung, ob eine Minimierungspflicht nach der Verwaltungsvorschrift 
(26. BImSchVVwV) besteht, ist im Zweifelsfall zunächst eine Vorprüfung durchzu-
führen, die im Anhang I zu Ziffer 3.2 der 26. BImSchVVwV dargestellt ist. 
 
  

                                                           
7 Bei dichter Bebauung und damit einer Vielzahl von Bezugspunkten wird  

statt der Betrachtung mehrerer Bezugspunkte ein repräsentativer Bezugspunkt gebildet. 
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Das abzuhandelnde Prüfungsschema zeigt die folgende Abbildung: 
 

 
Abbildung 28: Prüfschema zur Ermittlung der Minimierungspflicht nach 26. 
BImSchVVwV 

  



 
 

Planfeststellungsunterlage 
Erläuterungsbericht 

110-kV Leitung Anlage 67001 – Memmingen – Krugzell  
im Abschnitt von Memmingen nach Dickenreishausen 

Lechwerke AG 

 
 

Unterlage 1: Erläuterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung Anlage 67001 

(L 6) Memmingen – Krugzell im Abschnitt Memmingen - Dickenreishausen 

  102 

Erster Prüfschritt  
Liegt ein Neubau vor? 
 
Im vorliegenden Projekt wird eine bestehende Leitung teilweise auf neuer Trasse 
erneuert. Grundsätzlich kann somit festgehalten werden, dass zumindest teil-
weise ein Neubau vorliegt. 
 
Zweiter Prüfschritt 
Liegt eine wesentliche Änderung vor? 
 
In den immissionsschutzfachlich relevanten Bereichen, d. h. im Ortsbereich von 
Dickenreishausen, wird die Trasse deutlich vom Ortsbereich abgerückt, so dass 
hier eine Reduzierung der Feldbelastung an maßgeblichen Minimierungsorten er-
folgt 
 
Die derzeit bestehende Leitung weist einen Leiterseilquerschnitt Al/St 120/20 auf, 
der thermische Grenzstrom beträgt 410 A. 
Nach Leitungserneuerung soll ein Leiterquerschnitt Al/St 265/35 aufgelegt wer-
den, dieser kann dann einen thermischen Grenzstrom von 680 A übertragen. 
 
Die Spannungsebene beträgt derzeit 110 kV und ändert sich nach Erneuerung 
nicht. 
 
Das Mastbild wird in Teilbereichen vom derzeit bestehenden Wetterfichtenmast-
bild künftig zum Einebenenmastbild geändert. 
 
Zusammenfassend ergeben sich in den Berechnungen zur elektromagnetischen 
Feldbelastung im Ortsbereich von Dickenreishausen folgende Ergebnisse: 
 
1. Elektrische Feldstärke 
 
Die elektrische Feldstärke reduziert sich deutlich durch die Leitungserhöhung. 
 
2. Magnetische Flussdichte 
 
Die magnetische Flussdichte erhöht sich grundsätzlich rechnerisch durch die Erhö-
hung des Leiterquerschnittes und der damit verbundenen Stromtragfähigkeit so-
wie teilweise durch die Änderung des Mastbildes. Diese Erhöhung wird jedoch 
durch die Trassenverschiebung deutlich überkompensiert. 
 
Somit ist grundsätzlich davon auszugehen, dass keine Verschlechterung der elekt-
romagnetischen Felder an maßgeblichen Minimierungsorten auftritt. 
 
Dennoch wird in den folgenden Abschnitten grundsätzlich auf mögliche Minimie-
rungsmaßnahmen eingegangen.  
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7.1.1 Maßgebliche Minimierungsorte 

Die Freileitung läuft größtenteils weit entfernt von jeglicher Wohnbebauung. Im 
Ortsbereich von Dickenreishausen nähert sich die Bestandsleitung der Wohnbe-
bauung, die geplante Trasse soll jedoch vom Ortsbereich abgerückt werden. 
 
Durch die Definition des Einwirkungsbereichs fallen Teile des Industriegebietes in 
Memmingen (Zeissweg), einige Anwesen an der Grönenbacher Straße, größere 
Teile des Memminger Ortsteiles Dickenreishausen sowie das Anwesen „Dicken-
reishauser Einöde“ in diesen zu untersuchenden Raum. 
 
Direkt im näheren Umfeld der Leitung, d. h. innerhalb des Bewertungsabstandes 
der 110-kV-Freileitung befinden sich keine Immissionsorte. In weiterer Entfer-
nung, d. h. zwischen dem Bewertungsabstand und dem Einwirkungsbereich befin-
den sich in Summe 8 Minimierungsorte, auf die eine Optimierung mit der Feldbe-
rechnungssoftware „Winfield“ von der Forschungsgesellschaft für Energie und 
Umwelttechnologie mbH (Berlin) gerechnet wurde. Die Abstandsberechnungen 
teilen sich dabei in 2 Kategorien. 
 
Die 1. Kategorie (IP) zieht eine individuelle Minimierungsprüfung nach sich, und 
liegt innerhalb des Bewertungsabstandes, also bei der hier untersuchten 110-kV-
Freileitung größtenteils innerhalb eines Bereiches von ca. 12,8 bis ca. 16,6 Metern 
links und rechts der Trassenachse. Dieser Abstand ergibt sich aus der Begriffsbe-
stimmung des Bewertungsabstandes (Das äußerste Leiterseil liegt maximal 6,6 m 
von der Trassenachse entfernt). 
 
Die 2. Kategorie (BP) zieht eine Prüfung der Minimierungspflicht nur an den Be-
zugspunkten nach sich, und liegt im Einwirkungsbereich, also 206,6 Meter links 
und rechts der Trassenachse. Das Minimierungspotential wird (gemäß 26.BImSch-
VVwV) auf einen Bezugspunkt am Bewertungsabstand gerechnet. 
 
Die räumliche Lage der maßgeblichen Minimierungsorte ist in einem gesonderten 
Lageplan dargestellt. Dieser befindet sich in dem Ordner der Verfahrensunterla-
gen in der Unterlage 3.1.  
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Einen Überblick über die MMOs gibt die folgende Tabelle: 
 

lfd. 
Nr. 

Mast 
Nr. 
(neu) 

Mast 
Nr. 
(neu) Objekt (Maßgeblicher Minimierungsort = MMO) 

1 114 9 
Grundstück Flur-Nr. 3999, Gem. Memmingen, Zeissweg 
12, Gewerbegebiet Memmingen 

2 114 9 
Wohngrundstücke Flur-Nrn. 1920, 1921, 1922, 1922/1, 
1923, 1924/2, alle Gem. Memmingen, Anwesen Grö-
nenbacher Straße Nr. 2 und Nr. 6 

3 9 10 
Wohngrundstück Flur-Nr. 4028/5, Gem. Memmingen, 
Anwesen Grönnenbacher Straße Nr. 11 

4 13 14 
Landwirtschaftlich genutzter Stadel auf dem Grundstück 
mit der Flur-Nr. 277/3, Gem. Dickenreishausen  

5 14 15 
Wohngrundstück Flur-Nr. 284, Gem. Dickenreishausen 
und weitere, Anwesen Am Ziegelstadel 18 und weitere 

6 16 17 
Wohngrundstück Flur-Nr. 267/8, Gem. Dickenreishau-
sen und weitere, Anwesen Am Volkratshofer Weg 18 
und weitere 

7 17 18 
Wohngrundstück Flur-Nr. 111/12, Gem. Dickenreishau-
sen und weitere, Anwesen Tannenmähderweg 8 und 
weitere 

8 39 40 
Wohngrundstück Flur-Nr. 116, Gem. Dickenreishausen, 
Landwirtschaftliches Anwesen Dickenreishauser Einöde 

 

Tabelle 15: Maßgebliche Minimierungsorte (MMOs) im Einwirkungsbereich 

In der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass die MMOs ausschließlich der 2. Kategorie 
(BP) angehören.  
 
Diese 2. Kategorie im Einwirkungsbereich ist immer mindestens 12,8 Meter von 
der Trasse entfernt und damit von den Immissionen deutlich geringer betroffen 
als die Kategorie 1.  
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Eine Betrachtung der Beispielrechnungen zur magnetischen Flussdichte und zur 
elektrischen Feldstärke zeigt, dass bei dem hier gewählten Mastbild (Einebene) 
am sogenannten Bezugspunkt in 12,8 Meter Entfernung von der Trassenachse un-
ter ungünstigsten Bedingungen (minimaler Bodenabstand der Leiterseile 7 m) fol-
gende Werte auftreten können: 
 

Verfahrensgegenständ-
liche Planung 

Ist-Werte  
am Bezugspunkt 
(BP) 

Grenz-
werte  
gemäß 26. 
BImSchV 

Prozent der 
Grenzwerte 

Magnetische Flussdichte  
in µT 

9,0 100 9 % 

Elektrische Feldstärke  
in kV/m 

1,0 5 20 % 

Tabelle 16: Grundsätzliche Bewertung der Maßgeblichen Minimierungsorte 
im Einwirkungsbereich 

Die obige Tabelle gibt die Immissionen am Bezugspunkt (im Abstand von 12,8 m 
zur Trassenachse) an. Die tatsächlichen Immissionen sind sowohl am Bewertungs-
abstand als auch am Minimierungsort deutlich geringer.  
 
Am Rande des Einwirkungsbereiches in ca. 200 m Abstand zur Leitungsmittelachse 
werden durch die entfernungsbedingte Abnahme der Werte beispielsweise nur 
noch ca. 0,03 % der Grenzwerte des magnetischen und nur noch ca. 0,06 % der 
Grenzwerte des elektrischen Feldes erreicht. 
 
Im folgenden Kapitel wird grundsätzlich auf mögliche Minimierungsmaßnahmen 
in diesem Bereich eingegangen. Für die MMOs, die innerhalb bzw. direkt am Be-
wertungsabstand liegen, wird eine genauere Betrachtung durchgeführt, die eine 
konkrete Feldberechnung beinhaltet.  
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7.1.2 Prüfung des Minimierungspotenzials 

Die Minimierungsprüfung je Bezugspunkt/MMO soll nach dem Stand der Technik 
erfolgen. Der Stand der Technik ist in der 26. BImSchVVwV im Kap. 5.3.1 ff. ab-
schließend beschrieben. 
 
Es sind fünf Möglichkeiten der Minimierung zu prüfen:  
 

1. Abstandsoptimierung,  
2. Elektrische Schirmung,  
3. Minimieren der Seilabstände,  
4. Optimieren der Mastkopfgeometrie und  
5. Optimieren der Leiteranordnung. 

 
Eine Prüfung von Minimierungsmöglichkeiten, die nicht dem Stand der Technik 
entsprechen, die andere technische Übertragungssysteme (z. B. Kabel statt Freilei-
tung) beinhalten, oder die im Zuge der Alternativenprüfung (z. B. alternative Tras-
senführungen oder Standortalternativen) auftreten können, muss im Zuge der Er-
mittlung des Minimierungspotentials nicht erfolgen. Diese Vorgabe findet sich in 
Kapitel 3.1 „Minimierungsziel und Rahmenbedingungen“ der 26. BImSchVVwV. 
 
Die 26. BImSchVVwV gibt in diesem Kapitel 3.1 weiterhin vor, dass die Prüfung 
möglicher Minimierungsmaßnahmen individuell für die geplante Anlage ein-
schließlich ihrer geplanten Leistung und für die festgelegte Trasse zu erfolgen 
hat. Dies bedeutet, dass grundsätzlich kein Vergleich der neuen Immissionen mit 
den Immissionen durch die Bestandstrasse durchgeführt werden muss. 
 
Bei der Bewertung des Minimierungspotentials ist ein Vergleich der neuen Immis-
sionen mit den Immissionen durch die Bestandstrasse auch nicht zielführend, da 
die Erneuerung der Leitungstrasse eine NOVA8 Maßnahme nach § 11 Abs. 1 EnWG 
ist. Die Abkürzung NOVA steht für Netz-Optimierung vor Verstärkung vor Ausbau. 
 
Weil mit der Leitungserneuerung auf bestehender Trasse eine Netzverstärkung 
einhergeht (1 System mit 680 A neu, statt 1 System mit 410 A alt), handelt es sich 
um eine Netzverstärkungsmaßnahme. Bei sonst gleicher Konstellation hinsichtlich 
der räumlichen und technischen Ausgestaltung der Leitung sind bei NOVA-Maß-
nahmen grundsätzlich höhere Feldstärken zumindest bei der magnetischen Fluss-
dichte nicht zu vermeiden. 
  

                                                           
8 NOVA-Prinzip: Im Zuge des Netzausbaus muss abgewogen werden, ob nicht durch Netzoptimierung oder Netz-

verstärkung ein Leitungsneubau / Leitungsausbau vermieden werden kann. NOVA bedeutet somit Netzoptimie-
rung vor Netzverstärkung vor Netzneubau bzw. Netzausbau. Der Grundsatz ist in § 11 Abs. 1 EnWG verankert, 
eine wörtliche Definition findet sich hier nicht. Das NOVA-Prinzip bedeutet, dass zunächst versucht wird, den ak-
tuellen Netzbetrieb zu optimieren, zum Beispiel durch höhere Belastung bei kühleren Außentemperaturen. Da-
nach geht man daran, die vorhandenen Leitungen zu verstärken. Nur, wenn beides nicht ausreicht, wird das Netz 
mit neuen Leitungen ausgebaut. 
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7.1.2.1 Abstandsoptimierung 

Grundsätzlich können die Felder an den Bezugspunkten sowie an den direkt be-
troffenen MMOs reduziert werden, indem man im Zuge der Mastausteilung die 
Aufhängehöhen der Leiterseile entsprechend dimensioniert. Auf der gesamten 
Freileitung wurde als Planungsgrundlage eine 9 Meter Bodenabstandskurve ge-
wählt, obwohl die technische Norm lediglich einen Mindestabstand von 6 Metern 
zum Boden bzw. 7 Metern zu gekreuzten Verkehrswegen vorschreibt.  
 
Die Bestandsleitung wurde ursprünglich nach den durch die Norm vorgegebenen 
elektrischen Schutzabständen mit einem Mindestabstand von 6 Metern zum Bo-
den geplant und errichtet.  
 
Es wurde also auf der gesamten Leitung grundsätzlich eine Abstandsoptimierung 
der Leiterseile zum Boden von mindestens 3 Metern durchgeführt. 
 
Im vorliegenden Projekt kommt durch die Trassenverschiebung im Ortsbereich 
von Dickenreishausen eine erhebliche Abstandsoptimierung zum Tragen. Solch 
eine Verschiebung wird von der 26. BImSchVVwV in keinster Weise gefordert. Sie 
ist somit keine zu prüfende Minimierungsmaßnahme, wird aber dennoch durchge-
führt.  
 
Im Ergebnis können die Felder an den MMOs deutlich reduziert werden. Eine wei-
tergehende Masterhöhung würde nur äußerst geringe Effekte nach sich ziehen, da 
höhere Maste grundsätzlich nur hilfreich für MMOs sind, die direkt unter den Lei-
terseilen oder zumindest seitlich sehr nahe an diesen sind. Da allerdings alle 
MMOs außerhalb des Bewertungsabstandes liegen, ist das Minimierungspotential 
sehr gering. 
 
Die höheren Maste würden einen größeren Eingriff in das Landschaftsbild, eine 
höhere Kollisionsgefahr für Vögel und deutlich höhere Investitionen, d. h. je nach 
Masttyp etwa 2.000 € bis 5.000 € pro Meter, nach sich ziehen. 
 
Fazit 
Aufgrund der geringen Verbesserung bei gleichzeitig hohen Investitionen, sieht 
die Vorhabensträgerin von einer Erhöhung der Maste ab, da die Wirtschaftlichkeit 
nach § 1 EnWG nicht gegeben ist.  
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7.1.2.2 Elektrische Schirmung 

Eine elektrische Schirmung als Bestandteil der Leitungsanlage würde durch die An-
bringung einer zusätzlichen Traverse zwischen der untersten Leiterseilebene und 
dem Erdboden mit der Anbringung von geerdeten Seilen realisiert. 
 
Gemäß geltenden DIN VDE-Bestimmungen sind jedoch auch die geerdeten Seile 
als Leiter zu betrachten, zu denen die gleichen Sicherheitsabstände einzuhalten 
sind wie zu spannungsführenden Leitern. Die unterste (Erd-)Seilebene hätte damit 
den gleichen Bodenabstand wie sonst die unterste Leiterseilebene. Damit würde 
der Mast aber im 110-kV-Bereich ca. 4 bis 5 m höher. Der zu erzielende Effekt 
durch diese Maßnahme wäre nicht viel größer als bei einer Masterhöhung gem. 
Abstandsoptimierung, der hierzu nötige Aufwand aber viel größer.  
 
Durch die zusätzliche Seilebene wäre die Beeinträchtigung der Avifauna wegen 
der Gefahr erhöhten Drahtanflugs größer, auch das Landschaftsbild wäre zusätz-
lich gestört. 
 
Fazit 
In der Praxis stellt diese Maßnahme daher aus Sicht der Vorhabensträgerin keine 
wirklich vorteilhafte Lösung dar und ist gegenüber einer Masterhöhung immer, 
also auch im hier vorliegenden Projekt, zurückzustellen. 

7.1.2.3 Minimierung der Seilabstände 

Zu Erzielung der notwendigen (Betriebs)Sicherheit einer Freileitung sind in den 
maßgebenden technischen Vorschriften, insbesondere der EN 50341, abhängig 
von der Anordnung und des Durchhangs der Leiterseile Mindestabstände zwi-
schen den Seilen vorgeschrieben.  
 
Daneben sind auch Mindestabstände der Leiter zum Mast bzw. geerdeten Teilen 
gefordert. Neben der Betriebssicherheit der Leitung ist jedoch auch der Belang 
der Arbeitssicherheit mitentscheidend.  
 
Um Masten während des Betriebs der Leitung besteigen zu können sind daher ge-
wisse Mindestabstände von dem jeweils innersten Seil zum Steiggang einzuhalten. 
Dies bedingt dann zwangsläufig einen gewissen Abstand der Seilsysteme zueinan-
der. 
 
Bereits bei der Entwicklung eines Mastgestänges wird versucht, obige Abstände 
zu minimieren und in Bezug auf die Gesamtsituation zu optimieren. Je größer die 
horizontalen Abstände der Seile sind, desto breiter wird der zu entschädigende 
Überspannungsbereich der Leitung. Vertikal größere Abstände bedingen größere 
Masthöhen und steigern damit ebenfalls die Kosten. Es ist daher im eigenen Inte-
resse des Leitungsbetreibers, möglichst kompakte Gestänge zu errichten. 
 
Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass die Abstände der Seile bereits unter 
Würdigung aller betrieblichen Belange des Betreibers minimiert sind. Eine noch 
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darüber hinaus zu erzielende Wirksamkeit ist daher in der Praxis eher theoreti-
scher Natur.  
 
Fazit 
Im vorliegenden Fall sind die Abstände der Seile bereits unter Würdigung aller be-
trieblichen Belange minimiert. 
Darüber hinaus ergäbe sich durch die Maßnahme nur eine relativ geringe Opti-
mierung der magnetischen Flussdichte und elektrischen Feldstärke von jeweils un-
ter einem Prozent des Grenzwertes. 
Somit sieht der Vorhabenträger on einer Optimierung durch weitere Minimierung 
der Seilabstände im vorliegenden Projekt ab. 
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7.1.2.4 Optimieren der Mastkopfgeometrie 

Grundsätzlich gibt es verschiedene Arten von Masten. Die Masten unterscheiden 
sich von der geometrischen Anordnung der Leiterseile. Es gibt 2 gängige Grundty-
pen von Freileitungsmasten für Einfachfreileitungen:  
 

  
 

Abbildung 29: Schematische Darstellung der üblichen Freileitungstypen (Trag-
maste) 

Wetterfichte:  
Vorteil der Wetterfichtenanordnung ist die geringe Trassenbreite und die relativ 
geringen elektrischen und magnetischen Felder. Die Felder sind relativ gering, da 
es nur einen stromführenden Leiter auf der niedrigsten Seilebene gibt und durch 
die geometrische Anordnung eine relativ gute Kompensation der Felder erfolgen 
kann. Nachteilig sind 4 Seilebenen (3 x Leiterseil und Erdseil), dies führt zu einer 
erhöhten Kollisionsgefahr für die Avifauna. Zudem sind Maste in der Wetterfich-
tenanordnung höher und damit gibt es erhebliche Eingriffe in das Landschaftsbild. 
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Einebene:  
Vorteil der Einebenenanordnung ist die verminderte Kollisionsgefahr für die 
Avifauna, da nur 2 Seilebenen (Leiterseil und Erdseil) vorhanden sind. Bedingt 
durch nur eine Traverse ist die Bauhöhe der Einebene am geringsten. Nachteilig 
sind die Trassenbreite, bedingt durch die elektrischen Mindestabstände zu den 
Leiterseilen, und die elektrischen und magnetischen Felder in Bodennähe direkt 
unter der Leitung. Durch die geometrisch nachteilige Anordnung und der Anord-
nung von 3 stromführenden Leiterseilen auf niedrigster Seilebene ergeben sich 
die höchsten Felder im Vergleich insbesondere im Nahbereich der Trasse. 
 
Fazit 
Im vorliegenden Fall wurde zunächst eine Erneuerung der bestehenden Trasse im 
Ortsbereich von Dickenreishausen projektiert. Hierbei wurde großteils das Wet-
terfichtenmastbild verwendet und damit die Feldbelastung minimiert.  
 
Durch die Umplanung zur Trasse H und damit einer Umgehung des Ortsbereiches 
ergibt sich ein großer Abstand zu maßgeblichen Minimierungsorten und damit 
eine deutliche Reduzierung der Feldbelastung, die über den Minimierungseffekt 
eines optimierten Mastbildes weit hinaus geht. 
 
Die jetzt sehr geringen Feldbelastungen durch ein Wetterfichtenmastbild weiter 
zu minimieren würde lediglich marginale Vorteile bringen. Somit wird aus Grün-
den des Vogel- und Landschaftsschutzes im Bereich der verschobenen Trasse ein 
Einebenenmastbild verwendet. 
 
Im Bereich der Unterkreuzung mit der 380-kV-Freileitung der Amprion GmbH wird 
aus technischen Gründen ebenfalls zwingend ein Einebenenmastbild verwendet. 

7.1.2.5 Optimieren der Leiteranordnung 

Der elektrische Anschluss des Drehstromsystems an die Leiter eines Leitungsab-
schnitts (von Abspannmast zu Abspannmast) ist im Prinzip wählbar. Das resultie-
rende Magnetfeld hängt dabei neben der Geometrie auch von der Anschlussrei-
henfolge („Phasenfolge“) der Leiter ab. Zudem spielt auch noch die Höhe und die 
Richtung des Leistungsflusses eine Rolle.  
 
Die optimale Leiteranordnung kann für das elektrische und das magnetische Feld 
unterschiedlich sein und sich auch im Nah- und Fernbereich unterschiedlich aus-
wirken. Es stellt sich daher die Frage für welchen konkreten Zustand eine Optimie-
rung erfolgen soll.  
 
Im vorliegenden Projekt ist nur ein elektrisches System vorhanden. Deshalb ist 
eine Optimierung der Leiteranordnung (Phasenoptimierung) der Systeme zueinan-
der nicht zielführend. 
 
Fazit 
Nachdem diese Minimierungsoption bei nur einem elektrischen System keinen Ef-
fekt hat, ist sie auch keine sinnvolle Minimierungsmaßnahme.  



 
 

Planfeststellungsunterlage 
Erläuterungsbericht 

110-kV Leitung Anlage 67001 – Memmingen – Krugzell  
im Abschnitt von Memmingen nach Dickenreishausen 

Lechwerke AG 

 
 

Unterlage 1: Erläuterungsbericht zur Erneuerung der 110-kV-Leitung Anlage 67001 

(L 6) Memmingen – Krugzell im Abschnitt Memmingen - Dickenreishausen 

  112 

 

7.2 Geräuschemissionen 

Während des Betriebes von Freileitungen kann es, besonders bei sehr hoher Luft-
feuchtigkeit, zu Korona-Entladungen an der Oberfläche der Leiterseile oder Arma-
turen kommen. Korona-Entladungen führen während der Betriebsphase zu Geräu-
schen in der direkten Umgebung der Anlage. Die Schallpegel hängen neben den 
Witterungseinflüssen vor allem von der elektrischen Feldstärke an der Oberfläche 
der Leiterseile (Randfeldstärke) ab.  
 
Auf Grundlage von Erfahrungswerten aus anderen Projekten sind die Schallemissi-
onen bei 110-kV-Leitungen aus schalltechnischer Sicht vernachlässigbar. Die Ein-
haltung der einschlägigen gesetzlichen Grenzwerte ist daher sichergestellt.  
 

8. Grundstücksinanspruchnahme und Leitungseigentum 

8.1 Allgemeine Hinweise 

Die Grundstücke, die für die Baumaßnahmen sowie den späteren Betrieb der Frei-
leitung in Anspruch genommen werden, sind im Lageplan (Unterlage 3) darge-
stellt. Die Eigentumsverhältnisse sind im Grundstücksverzeichnis (Unterlage 5) 
aufgelistet. 
 
Einige Grundstücke werden dauerhaft durch Stützpunkte / Masten und Überspan-
nungen in Anspruch genommen. Für den Bau und den Betrieb der Freileitung ist 
beiderseits der Leitungsachse ein Schutzbereich erforderlich, damit die Sicher-
heitsabstände gemäß der Norm DIN EN 50341-2-4 eingehalten werden können.  
 
Der Eigentümer behält sein Eigentum, die Grundstückssicherung erfolgt über be-
schränkt persönliche Dienstbarkeiten. Andere Grundstücke werden nur vorüber-
gehend z. B. durch Baufahrzeuge oder Leitungsprovisorien genutzt. 
 
Bei der Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen und im späteren Be-
trieb entstandene Schäden an Straßen, Wegen und Flurstücken werden entschä-
digt. Der ursprüngliche Zustand wird in Abstimmung mit den entsprechenden Ei-
gentümern bzw. Nutzern wiederhergestellt bzw. abgegolten. 

8.2 Rechtliche Sicherung der Leitung und Entschädigung 

Der Schutzstreifen rechts und links der Leitungsachse, in dem Einschränkungen 
hinsichtlich der Bebauung und Nutzung bestehen, wird durch Eintragung in die je-
weiligen Grundbücher dinglich gesichert. Dasselbe gilt auch für die Maststand-
orte. Zur dinglichen Sicherung werden mit den Grundstückseigentümern be-
schränkt persönliche Dienstbarkeitsverträge mit der Angabe der Schutzzonen-
breite abgeschlossen und die Leitungsrechte ins Grundbuch eingetragen.  
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Dauerhafte Inanspruchnahme von Grundstücken 
Zur dauerhaften, eigentümerunabhängigen rechtlichen Sicherung der Leitung ist 
die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit in Abteilung II des 
jeweiligen Grundbuches erforderlich. Die Eintragung erfolgt für die von der Lei-
tung überspannte Fläche, das ist der Schutzbereich der Leitung, sowie für Mast-
standorte und dauerhafte Zuwegungen. 
Voraussetzung für die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit 
im Grundbuch ist eine notariell beglaubigte Eintragungsbewilligung des jeweiligen 
Grundstückseigentümers. Im Falle der Nichterteilung der Bewilligung stellt der 
Planfeststellungsbeschluss die Grundlage für die Enteignung in einem sich an-
schließenden Enteignungsverfahren dar. 
 
Die Dienstbarkeit gestattet dem Vorhabenträger und dessen beauftragte Dritte, 
den Bau und den Betrieb der Leitung. Insbesondere umfasst dies die Errichtung, 
dauernde Erhaltung, den Betrieb sowie die zum Betrieb nötigen Begehungen und 
erforderlichen Errichtungs-, Erhaltungs- und Auswechslungsarbeiten einschließlich 
der Vornahme von Erdarbeiten auf dem Grundbesitz und die Befahrung des 
Grundbesitzes. Die daraus verursachten Flurschäden und sonstigen Schäden wer-
den von der LEW ersetzt. 
 
Eigentumsrechtliche Beschränkungen ergeben sich zudem daraus, dass Bäume 
und Sträucher, welche die Leitung gefährden, nicht im Schutzbereich der Leitung 
belassen werden dürfen bzw. vom Vorhabenträger zurückgeschnitten werden 
dürfen, Bauwerke und sonstige Anlagen nur im Rahmen der jeweils gültigen Nor-
men und nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vorhabenträgers errichtet 
werden dürfen sowie sonstige die Leitung gefährdende Vorrichtungen, etwa den 
Betrieb gefährdende Annäherungen an die Leiterseile durch Aufschüttungen, un-
tersagt sind. 
 
Bei den im Grundstücksverzeichnis (siehe Ordner Verfahrensunterlagen) aufgelis-
teten Grundstücken handelt es sich um Flächen, die im Schutzstreifen beiderseits 
der Leitungsachse liegen, direkt überspannt werden oder durch einen Maststand-
ort beansprucht werden. 
Ein Muster des Formulars der verwendeten Dienstbarkeitsbewilligung ist im An-
hang zu diesem Erläuterungsbericht beigefügt. 
 
Vorübergehende Inanspruchnahme 
Bei Flurstücken, die nur vorübergehend in Anspruch genommen werden, ist eine 
grundbuchliche Sicherung nicht erforderlich. 
 
Entschädigungen 
Die Inanspruchnahme von Grundstücken bzw. die Eintragung der persönlichen 
Dienstbarkeit wird in Geld entschädigt. Die Festsetzung der Entschädigung ist 
nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens. 
 
Flur- und Wegeschäden, die durch die Bauarbeiten entstehen, werden mit den Ei-
gentümern bzw. Pächtern geschätzt und bei landwirtschaftlichen Grundstücken 
nach den Richtlinien des Bayerischen Bauernverbandes entschädigt.   
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8.3 Kreuzung von Verkehrswegen und Leitungen 

Kreuzt eine Freileitung oberirdische Objekte wie Gebäude und sonstige Konstruk-
tionen, Bäume, Verkehrswege aller Art sowie Leitungen für Strom oder Telekom-
munikation, oder nähert sie sich diesen an, regelt die Vorschrift EN 50341 die not-
wendigen Mindestabstände. Besonders bei Kreuzungen und Näherungen mit an-
deren Freileitungen, deren Durchhänge und Leiterseilpositionen ebenfalls von den 
örtlichen Bedingungen abhängen und variieren, schreibt die Norm die zu untersu-
chenden Lastannahmen und Kombinationen für den Ruhezustand der Leiterseile 
als auch für deren gegenseitige Lage unter Windeinwirkung vor. 
 
Die im Trassenkorridor bestehenden Leitungen wurden durch Anfrage bei den 
Trägern öffentlicher Belange ermittelt und in den Lageplänen in der Unterlage 3 
graphisch dargestellt. Eine tabellarische Auflistung der Kreuzungen ist im Kreu-
zungsverzeichnis in Unterlage 6 enthalten. 
 
Das Verzeichnis umfasst nicht nur oberirdisch sichtbare Hindernisse, sondern auch 
Kreuzungen von im Erdreich verlegten Leitungen für z. B. die Wasser-, Strom- und 
Gasversorgung sowie Richtfunkstrecken.  
 
Die rechtliche Sicherung der Nutzung oder Querung der öffentlichen Verkehrs- 
und Wasserwege sowie der Bahnstrecken kann über Kreuzungsverträge bzw. Ge-
stattungsverträge erfolgen. 
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9. Zusammenfassung Landschaftspflegerischer Begleitplan 

9.1 Vorbemerkung 

Das Errichten von oberirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen stellt gemäß § 13 
ff. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. V. mit dem Bayerischen Naturschutzge-
setz (BayNatSchG) einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, da sie die Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild erheblich be-
einträchtigen können. Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden und unver-
meidbare erhebliche Beeinträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnah-
men oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensie-
ren. 
 
Die durch das Vorhaben verursachten Eingriffe werden im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP) im Einzelnen ermittelt. Die Beeinträchtigungen des Natur-
haushalts und des Landschaftsbildes werden beschrieben und bewertet. Aufgabe 
des LBP ist es zudem, Maßnahmen aufzuzeigen, mit denen die Eingriffe vermie-
den, die Eingriffsfolgen minimiert und unvermeidliche Eingriffe im funktionalen 
Zusammenhang ausgeglichen werden können. 
 
Die detaillierte Analyse möglicher Beeinträchtigungen für das Schutzgut Umwelt 
durch die geplante Trassenführung wurde durch die Fa. LARS consult, Memmin-
gen, erstellt. 
 
Im Zuge der Untersuchungen wurden folgende Fachbeiträge erstellt: 
 

 Unterlagen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

 Avifaunistisches Gutachten 

 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 
 
Im Folgenden sind die wesentlichen Ergebnisse des landschaftspflegerischen Be-
gleitplans zusammengefasst. Der landschaftspflegerische Begleitplan ist in den 
Unterlagen zur Planfeststellung beigefügt. 

9.2 Schutzgebiete im Untersuchungsgebiet 

Die Betroffenheit von Flächen mit Schutzstatus wird im LBP beschrieben. 
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9.3 Konfliktvermeidung und -minimierung 

Durch die nachfolgenden Maßnahmen können naturschutzfachliche Konflikte ver-
mieden oder minimiert werden: 
 

 Optimierung der Trassenführung und insbesondere einzelner Maststandorte 
vor  

 Technische Ausführung der Leitung (Reduzierung der Anzahl der Masten, kon-
struktiver Schutz der Vögel vor Stromschlag, Bodenschutzmaßnahmen, Vogel-
schutzmarkierungen in avifaunistisch sensiblen Bereichen) 

 Rückbau der bestehenden 110-kV-Leitung 

 Schutzmaßnahmen (Bauzeitenbeschränkung, Biotopschutz, ökologische Bau-
begleitung) 

 Gestaltungsmaßnahmen (Wiederherstellung der Bauflächen) 
 
Die konkret durchzuführenden Maßnahmen im Projekt sind im LBP detailliert be-
schrieben. 

9.4 Beschreibung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten 

Die möglichen Beeinträchtigungen werden in den landschaftsplanerischen Unterla-
gen zum Planfeststellungsverfahren detailliert beschrieben. 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch den überwiegend trassengleichen Er-
satzneubau auf das nächstgelegene Schutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele 
maßgeblichen Bestandteilen können eindeutig ausgeschlossen werden. 

 
Beeinträchtigung streng oder besonders geschützter Arten 
Die Belange des besonderen Artenschutzes werden inhaltlich in der `speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung` zum Vorhaben behandelt. 
Für etliche Vogelarten gemäß Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie sowie für gehölzbe-
wohnende Fledermausarten werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. 
m. Abs. 5 BNatSchG nicht einschlägig, wenn entsprechende Vermeidungsmaßnah-
men ergriffen werden. 
 
Besonders geschützte Arten ohne gemeinschaftsrechtlichen Status 
Die Belange werden inhaltlich in der ‘speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung‘ 
zum Vorhaben behandelt. 
Das Risiko einer Beeinträchtigung unentdeckter Lebensstadien oder potenzieller 
Fortpflanzungsflächen dieser Arten wird durch die Einhaltung der Gebote des § 39 
(5) und (6) BNatSchG sowie durch die im Rahmen der Eingriffsregelung gemäß der 
§§ 14 und 15 BNatSchG für die betroffenen Lebensräume und Biotope vorgesehe-
nen Ausgleichsmaßnahmen mit kompensiert. 
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9.5 Beurteilung der Ausgleichbarkeit aus naturschutzfachlicher Sicht 

Unter Berücksichtigung des Ausgangsbestandes und der mit dem Vorhaben ver-
bundenen Auswirkungen wird die Ausgleichbarkeit der durch die Leitungserneue-
rung ausgelösten Eingriffe in Natur und Landschaft folgendermaßen beurteilt: 
 

 Die unmittelbaren Veränderungen (auch während der Bauzeit) und mittelba-
ren Beeinträchtigungen der kurz-, mittel- und langfristig wiederherstellbaren 
Biotopflächen sind durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen (A-Flächen) und 
entsprechende landespflegerische Maßnahmen auf diesen Flächen ausgleich-
bar. Bei naturräumlicher Betrachtung spielt der verlustig gehende Bestand 
funktional eine stark untergeordnete Rolle. 

 Die mittelbaren Beeinträchtigungen benachbarter Biotopflächen durch Schall, 
stoffliche Immissionen und visuelle Reize sind durch geeignete Ausgleichsflä-
chen und entsprechende landespflegerische Maßnahmen auf diesen Flächen 
ausgleichbar. 

 Die Auswirkungen auf Boden, Wasser und Klima durch die Versiegelung land-
wirtschaftlich intensiv genutzter sowie sonstiger bislang unversiegelter Berei-
che kann durch entsprechende Ausgleichsflächen und -maßnahmen im Sinne 
des § 15 BNatSchG kompensiert werden. 

 Ersatzmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 Auswirkungen auf das Landschaftsbild bewegen sich in engen Grenzen. Ein 
Ausgleich ist nicht erforderlich. 

9.6 Kompensationsbedarf 

Der naturschutzfachliche Ausgleichsbedarf für das geplante Vorhaben wurde er-
mittelt und durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. 
Mit den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen kann die quantitative und qualita-
tive Sicherung der wertbestimmenden und prägenden Lebensräume und Funktio-
nen im Untersuchungsgebiet bzw. im betroffenen Naturraum gewährleistet wer-
den. 
 
Die detaillierte Ermittlung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und die Beschreibung 
der Ausgleichsmaßnahmen finden sich im LBP. 
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Anhang 1 
Beispiel Dienstbarkeitsvertrag 
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Anhang 2 
Grundlagenermittlung / geologische und hydrologische Recher-
che 
 
Der Bericht ist auf Grund der Größe als separates Dokument beigefügt. 

 
Anhang 3 
Lagepläne mit Darstellung der alternativen Kabeltrasse 
 
Die Lagepläne sind auf Grund der Größe als separates Dokument beigefügt. 

 
Anhang 4 
Lagepläne mit Darstellung relevanter MMOs 
 
Die Lagepläne sind auf Grund der Größe als separates Dokument in den Unterla-
gen zur Planfeststellung (Unterlage 3.1) beigefügt. 

 


	1. Beschreibung des Vorhabens
	1.1 Einleitung
	1.2 Antragsumfang
	1.3 Antragsteller und Planfeststellungsbehörde
	1.4 Umweltverträglichkeits-Vorprüfung nach UVPG
	1.5 Verpflichtung zur Verkabelung nach Maßgabe des § 43 h EnWG
	1.6 Planfeststellungsverfahren
	1.7 Baukosten
	1.8 Energiewirtschaftliche Begründung des Vorhabens
	1.8.1 Bestehende Leitung
	1.8.2 Reservehaltung
	1.8.3 Versorgung des Raumes
	1.8.4 Aufnahme regenerativ erzeugter Energie
	1.8.5 Fazit

	1.9 Technische Alternativen
	1.9.1 Nulllösung
	1.9.2 Erdkabel
	1.9.3 Trassenalternativen


	2. Trassenfindung und -führung
	2.1 Trassierungsgrundsätze
	2.2 Raumordnerische Belange
	2.2.1 Entwicklung des Gesamtraumes, Siedlungsstruktur und zentralörtliche Gliederung
	2.2.2 Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen und Wasserwirtschaft
	2.2.3 Wirtschaft
	2.2.4 Siedlungswesen
	2.2.5 Sonstige Erfordernisse der Raumordnung, raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen
	2.2.6 Kommunale Bauleitplanung
	2.2.7 Fazit

	2.3 Trassenalternativen
	2.3.1 Trassenalternative Erneuerung in Bestandstrasse  (Variante A)
	2.3.2 Trassenalternative Bestandstrasse mit neuer Mastausteilung  (Variante B)
	2.3.3 Trassenalternative große Nordwesttrasse bei Dickenreishausen   (Variante C)
	2.3.4 Trassenalternative Nordwesttrasse bei Memmingen  (Variante D)
	2.3.5 Trassenalternative Paralleltrasse bei Dickenreishausen  (Variante E)
	2.3.6 Trassenalternative kleine Nordwesttrasse bei Dickenreishausen   (Variante F)
	2.3.7 Trassenalternative mittlere Nordwesttrasse bei Dickenreishausen  = Planungsstand zur Bürgersprechstunde = Trasse Planfeststellung (Variante G)
	2.3.8 Trassenalternative mittlere Nordwesttrasse bei Dickenreishausen  mit optimierten Maststandorten = Planungsstand nach Bürgersprechstunde (Variante H)
	2.3.9 Zusammenfassung

	2.4 Abstimmung der Trasse
	2.4.1 Gespräch und Zustimmung der betroffenen Gemeinden
	2.4.2 Information Grundeigentümer
	2.4.3 Durchführung einer Bürgersprechstunde


	3. Antragstrasse
	3.1 Trassenverlauf
	3.2 Betroffene Gemeinden

	4. Beschreibung des Vorhabens
	4.1 Technische Erläuterungen Freileitungen
	4.2 Umfang Vorhaben
	4.3 Leitungsdaten
	4.4 Sicherheitsabstände
	4.5 Tragwerk
	4.6 Gründungen und Fundamenttypen
	4.7 Korrosionsschutz
	4.8 Erdung
	4.9 Schutzbereich
	4.10 Wegenutzung und Montageflächen

	5. Beschreibung der Baumaßnahmen und Betrieb der Leitung
	5.1 Bauzeit und Bauablauf
	5.2 Baustelleneinrichtung, Arbeitsstreifen und Zuwegung
	5.3 Herstellung der Gründungen
	5.4 Mastmontage und Seilzug
	5.5 Stufenweise Errichtung der Leitung
	5.6 Rückbaumaßnahmen
	5.7 Beschreibung Normalbetrieb und Rückbau

	6. Technische Alternative Erdkabel
	6.1 Vorbemerkung
	6.2 Allgemeines und Technologie
	6.2.1 Kabelaufbau
	6.2.2 Kabelanlagenzubehör
	6.2.2.1 Muffen
	6.2.2.2 Kabelendverschlüsse


	6.3 Bau- und Installationsphase
	6.3.1 Allgemeines
	6.3.2 Offene Kabelverlegung
	6.3.2.1 Kabelgrabenprofil und Arbeitsstreifen
	6.3.2.2 Bauablauf

	6.3.3 Grabenlose Bauweise

	6.4 Betriebsphase
	6.4.1 Schutzstreifen Betriebsphase
	6.4.2 Wartung
	6.4.3 Emissionen

	6.5 Genereller technischer Vergleich Freileitung und Kabel
	6.5.1 Vergleich Freileitung und Kabel aus Umweltsicht

	6.6 Projektbezogene Darstellung Erdkabel
	6.6.1 Anforderungen, technische Grunddaten
	6.6.2 Dimensionierung Kabelgraben
	6.6.3 Kabeltrasse
	6.6.4 Muffen und Kabelanlage
	6.6.5 Kostenschätzung
	6.6.6 Beschreibung der Teilverkabelung und Kostenschätzung nach § 43 h EnWG
	6.6.7 Ausnahme von der Verkabelungspflicht nach § 43 h EnWG

	6.7 Fazit

	7. Immissionen
	7.1 Elektrische und magnetische Felder
	7.1.1 Maßgebliche Minimierungsorte
	7.1.2 Prüfung des Minimierungspotenzials
	7.1.2.1 Abstandsoptimierung
	7.1.2.2 Elektrische Schirmung
	7.1.2.3 Minimierung der Seilabstände
	7.1.2.4 Optimieren der Mastkopfgeometrie
	7.1.2.5 Optimieren der Leiteranordnung


	7.2 Geräuschemissionen

	8. Grundstücksinanspruchnahme und Leitungseigentum
	8.1 Allgemeine Hinweise
	8.2 Rechtliche Sicherung der Leitung und Entschädigung
	8.3 Kreuzung von Verkehrswegen und Leitungen

	9. Zusammenfassung Landschaftspflegerischer Begleitplan
	9.1 Vorbemerkung
	9.2 Schutzgebiete im Untersuchungsgebiet
	9.3 Konfliktvermeidung und -minimierung
	9.4 Beschreibung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen
	9.5 Beurteilung der Ausgleichbarkeit aus naturschutzfachlicher Sicht
	9.6 Kompensationsbedarf


