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Prinzip - Übersichtsplan von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen

steuerbare 
Verbrauchseinrichtung

Darstellung ohne Tarifumschaltung

6A / 25kA
Spannungsversorgung für APZ 

und Raum für 
Zusatzanwendungen.

max.10A / 10kA
Kann auch im Stromkreisverteiler 

angeordnet sein.

Schaltuhr / TRE 

(zukünftig Gateway) 

vom Netzbetreiber

Spannungsversorgung zum 
vorhandenen Buchsenstecker wird 

von der LVN realisiert. 

3 3 5

- Wärmepumpe

- Kompressormotor

- Wärmequellenpumpen

- Brauchwasser

- Marmorheizungen

- Infrarotheizungen

- el. Fußbodenheizungen

Wohnungslüftungs-

anlagen

- Wärmepumpe

- Ergänzungsheizung

- usw.

Ladeeinrichtung

Hinweis: 

Separater Steuerbefehl. 

Hierzu ist ein 

zusätzliches Sperrrelais 

oder Sperrschütz 

notwendig. 

Wärmeanlagen

ungesperrt

sperrfähigsperrfähig

ungesperrt

10A

10kA

10A

10kA

Buchsenstecker

Spannungsversorgung zum 
Leitungsschutzschalter erfolgt 

bauseits.



Übersichtsplan von Power to Heat (MK C3)

Verteilung
ungesperrter Betrieb
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